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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vefsrud ved Holsfjorden - Ny 
vannforsyning Oslo  
Kontrollnummer: 2025.016.I.SFOS  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Tiril Konsmo Barland  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Pia Cecilie Nessø  

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, 
Oslo og Akershus: 
Andreas Røed   
 
Andre deltagere fra Statsforvalteren i 
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus: 
Susanne Brix Røed   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved utbygging av råvannstunnel ved 
Vefsrud Holsfjorden - Ny vannforsyning Oslo den 06.03.2025. Rapporten er å anse som 
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er 
mottatt. 
 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga ingen 
anmerkninger under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

• Virksomheten har hatt utslipp av renset vann med overskridelser av grenseverdiene.  
• Virksomheten kan ikke dokumentere rutiner som sikrer gjennomføring av 

utslippsmålinger.  
 
Anmerkninger: 

• Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Drammen 2025/11982
Dato: Deres ref.:

21. mars 2025 Tiril Konsmo Barland
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Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
21. mars 2025 Andreas Røed  Hilde Sundt Skålevåg 
dato kontrollør  seksjonssjef 
 Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

• Lier kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: VAV HERSLEBS GATE 5  

Organisasjonsnr.: 973627228  Eies av: 971185589  

Bransjenr. (NACE-kode): 36.000 - Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann  

 
Kontrollert enhet 
Navn:   Vefsrud ved Holsfjorden - Ny vannforsyning Oslo Anleggsnr.:  3312.0208.01 

Kommune: Lier  Fylke: Buskerud  

Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsvirksomhet   

Tillatelse gitt: 27. august 2020  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte 
tilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

• Utslippskontroll • Internkontroll    
 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) plikter snarest å rette opp de avvik som er 
beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må VAV 
innen 31. august 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Andreas Røed. 

 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. februar 
2025.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, 
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter 
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil VAV bli ilagt et gebyr på kr 41 600,- for 
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av 
inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for 
innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for 
ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til 
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. 
Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet 
for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye 
innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren 
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten har hatt utslipp av renset vann med overskridelser av grenseverdiene. 
 
Dette er avvik fra følgende krav i regelverket:   
Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud – Ny 
Vannforsyning Oslo (Tillatelsen), punkt 3.1 Generelt og punkt. 3.2 Utslipp av anleggs- og 
tunneldrivevann.  
 
Beskrivelse av krav:  
Alt vann som er påvirket av virksomheten og som pumpes eller renner ut av anleggsområdet 
skal samles opp og renses slik at det overholder grenseverdiene i tillatelsen. Alle 
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grenseverdier for utslipp skal overholdes for alt utslippsvann i hele anleggsperioden. 
Grenseverdiene for renset anleggs- og tunneldrivevann kommer frem av tabellen i vilkår 3.2 i 
tillatelsen. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:  
Virksomheten opplyste under tilsynet at prosjektet har hatt utslipp av renset 
tunneldrivevann som ikke tilfredsstiller grenseverdiene for utslipp til vann. Det har skjedd 
overskridelser på grenseverdier for parameterne suspendert stoff, krom, nikkel og pH.  
 
Fra 2024 har det blitt registrert 7 overskridelser på grenseverdien for suspendert stoff. For 
suspendert stoff har registrerte overskridelser på grenseverdien (100 mg/l) variert fra 110-
390 mg/l. For krom har det skjedd 2 overskridelser på grenseverdien (34 µg/l) på 42,7 µg/l 
og 47,4 µg/l. For nikkel (40 µg/l) har det vært en overskridelse på 69,5 µg/ og for pH (6-9) har 
det blitt registrert en måling på 5,1. Det opplyses under tilsynet at alle overskridelser har 
blitt avviksbehandlet.  
 
Avvik 2 
Virksomheten kan ikke dokumentere rutiner som sikrer gjennomføring av utslippsmålinger.  
 
Dette er avvik fra følgende krav i regelverket: 
Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud – Ny 
Vannforsyning Oslo (Tillatelsen), punkt 3.1 Generelt og punkt. 3.2 Utslipp av anleggs- og 
tunneldrivevann.  
 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 7.  
 
 
Beskrivelse av krav:  
Alt vann som er påvirket av virksomheten og som pumpes eller renner ut av anleggsområdet 
skal samles opp og renses slik at det overholder grenseverdiene i tillatelsen. Alle 
grenseverdier for utslipp skal overholdes for alt utslippsvann i hele anleggsperioden. 
 
Internkontrollforskriften krever at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette 
opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. Dette må dokumenteres skriftlig.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:  
Virksomheten kan ikke dokumentere at grenseverdier for utslipp til vann i form av de 
mengdeproporsjonale ukeblandprøvene er overholdt i uke 8 i 2025, da det ikke ble 
gjennomført slike målinger denne uka. Det opplyses under tilsynet at det ikke ble tatt 
mengdeproporsjonale ukeblandprøver på utslipp av renset tunneldrivevann på grunn av 
sykdom. Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at det finnes en skriftlig 
rutine som sikrer at det gjennomføres målinger uavhengig av hvilket personell som er 
tilgjengelig på anlegget.  
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7. Anmerkninger 
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 
 
 

8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 

• Lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven).  
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften).  
• Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud – 

Ny Vannforsyning Oslo (2020.0341.T).  
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