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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var bedriftens
oppfølging av vilkår som er satt for tillatelse etter forurensingsloven datert 9. desember 2005. 

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:
1. Parafintilførselen til brannøvekar er ikke sikret mot utslipp til grunnen 
2. Deler av brennstofflageret er ikke sikret mot utslipp til grunnen og eller terreng/overflatevann
3. HMS-risikovurderinger av virksomheten er mangelfull med hensyn til forurensinger til ytre 

miljø
4. If sikkerhetssenter har ikke oversikt over om øvelser som legges til kveldstid i regi av FBØ 

legges til kveldstid av hensyn til det faglige utbyttet
Fylkesmannen har følgende anmerkninger

1. Virksomheten bør undersøke om resirkulert slokkevann og overløp til kommunalt avløpsanlegg 
inneholder andre forurensingsstoffer enn olje 

2. Plan om utbedring av det støpte dekket i øvekaret bør tidfestes

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 1. desember 2010 på at avvikene er rettet. 
Dersom vi ikke mottar merknader til rapporten innen 2 uker vil dette være den endelige rapporten. 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f. Karsten Butenschøn
senioringeniør overingeniør
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Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 981290666 Eies av (org.nr): 981290410

Besøksadresse: Ringvoll Telefon: 69260377

Bransjenr. (NACE-kode): 65.120 - Skadeforsikring E-post: egil.fallet@if.no

Kontrollert anlegg  
Navn: If sikkerhetssenter Anleggsnr: 0138.0004.01

Kommune: Rygge Anleggsaktivitet: Brannøvingsplasser

Fylke: Østfold Risikoklasse.: 4

Tillatelse sist oppdatert: 09.12.2005 Saksnr: 2010/7384

Regelverk
• Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
• Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
• Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)  
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften)  
Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner
Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus Virksomheten plikter 
snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en 
skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1. desember 2010 på at avvikene er rettet.

Foreløpig/endelig inspeksjonsrapport
Bedriften kan kommentere inspeksjonsrapporten innen 2 uker. Fylkesmannen vil i så fall vurdere 
merknadene og utarbeide en ny og endelig inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får merknader til 
rapporten vil denne være å anse som endelig fra om 2 uker.

Om kontrollgebyr 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6.
Gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Tillatelsen er plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer 
at virksomheten skal betale: 4 300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med 
innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til Hobøl kommune
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Parafintilførselen til brannøvekar er ikke sikret mot utslipp til grunnen
Avvik fra tillatelsen vilkår 5

I tilknytning til øveområdet som bedriften kaller ”øvekaret”, er det laget et system for parafintilførsel. 
Parafin oppbevares på en 1000-liters nettingkonteiner. Fra denne pumpes parafin gjennom slanger av 
samme typen som brukes til drivstoffpumper på bensinstasjon, to slager er sammenføyd på en 
provisorisk måte.

Hele tilførselssystemet er plassert utenfor det tette dekket i tilknytning til øvekaret. Lekkasje som følge 
av feilbruk, forvitring eller ytre påkjenning vil føre til utslipp i grusen og kan ikke samles opp

Avvik 2: Deler av brennstofflageret er ikke sikret mot utslipp til grunnen og eller 
terreng/overflatevann
Avvik fra forurensningsloven § 7

7 fat med om lag 1500 liter Heptan, lagres ikke på tett dekke. Heptan er klassifisert som miljøfarlig 
med risikosetningen ”svært giftig for vannlevende organismer, uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljø” (R51/53). Lagringen har vært mer enn kortvarig og medfører mer enn ubetydelig 
forurensingsfare.

Avvik 3: HMS-risikovurderinger av virksomheten er mangelfull med hensyn til 
forurensinger til ytre miljø
Avvik fra tillatelsen vilkår 10. 1 og internkontrollforskriften § 5 nr 6

Det er dokumentert en rekke risikovurderinger av virksomheten, men bare 2 av disse omhandler 
miljø. Risikoanalysene tilfredsstiller ikke tillatelsens krav om systematisk miljørisikoanalyse. 

Under risikovurdering av bedriftens ute-områder er det gjort en samlet vurdering av 
”miljøforurensning av røyk, pulver og væsker” uten en nærmere vurdering av de ulike steder og 
aktiviteter. Risikovurdering av renseanlegg er datert 22.10.2003 og ikke oppdatert etter at 
sedimentasjonsbassenget ble erstattet med oljeutskiller, selv om denne endringen innebærer en 
vesentlig endring av sannsynligheten for scenariet ”Vann over til offentlig avløpsnett ” Det mangler 
risikovurdering knyttet til tankfarmen.

Avvik 4:  If sikkerhetssenter har ikke oversikt over om øvelser som legges til kveldstid i 
regi av FBØ legges til kveldstid av hensyn til det faglige utbyttet
Avvik fra internkontrollforskriften § 5 nr 7, Jf. tillatelsen vilkår 4 og 
internkontrollforskriften § 6

If Sikkerhetssenter er ansvarlig for tillatelsen og har et overordnet ansvar som eier av anlegget. 
Bedriften må derfor ha oversikt over at alle aktører på området opptrer innenfor rammene av 
tillatelsen. Det vil være naturlig at If sikkerhetssenter sørger for samordning av aktiviteter som 
påvirker HMS.

Det er satt krav til at øvelser ved sikkerhetssenteret skal gjennomføres mellom klokken 8 og 16 på 
hverdager. Det er åpnet for at øvelser kan skje til andre tider av døgnet når dette er nødvendig for 
det faglige utbyttet. Fellesforum Brannøvelser Østlandet (FBØ) organiserer lovpålagte øvelser for 
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tilhørende brannvesen. FBØ leier regelmessig anlegget og gjennomførerer øvelser etter en egen
HMS og med egne instruktører. Disse øvelsene skjer regelmessig på kveldstid. 

If sikkerhetssenter hadde ikke kjennskap FBØs begrunnelse for å gjennomføre disse øvelsene på 
kveldstid

 Anmerkning  1:     Virksomheten bør undersøke om resirkulert slokkevann og overløp til
kommunalt avløpsanlegg inneholder andre forurensingsstoffer enn olje.

Kommentarer:
Slokkevannet kan i tillegg til rester av parafin, inneholde sot, aske og andre forbindelser som oppstår under 
forbrenningen, herunder stoffer fra brenning av biler. Vannkvaliteten ut fra oljeutskilleren bør derfor 
undersøkes med hensyn til flere aktuelle forurensingsstoffer enn bare oljerest.

Det bør over en periode på noen måneder med vanlig drift tas ut flere vannprøver som minst analyseres for 
PAH16, vanlige tungmetaller og suspendert tørrstoff. Dersom konsentrasjonen for noen av de nevnte 
stoffene overstiger 10 * PNEC1 (se fotnote for forklaring), bør man i tillegg beregne årlig utslippsmengde

 Anmerkning  2:     Plan om utbedring av det støpte dekket i øvekaret bør tidfestes  

Kommentarer:
Øvekaret ble inspisert visuelt. Det er korrosjonsskader langs kantene og det støpte dekket er slitt. 
Armeringen er blottet flere steder. Fuktighet kan trenge inn i betongen, særlig langs armeringen og 
gjøre dekket utsatt for frostsprenging. Det finnes en plan om utbedring. Bedriften har imidlertid 
ikke satt en frist for gjennomføringen av denne planen.

Slik dekket i karet fremstår i dag kan det når som helst det oppstå gjennomgående sprekker. Det vil 
i så fall ikke lenger være lov å gjennomføre øvelser i karet før dekket er utbedret.

Andre forhold

Bedriften oppdaget selv i 2009 at de hadde avvik fra plikten om årlig levering av farlig avfall, og 
rettet dette ved å innføre nye rutiner og en avtale med NSO om regelmessig innsamling. NSO 
utfører også tilstandskontroll med oljeutskiller og tar utløpsprøve årlig.

Bedriften har etter egne vurderinger av alternativer erstattet fyringsolje med parafin og gass, samt 
omlag halvert forbruket av brennstoff.

I 2009 skiftet bedriften ut et stort nedgravd sedimentasjonsbasseng, med et nytt system basert på en 
mindre oljeutskiller. Tillatelsens vilkår 14 inneholder ikke krav om plikt til å melde slike tiltak til 
fylkesmannen. Oljeutskilleren ble meldt til kommunen som byggesak. Kommunen har trolig 
behandlet denne iht forurensningsforskriften kapittel 15 selv om virksomheten ligger utenfor 
virkeområdet av dette kapittelet.

  
1 PNEC står for Predicted no effect concentration. Dette er den høyeste konsentrasjonen av et stoff som er antatt å ikke føre 
til noen biologisk effekt. PNEC er utgangspunkt for kjemiske risikovurderinger. Ved bestilling av analyser ved et 
laboratorium, kan man be om å hjelp til å få opplyst stoffenes PNEC. 


