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Tilsynsrapport - Hopen meteorologiske stasjon - tankanlegget til Forsvarsbygg 

Kontrollnummer: 2023.024.I.SMS 

  

Til stede ved inspeksjonen:  

  

Fra virksomheten:   Fra Sysselmesteren:  

Håvard Andreas Lervik Hansen (stasjonssjef) Lisbeth Schnug Melhus 

Magnus Jakola-Fjeld  

   

  

Resultater fra inspeksjonen  

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved tankanlegget for helikopter-drivstoff ved 

Hopen meteorologiske stasjon 4. oktober 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får 

tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.   

  

Sysselmesteren på Svalbard avdekket 2 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen.   

  

Avvik:   

• Virksomheten har flere mangler ved sin lagring av petroleumsprodukter i tanker 

• Virksomhetens internkontrollsystem har mangler   

 

Vi ser alvorlig på avvik 1. 

 

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.  

  

Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.  
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Med hilsen 

 

 

Bente Rønning  

miljøvernsjef Magnus Jakola-Fjeld 

 forurensningsrådgiver  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur 

 

Kopimottakere:  

Meteorologisk institutt 

Meteorologisk institutt, Rune Nilsen 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten  

  

 Ansvarlig enhet  

Navn: Forsvarsbygg 

Organisasjonnr.: 975950697 Eies av: 975950662 

Bransjenr. (NACE-kode): 84.220 - Forsvar 

  

 Kontrollert enhet  

Navn: Hopen, tankanlegg - helikopter Anleggsnr.: 2100.0090.01 

Planområde: -   

Anleggsaktivitet: Tanklagring   

Tillatelse gitt: - Sist endret: -  

  

2. Bakgrunn for inspeksjonen   

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 

svalbardmiljøloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Sysselmesteren på Svalbards 

risikobaserte tilsyn for i år. Inspeksjonen ble gjennomført i medhold av svalbardmiljøloven § 87.  

  

Inspeksjonstema   

• Internkontroll • Avfallshåndtering 

• Tanklagring  

  

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.   

  

Definisjoner  

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.   

  

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 

men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.   

  

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 

virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt 

opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.   

  

3. Oppfølging etter inspeksjonen   

Forsvarsbygg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 

Sysselmesteren på Svalbard skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. desember 2023 

sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

  

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (firmapost@sysselmesteren.no) til Sysselmesteren på 

Svalbard v/Magnus Jakola-Fjeld.  

  

4. Innsyn   

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Sysselmesteren på 

Svalbard (jf. offentleglova).  
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5. Avvik   

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:   

  

Avvik 1  

Virksomheten har flere mangler ved sin lagring av petroleumsprodukter i tanker 

 

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:  

• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-4 

 

 

Beskrivelse av krav: 

Lagring av farlig avfall, petroleumsprodukter eller andre kjemikalier utenfor planområdene krever 

tillatelse fra Sysselmesteren på Svalbard. Bestemmelsen innebar en overgangsordning for inn-

henting av tillatelser etter krav i forskriften. Fristen for å ha nødvendig tillatelse på plass gikk ut 

1. januar 2023.  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering: 

Virksomheten har ikke tillatelse til lagring av petroleumsprodukter på tanker. Dette må søkes om 

slik at det blir i tråd med gjeldende forskrift. Virksomheten har 3 tanker på 15 m3 etablert på 

betongdekke med en ringmur rundt hele anlegget, se bilde 1.  

 

 

Bilde 1. Tankanlegg for helikopter-drivstoff, hver tank er på 15 m3. 

 

 

 

Bilde 2. Ringmur rundt tankanlegget – ringmur støpt på såle. 

 

 

Under tilsynet ble det opplyst om at oppsamlingsarrangementet er ment å kunne samle opp volumet 

av en tank på 15 m3. I tillegg til ringmur var det lagt inn fall mot brønn med lekkasjealarm. Det kom 

ikke fram under tilsynet om ringmuren rundt anlegget er tett nok til å fungere som en barriere over 

tid i påvente av tiltak, se bilde 2.  

 

Sysselmesteren ser alvorlig på dette avviket. 

 

 

Avvik 2 

Virksomheten har flere mangler ved sin internkontroll 

 

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:  

• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav e – f 

• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard §§ 3-5, 3-6 og 3-7 

 

Beskrivelse av krav: 

Alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer, og på den bakgrunn vurdere risiko, og 

utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere disse. Videre skal det være etablerte rutiner hos 
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virksomheten som avdekker, retter opp og forebygger uønskede hendelser. I tillegg til det 

ovennevnte skal virksomheten ha en systematisk overvåkning og rutinemessig gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som den skal.  

 

Kravene i forskriftens andre ledd bokstav e – f skal dokumenteres skriftlig. 

 

For lagring av petroleumsprodukter i tanker er krav til vurdering av miljørisiko, risikoreduserende 

tiltak og beredskap gitt i forskriftens §§ 3-5, 3-6 og 3-7. 

 

 

 

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering: 

Virksomheten kunne ikke vise til en risikovurdering av tankanlegget og tilhørende utstyr som rør og 

ventiler med fokus på ytre miljø. Vi kunne heller ikke se at det er gjort noen risikovurderinger 

knyttet til blant annet påfylling av helikopter-drivstoff med hensyn til ytre miljø. Det må gjennom-

føres konkrete risikovurderinger for virksomheten. Det betyr at virksomheten skal kartlegge hvilke 

fare- og problemsituasjoner (f.eks. hendelser og ulykker) som kan oppstå i virksomheten, og 

vurdere hvor sannsynlig det er at de kan inntreffe og hva som kan bli konsekvensene dersom de 

inntreffer. 

 

Det kunne heller ikke dokumenteres om det er etablert rutiner for vedlikehold og kontroll av 

tankene – et vedlikeholdsprogram. Tankene er heller ikke tilfredsstillende merket med innhold. 

 

Som en del av den daglige brannrunden er kontroll og visuell inspeksjon av søl fra tankanlegget en 

del av rutinen. Dette kan f.eks. synligjøres bedre i form av en egen instruks for kontroll av tank-

anlegget eller at det fremgår tydeligere i selve branninstruksen. Et risikoreduserende tiltak kan f.eks. 

være å gjennomføre en periodisk lekkasjekontroll av tankanlegget med fokus på eventuell lekkasje 

fra ventiler, flenser ol., et rutinemessig tiltak som skal forhindre hendelser som kan medføre 

forurensning til ytre miljø.    

 

Virksomheten må, på grunnlag av risikovurderingen, ta stilling til om risikoen er akseptabel. Hvis 

risikoen er uakseptabelt høy, må virksomheten utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko-

forholdene. 

 

Et viktig moment i risikovurderingen vil være utskiftingen av personell ved Hopen Meteorologiske 

stasjon. Den er såpass hyppig (hver 6 mnd.) og det er derfor ekstra viktig at virksomheten har til-

fredsstillende systemer på plass for å sikre at krav og regler som gjelder virksomheten blir over-

holdt, samt for å hindre forurensning til ytre miljø. Det ble opplyst under tilsynet at overlappings-

tiden ved utskifting av gammel og ny besetning er varierende, alt fra et par dager til bare noen 

minutter. Sysselmesteren ser det derfor som ekstra viktig å ha på plass rutiner som sikrer 

nødvendige tiltak for å hindre forurensning. 

  

6. Andre forhold.  

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 

 

  

7. Dokumentunderlag   
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Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:   

• Svalbardmiljøloven med underliggende forskrifter   

• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard  

 

 


