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Rapport etter tilsyn 1. september - 4. september 2025
  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos EQUINOR ASA AVD 
HAMMERFEST LNG SNØHVIT (virksomhetsnummer: 893247092). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har fluorholdig brannskum og har sluppet det til vann.  
• Avvik 2: Virksomhetens oppsamling ved dieseltank for nødstrømsaggregat er mangelfull  
• Avvik 3: Lagring av farlig avfall på område L156 har mangler  
• Avvik 4: Virksomheten har overskredet grenseverdiene for ammonium til vann i uke 22, 

23 og 29 i 2025.  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 1, 2 og 3. 
 

EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT 
Postboks 413 
9615 Hammerfest 

 
 
Oslo, 25. september 2025 

Deres ref.: 
Ragnhild Rønning 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/2682 
2025.0131.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Per Antonsen 
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EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT må snarest rette opp avvik. Dere må sende 
Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen følgende 
frister: 

• Avvik 1, 2 og 3: 1. desember 2025. 
• Avvik 4 er rettet, og krever ikke tilbakemelding 

 

Dere kan bli pålagt å gjennomføre vedtak 
Miljødirektoratet varsler at EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT kan bli pålagt å 
gjennomføre følgende vedtak:  

• Varsel om vedtak 1: Pålegg om undersøkelse 
 

Dere må betale gebyr 
EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT må betale et gebyr på 285 700 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Per Antonsen. Merk 
svaret med saksnummer 2025/2682 og tilsynsnummer 2025.0131.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har fluorholdig brannskum og har sluppet det 
til vann 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsloven § 7 
• REACH forordning vedlegg XVII, post 68 (gjelder PFCA C9-c14) 
• POPs forordning, vedlegg 1, pkt. 6 (gjelder PFOA) 

 

Beskrivelse av krav 
Forurensningsloven 
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 
 

"PFOA" er regulert i POPs-forordningen, i vedlegg I punkt 6: 
Den gjeldende reguleringen er: Brannskum må ikke inneholde mer enn 0,025 mg/kg (0,0000025 
vekt%) PFOA eller PFOA- salter, eller 1 mg/kg (0,0001 vekt %) PFOA-relaterte forbindelser. Fra 1 
januar 2023 er PFOA-holdig brannskum bare tillatt å bruke på områder der en kan samle opp 
utslippet. Frist for forbud mot bruk er opprinnelig 5. juli 2025, men denne fristen vil bli forlenget 
til 3. desember 2025 
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En endring i POPs – forordningen vil bli innført slik at det blir økning av utilsiktet 
sporforurensning (UTC) for PFOA og dens salter fra 0,025 til 1 mg/kg. UTC økes fra for PFOA – 
relaterte forbindelser fra1 mg/kg til 10 mg/kg for brannslukkingsskum som alt er installert i 
systemer. Grenseverdien skal gjelde til 3. august 2028.  
 
Innføring av ny UTC-grenseverdi på 10 mg/kg for summen av PFOA, dens salter og PFOA-relaterte 
forbindelser når de er i fluorfritt brannslukkingsskum og stammer fra brannslukningsutstyr som 
er rengjort i samsvar med beste tilgjengelige teknikk. 
 
Bestemmelsen om at PFOA holdig brannskum bare er tillatt å bruke på områder der en kan 
samle opp utslippet blir beholdt uforandret. 
 
REACH forordningen, vedlegg XVII, post 68: 
Som unntak fra punkt 2 kan bruk av C9-C14 PFCA, deres salter og C9-C14  
PFCA-relaterte stoffer skal være tillatt frem til 4 juli 2025 for: 
(iv) brannslokkingsskum for dampdemping av flytende brensel og brann med flytende brensel 
(klasse B-branner) som allerede er installert i systemer, inkludert både mobile og faste systemer, 
underlagt følgende forhold: 
- brannskum som inneholder eller kan inneholde C9-C14 PFCA, deres salter og C9-C14  
PFCA-relaterte stoffer skal ikke brukes til opplæring; 
- brannskum som inneholder eller kan inneholde C9-C14 PFCA, deres salter og C9-C14  
PFCA-beslektede stoffer skal ikke brukes til testing med mindre alle utslipp er  
samlet opp; 
- fra 1.1.2023, bruk av brannskum som inneholder eller kan inneholde C9-C14  
PFCA-er, deres salter og C9-C14 PFCA-relaterte stoffer skal kun tillates på lokaliteter  
hvor alle utslipp kan samles opp. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble det opplyst at Hammerfest LNG gjennomfører årlig funksjonstest av 
skumkanonene i overrislingsanlegget på virksomheten. Undersøkelser gjennomført i 2025 viser 
at 15 av 39 tanker inneholder rester av PFCA C9-C14 brannskum, mens 7 av tankene inneholder 
rester av PFOA. Det er antatt at størstedelen av det testede brannskummet blir samlet opp i 
dreneringssystemet på anlegget, derfra til virksomhetens renseanlegg og videre til sjø eller i 
slam. 
 
Etter 1. januar 2023 er det kun tillatt å bruke brannskum med innhold av PFCA (C9-C14) og PFOA 
dersom utslipp blir samlet opp. 
 
I forbindelse med gravearbeider under revisjonsstansen våren 2025, ble det funnet PFAS i 
grunnen. Med bakgrunn i dette, har Equinor en pågående aktivitet med å klarlegge kilder til 
fluorholdig forurensning på anlegget.  
 
Vi ser alvorlig på dette avviket. Vi forutsetter at brannskummet i tankene som har ulovlig innhold 
av fluor blir skiftet ut.  
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Avvik 2: Virksomhetens oppsamling ved dieseltank for 
nødstrømsaggregat er mangelfull 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c 

 

Beskrivelse av krav 
 
Forurensningsforskriften 
Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt 
oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle 
kjemikaliene eller det farlige avfallet. Oppsamlingsarrangementet skal også kunne ta hånd om en 
eventuell overfylling fra lufterøret. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har en dieseltank for nødstrømsaggregat som er omfattet av 
forurensningsforskriften kap. 18. Lufterøret fra tanken er ledet utenfor bygget uten oppsamling. 
Etter tilsyn fra Miljødirektoratet i 2024 ble det konstatert at dette er et avvik fra forskriften. I 
etterkant av tilsynet opplyste virksomheten at gjennomførte tiltak var bruk av pumpe med lavere 
trykk ved fylling, samt bruk av flyttbart oppsamlingskar under luftestussen. 
 
Under tilsynet ble prosedyren for fylling av tanken etterspurt. Det ble opplyst at prosedyren er 
oppdatert, men ikke gjort godt nok kjent i organisasjonen. Den er derfor heller ikke benyttet i 
praksis, og det er derfor ikke sjekket ut om den er gjennomførbar i felt. Virksomheten opplyser 
nå at karet ikke er en egnet løsning da lufterøret er såpass langt oppe på bygget.   
 
Dagens praksis er at det er en operatør til stede under fyllingen. Virksomheten opplyser at det vil 
jobbes videre med å få erfaringer inn i prosedyren umiddelbart. Tanken har overfyllingslinje og er 
utstyrt med alarm og lokal nivåmåler som operatørene følger opp under fylling. Enkelte har erfart 
at skumming kan oppstå ved for høy hastighet på fylling, og det er derfor lavtrykkspumpe skal 
benyttes fra tankbil.  
 
Under tilsynet ble det observert tydelig misfarging av grunnen under luftestussen. Vi ser alvorlig 
på den manglende lukkingen av dette avviket, det er ikke tilstrekkelig å lukke avviket ved hjelp av 
organisatoriske barrierer. 
 
 
 

Avvik 3: Lagring av farlig avfall på område L156 har mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• avfallsforskriften § 11-5 
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Beskrivelse av krav 
Alle som oppbevarer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning 
eller skade på mennesker eller dyr. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
På område L156 blir det lagret IBC-er med farlig avfall og kjemikalier som skal brukes i driften. 
Under tilsynet var IBC-er med farlig avfall og beholdere med kjemikalier som skal brukes i driften 
lagret sammen. Enkelte av IBC-ene manglet også merking og enkelte var merket med at 
innholdet var sendt til analyse. Dersom opprinnelsen er kjent, burde det vært unødvendig å 
sende innholdet til analyse. 
 
Vi ser alvorlig på dette avviket. Umerket avfall ble også gitt som avvik under Miljødirektoratets 
tilsyn i 2022 og 2024. 
 
 

Avvik 4: Virksomheten har overskredet grenseverdiene for 
ammonium til vann i uke 22, 23 og 29 i 2025. 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Equinor ASA Hammerfest LNG pkt. 4.1 
Utslippsbegrensninger for vannrenseanlegget 

Beskrivelse av krav 
I henhold til tillatelsen tabell 4.1-1 er maksimalt innhold av ammonium i utslippsvannet 15 mg/l 
målt som ukemiddel. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble opplyst at grensen for ammonium i utslippsvannet hadde følgende 
overskridelser: 
- uke 22 var utslippet 28,56mg/l 
- uke 23 var utslippet 24,07mg/l 
- uke 29 var utslippet 16,90 mg/l 
 
I uke 22 og 23 ble det opplyst at overskridelsene skyldtes at polymer 1 dosering var stoppet, 
grunnet tett doseringslinje, noe som vil være en "unormal hendelse".  I uke 29 skyldtes 
overskridelsen for mye tilsetning av amin og urea. Tilsetningene ble i etterkant justert og 
utslippet kom innenfor grensene i tillatelsen. 
 
 

Varsel om vedtak 1: Pålegg om undersøkelse 
Miljødirektoratet varsler at vi vil pålegge EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT å 
gjennomføre følgende undersøkelser:  
Undersøkelse av grunnen under luftestussen ut fra dieseltanken til nødstrømsaggregatet. 
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Dere vil få et nytt brev med dette pålegget. Dere vil få frist til å skriftlig informere 
Miljødirektoratet om resultatene av undersøkelsene.  
 
Pålegget vil bli fattet med hjemmel i forurensningsloven § 51.  

Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet varsler at vi vil pålegge Equinor å gjøre undersøkelse av grunnforurensning 
under luftestussen til dieseltanken til nødstrømanlegget. Under tilsynet var det et tydelig 
misfarget område under luftestussen. Undersøkelsene må avklare omfanget av forurensningen 
og være tilstrekkelige til å beslutte eventuelle oppryddingstiltak. 

Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT må betale et gebyr på 
285700 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått 
og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 27. mai 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er 
forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig 
tilstandsvurdering av EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
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Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
 
 
Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens 
styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, 
intervjuer og verifikasjoner. 
 
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

• Formøte 14.08.2025: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.  
• Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen  
• Intervjuer og verifikasjoner.  
• Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.  

 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Per Antonsen 
• Ole Jakob Birkenes 

 
Kontaktperson hos EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT 

• Ragnhild Rønning 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende EQUINOR ASA AVD HAMMERFEST LNG SNØHVIT ble kontrollert under 
tilsynet: 

• Hammerfest LNG, Hammerfest 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke: 

• Risikovurdering 
 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Produsentansvar avfall 
• Utslipp til vann 
• Utslipp til luft 
• Forurenset grunn 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)  
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  
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• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)  
• Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)  
• Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte 

landanlegg (styringsforskriften)  
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)  
• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 

(produktforskriften)  
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• 2024.10.01_Tiltaksplan for  graving i forurenset grunn groper i sørport  
• 2024.10.02_Sluttrapport gravetiltak signert  
• 4401025  Forhøyede verdier av NH4 i vann fra vannrenseanl  Synergi Life  
• E066-SD-A-RS-0011Miljørisikoanalyse 2020  
• HLNG - Oversikt av utslippskilder CH4 og nmVOC 2024_til Mdir  
• Miljøtilsyn HLNG (02.09.2025) Brannskum (kopi til Mdir)_rev1  
• Måleprogram for Hammerfest LNG og Snøhvitfelt_rev 2025  
• Søknad om terrenginngrep RIM08_J01 Tiltaksplan (005)  
• Utslipp til luft Hammerfest LNG  
• Vanndata 2025 - HLNG, til Mdir 12.8.2025  
• WR2875 Avfallsplan HLNG  
• Årsrapport 2024 for Hammerfest LNG  
• Kopi av Synergi - Oversikt over registrerte avvik mhp. ytre miljø i 2025 - 2 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  

Virksomheten har samlet analyseresultat fra grunnprøver og hendelsesrapporter fra utslipp til 
grunn i en database som er visualisert i et grunnforurensingskart. Kartet er et interaktivt verktøy 
som gir Equinor oversikt over forurenset grunn og støtter virksomheten ved planlagt 
gravearbeid. 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Per Antonsen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Havindustritilsynet 
• Hammerfest kommune 
• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
• DSB 

 

Vedlegg1: Deltakerliste 
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Vedlegg 1: 
Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved 
Hammerfest LNG 
 

Stillingstittel Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Hovedverneombud x X   

Leder Drift 
Hammerfest 

x X x x 

SSU Leder (Mongstad) x X   

Leder PAS x X x x 

Myndighetskontakt x X  x 

Prod Dir X X   

Miljøingeniør X X x x 

Miljøingeiør x x X x 

Fabrikksjef  X  x 

Miljøingeniør  x X x 

Civil Coordinator  X X x 

Civil Coordinator  x X X 

Avdelingsingeiør drift  x X x 

Leder Teknisk Tilstand  x X X 

Leder Teknisk  X X X 

Ingeiør  x X  

Fiskalt Måleingeiør  x X  

Reservoiringeiør  X   
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Stillingstittel Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Ingeniør, støtte  x X X 

Tilsynsstøtte  X  X 

OSR Elektro  X  X 

OSR  X  x 

Fung. SSU leder  X   

Vedlikeholdsleder  X   

OSF   X x 

OSR   x X 

Tilsynsstøtte    X 

Tilsynsstøtte    x 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


