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Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Moelven Soknabruket AS 
Kontrollnummer: 2025.340.I.SFOS  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Nils Anton Hæhre  
Eivind Skaug 
Ellen Østbye Fremgaard 

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, 
Oslo og Akershus: 
Anne Stine Zakariassen  
Sara Bergentz   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Moelven Soknabruket AS den 18. 
juni 2025. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil 
innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 4 avvik og ga 2 
anmerkninger under inspeksjonen.   
   
Avvik: 

1. Moelven Soknabruket AS har ikke etablert tilstrekkelige renseinnretninger før utslipp 
til vann 

2. Moelven Soknabruket AS mangler et dokumentert system for drift, vedlikehold og 
overvåking av nytt sedimenteringsbasseng for avrenningsvann fra vanning og lagring 
av tømmer 

3. Moelven Soknabruket AS har mangelfull dokumentasjon av forebyggende tiltak og 
vedlikehold av det nye tanklagringsanlegget 

4. Moelven Soknabruket AS sin beredskapsplan har mangler 
 
Anmerkninger: 

1. Beskyttelsen mot nedbør og avrenning ved lagring av impregnert trevirke kan 
forbedres 

2. Moelven Soknabruket AS sine måleprogrammer og kart over utslippspunkter kan 
forbedres 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Oslo 2022/27463
Dato: Deres ref.:

28. august 2025 Nils Anton Hæhre
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Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
28. august 2025 Anne Stine Zakariassen Kari Skogen 
dato kontrollør  seksjonssjef 
 Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

• Ringerike kommune 
• Miljødirektoratet 

 
 

 



 

Inspeksjonsrapport 2025.340.I.SFOS   Side 3 av 8 
Versjon 2022.02.03 

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: Moelven Soknabruket AS  

Organisasjonsnr.: 973181653 Eies av: 982793017 

Bransjenr. (NACE-kode): 16.100 - Saging, høvling og impregnering av tre 

 
Kontrollert enhet 
Navn: Moelven Soknabruket - sagbruk og treimpregnering Anleggsnr.:  3305.0007.01 

Kommune: Ringerike  Fylke: Buskerud  

Anleggsaktivitet: Treforedling  

Tillatelse gitt:  26.11.2021 Sist endret:  01.10.2024 
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte 
industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

• Internkontroll 
• Utslipp til vann fra tømmerlagring 

og trelasttørking 

• Tanklagring i forbindelse med nytt 
impregneringsanlegg    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Moelven Soknabruket AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Moelven Soknabruket AS 
innen 31. oktober 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

 
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Anne Stine Zakariassen. 

 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21.05.2025.  
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i 
forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring 
og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter 
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Moelven Soknabruket AS bli ilagt et 
gebyr på kr 51 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra 
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens 
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til 
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. 
Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet 
for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye 
innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren 
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og https://www.norskeutslipp.no. 
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Moelven Soknabruket AS har ikke etablert tilstrekkelige renseinnretninger før utslipp til vann 
 
 
 

https://www.norskeutslipp.no/no/Forsiden/?SectorID=90
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Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket  
Tillatelse etter forurensningsloven for sagbruk og treimpregnering for Moelven Soknabruket 
AS, datert 01.10.2024 (Tillatelsen): 

• Punkt 3.1 «Krav om renseinnretninger». 
• Punkt 3.2 «Utslipp fra lager av tømmer og flis og av kondensvann fra trelasttørking». 

 
Beskrivelse av krav 
Avrenningsvann fra tømmerlagring og kondensvann fra tørking av trelast skal samles opp og 
renses før utslipp til vann eller grunnvann. Effektive renseinnretninger skal være etablert 
innen 31.12.2023. 
 
Utslipp til myrområde sør for Soknabruket uten at det er tilrettelagt for rensing av vannet og 
videre avrenning av renset vann til Nordmobekken er kun tillatt frem til 31.12.2023. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Utslippskilder til vann er både vann fra tømmervanning, kondensvann fra trelastørking og 
overvann fra nedbør på lagringsarealene for tømmer, trelast og flis. 
 
Det kom fram under tilsynet at det meste av lagringsområdet for tømmer er asfaltert, og det 
er etablert ett nytt åpent sedimenteringsbasseng (ca 3000 m2) under høyspentledninger ved 
tømmerlageret. Avrenningsvann fra vanning og lagring av tømmer føres dit. Overløp går 
videre til Nordmobekken.  
 
Kondensvannet fra tørking av trelast ledes ned i overvannskum og videre i rør som ender ut i 
myr på sørsiden av anlegget. Kondensvann fra tørking gjennomgår ingen rensing. 
Overvann fra de deler av eiendommen som ikke drenerer til sedimentasjonsbassenget 
samles i hovedsak opp i tre adskilte punktutslipp uten rensing. Utslippspunktene går ut i myr 
sør for anlegget.  
 
Virksomheten har dermed ikke etablert tilstrekkelige renseinnretninger for utslipp til vann 
innen fristen gitt i tillatelsen. 
 
Avvik 2 
Moelven Soknabruket AS mangler et dokumentert system for drift, vedlikehold og 
overvåking av nytt sedimenteringsbasseng for avrenningsvann fra vanning og lagring av 
tømmer 
 
Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket  
Tillatelsen punkt 2.5 «Plikt til forebyggende vedlikehold». 
 
Beskrivelse av krav 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
På tilsynet kom det fram at sedimenteringsbassenget fra og med 2024 var i drift hele 
sesongen. Det kunne ikke vises til dokumenterte rutiner for drift, vedlikehold og 
overvåkning. 
 
Avvik 3 
Moelven Soknabruket AS har mangelfull dokumentasjon av forebyggende tiltak og 
vedlikehold av det nye tanklagringsanlegget 
 
Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 18. Tanklagring 
av farlige kjemikalier og farlig avfall, § 18-6: 

- Punkt d «Teknisk tilstand og vedlikehold» 
- Punkt e «Rutiner for drift av tankanlegget» 
- Punkt f «Overvåking» 

 
Beskrivelse av krav 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å 
forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som 
tilfredsstillende teknisk tilstand. 
 
For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et 
forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. 
 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og 
vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften 
av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges. 
 
Etablere de rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendige for å oppdage fare 
for eller inntrådt forurensning. Rutinene og overvåkingssystemene skal omfatte aktiviteter 
som lasting, lossing, overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike 
aktiviteter. 
 
Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige 
steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i 
bedriften og for eksternt beredskapspersonell. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det nye impregneringsanlegget er ett bygg på ca 2.500 m² med støpte vanntette 
konstruksjoner i flere nivåer. Eventuelle lekkasjer fra impregneringstankene og tankene for 
soppmiddel og konsentrat vil dermed kunne samles opp. Alle tanker og tilhørende 
rørledninger og annet utstyr er nytt.  
 
Det kunne under tilsynet gis en muntlig beskrivelse av drift og vedlikehold ved anlegget, men 
det kunne ikke vises til skriftliggjorte rutiner eller et system for overvåking.  
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Avvik 4 
Moelven Soknabruket AS sin beredskapsplan har mangler 
 
Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket  
Tillatelsen punkt 13.4 «Beredskapsplan» og 13.7 «Varsling av akutt forurensning» 
 
Beskrivelse av krav 
Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av virksomhetens 
internkontrolldokumentasjon.  
 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende 
forskrift. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i 
slike tilfeller.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering: 
Beredskapsplanen var ikke oppdatert siden 2022, selv om det har skjedd store endringer ved 
anlegget (blant annet nytt impregneringsanlegg og ny sedimenteringsdam).  
 
Informasjon til Statsforvalteren ved akuttutslipp inngikk ikke i varslingsplanen.  
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Beskyttelsen mot nedbør og avrenning ved lagring av impregnert trevirke kan forbedres 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering: 
Under befaringen kom det fram at noe impregnert trevirke hadde dårlig beskyttelse mot 
nedbør og var plassert i nærheten av overvannskum som drenerte til myrområdet sør for 
anlegget. 
 
Anmerkning 2 
Moelven Soknabruket AS sine måleprogrammer og kart over utslippspunkter kan forbedres 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering: 
Det kom fram på tilsynet at overvann fra anlegget ledes ned i kummer og rør som går ut i tre 
ulike utslippspunkter til myrområdet sør for anlegget. Disse utslippspunktene var ikke 
synliggjort på oversiktskart som ble oversendt i forbindelse med tilsynet. Utslippspunktene 
er heller ikke inne i virksomhetens måleprogrammer. 
 
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
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• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren 

 
 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- «Program for utslippskontroll (måleprogram) – Moelven Soknabruket» (WSP 
02.01.2025) 

- Overvåkningsprogram for Nordmobekken (WSP 03.03.2025) 
- Overvåkningsrapport grunnvann (WSP 30.12.2024) 
- Beredskapsplan 
- Oversiktskart. Eksisterende overvannssystem og tømmervanning (19.06.2025). 
- Miljørisikovurdering:  

o Avrenning fra impregnering under lagring (27.05.24) 
o Lekkasje ytre miljø (28.05.24) 

 
 
9. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 
 

Det ble under tilsynet utdelt en kopi av «Veileder til tanklagring». Den kan finnes elektronisk 
her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-
naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/ 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
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