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Tilsynsrapport - Tilsyn 2025 - Industri - Bokn - E39 Rogfast, E04 Rogfast 
Boknafjordtunnelen nord - Statens Vegvesen - Frekvensbasert kontroll 

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos STATENS VEGVESEN 
(virksomhetsnummer: 971 032 081) den 24.06.2025. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har mangelfull rensing av tunnelvann 
• Avvik 2: Virksomheten mangler rutine for prøvetakning av vann fra oljeutskiller 
• Avvik 3: Virksomheten har mangelfull driftsjournal 
• Avvik 4: Virksomheten har mangelfulle skriftlige dokumenter 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
  
 
STATENS VEGVESEN må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 13.11.2025. 
 

Statsforvalteren har anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 
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• Anmerkning 1: Virksomheten bør revidere sin miljørisikoanalyse 
• Anmerkning 2: Virksomheten bør utbedre sitt overvåkningsprogram 

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Varsel om gebyr  
Statsforvalteren varsler at STATENS VEGVESEN må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av 
forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 51 900. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av 
inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 
Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle 
kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.  

 
Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Erik Gisle 
Dirdal. Merk svaret med saksnummer 2025/5822 og tilsynsnummer 2025.034.I.SFRO. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har mangelfull rensing av tunnelvann 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen til virksomheten 2021.0742.T av 05.11.2021 punkt 2.2 Plikt til å overholde 
grenseverdier, punkt 3.1 Utslippsbegrensninger samt punkt 3.2.1 Rensing av utslipp første, 
tredje og fjerde ledd 

 
Beskrivelse av krav 
Punkt 2.2 i tillatelsen omtaler «Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte 
midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva 
som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.» 
 
Punkt 3.1 omhandler «Følgende utslippsbegrensninger gjelder for utslipp av renset avløpsvann fra 
tunneldriving, samt anleggs- og riggområdet: Maksimal tillatt konsentrasjon av olje i avløpsvann 
etter rensing er 20 mg/L. Konsentrasjon av olje skal måles på blandeprøver sammensatt av minst 3 
prøver tatt med 5 min. mellomrom. Tillatt konsentrasjon av suspendert stoff (SS) i avløpsvann etter 
rensing er 400 mg/L, regnet som gjennomsnitt over en uke.» 
 
Punkt 3.2.1 inneholder «Vann fra tunneldriving, samt anleggs- og riggområde skal gå via renseanlegg 
med sandfang, slam og oljeutskiller før utslipp til sjø. Renseanlegget skal dimensjoneres etter 
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beregnet maksimal vannmengde. Oppholdstiden i sedimentasjonsbassenget skal være minimum 2 
timer.» Videre står det «Vann som inneholder partikler, skal renses tilfredsstillende i 
sedimentasjonsbasseng slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 3.1. overholdes.» Og avslutningsvis 
«Renseanleggene skal til enhver tid være dimensjonert for maksimal belastning fra tunnelen, og 
anleggs- og riggområdet ellers.» 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Statsforvalteren ble oversendt «Avvik 128» før tilsynet. Dette avviket omhandler at virksomheten 
slipper ut en del tunnelvann direkte ut til resipient uten at det har gått gjennom renseanlegget. 
Tunnelvannet går for øvrig innom flere sedimenteringsbasseng inne i tunnel før det slippes ut til 
resipient. 
 
Statsforvalteren anser dette avviket for lukket grunnet forelagt tiltaksplan beskrevet i oversendt 
«Avvik 128». 
 

Avvik 2: Virksomheten mangler rutine for prøvetakning av vann fra oljeutskiller 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen til virksomheten 2021.0742.T av 05.11.2021 punkt 2.2 Plikt til å overholde 
grenseverdier, punkt 3.1 Utslippsbegrensninger samt punkt 3.2.1 Rensing av utslipp annet ledd 

 
Beskrivelse av krav 
Under punkt 2.2 i tillatelsen står det «Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte 
midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva 
som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.» 
 
Punkt 3.2.1. annet ledd omtaler «Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal 
renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 
3.1 overholdes.» 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten opplyste under tilsynet at de har tre oljeutskillere på anlegget, en ved vaskeplate nede 
i tunnel, en ved vaskeplass i dagsone samt en ved vaskeplate ved Laupland. Fra de to førstnevnte 
oljeutskillerne går vannet til renseanlegg, mens på Laupland går det rett til resipient grunnet at 
renseanlegget der er permanent tatt ut av drift.  
 
Under tilsynet kom det frem at de ikke hadde gjennomført prøvetakning av vann fra oljeutskilleren. 
Dersom vannet ikke går til et renseanlegg, må det eksistere rutiner som sikrer prøvetakning slik at 
grenseverdiene for olje i vann gitt i tillatelsen overholdes. 
 

Avvik 3: Virksomheten har mangelfull driftsjournal 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen til virksomheten 2021.0742.T av 05.11.2021 punkt 3.4 Utslippskontroll siste ledd 
 
Beskrivelse av krav 
Punkt 3.4 siste ledd i tillatelsen omhandler «Det skal føres driftsjournal for anlegget. Virksomheten 
skal minimum journalføre analyseresultater, mengde og dato for tømming og innlevering av 
olje/slam/sand. Driftsjournalen skal kunne fremvises ved eventuell kontroll.»  
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I driftsjournalen til virksomheten kunne Statsforvalteren verken observere mengde eller dato for 
tømming og innlevering av olje/slam/sand i sammenstilling av analyseresultatene. I tillegg manglet 
det informasjon om hva analysene for tungmetaller tilsier, da også med hensyn til klassifisering av 
slam. 
 

Avvik 4: Virksomheten har mangelfulle skriftlige dokumenter 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen til virksomheten 2021.0742.T av 05.11.2021 punkt 2.2 Plikt til å overholde 
grenseverdier, 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7, punkt 3.1 
Utslippsbegrensninger, 3.2.1 Rensing av utslipp annet ledd, punkt 3.3 Utslippspunkt tredje ledd, 
punkt 3.4 Utslippskontroll samt punkt 10 Overvåking av resipient 

 
Beskrivelse av krav 
Punkt 2.2 i tillatelsen omhandler «Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte 
midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva 
som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.» 
 
Under punkt 2.4 står det «For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå 
utilsiktede utslipp skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha 
utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.» 
 
Internkontrollforskriften omtaler at det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på å «iverksette rutiner 
for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- 
og sikkerhets- lovgivningen.» 
 
Punkt 3.1 inneholder «Maksimal tillatt konsentrasjon av olje i avløpsvann etter rensing er 20 mg/L.» 
 
Punkt 3.2.1 annet ledd omtaler at «Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal 
renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 
3.1 overholdes.» 
 
Under punkt 3.3 tredje ledd stadfestes det at «det skal etableres rutine for visuell inspeksjon ved 
utslippsstedet, der observasjoner av oljefilm, blakking av vann eller annen forurensning skal 
registreres.» 
 
Punkt 3.4 inneholder «Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til sjø. Målinger omfatter 
prøvetaking, analyse og/eller beregning. Virksomheten skal etablere måleprogram som inngår i 
virksomhetens dokumenterte internkontroll. Målinger/beregninger skal utføres slik at de blir 
representative for virksomhetens faktiske utslipp, og skal omfatte komponenter som er regulert 
gjennom grenseverdier, jf. vilkår 3.1. Målingene skal dokumentere at gjeldende krav i 
utslippstillatelsen og relevante forskrifter blir etterlevd. Prøvene skal være representative for 
avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem.» 
 
Punkt 10 stadfester at «Virksomheten skal sørge for overvåking av effekter av utslippene til sjø i 
henhold til et overvåkingsprogram.» 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Drift og vedlikehold av oljeutskiller: 
Statsforvalteren observerte at rutinen for drift av oljeutskiller var mangelfull. Dette kan forårsake at 
funksjonen til oljeutskiller ikke er optimal som kan lede til at grenseverdien for olje i vann ikke 
overholdes. Virksomheten må ha en rutine som sikrer optimal funksjon av oljeutskillere. 
 
Prøvetakningsrutinen: 
Under tilsynet kom det frem at virksomheten har mangelfull prøvetakningsrutine. I det tilsendte 
dokumentet «Overvåkingsprogram og prøvetakingsplan for grunn og vann» fra virksomheten kunne 
ikke Statsforvalteren finne noen informasjon om hvordan automatisk vannprøvetaker var innstilt, 
om den henholdsvis tok tids- eller mengdeproporsjonale prøver. En representant fra virksomheten 
kunne under tilsynet opplyse om at det er mengdeproporsjonale prøver som blir tatt av den 
automatiske vannprøvetakeren. Dette faktum må gå frem i de skriftlige dokumentene til 
virksomheten. 
 
Vedrørende selve prøvetakningen går det ikke klart frem fra det tilsendte dokumentet 
«Overvåkingsprogram og prøvetakingsplan for grunn og vann» fra virksomheten hvilke 
prøvetakningsflasker som skal brukes til hvilke prøver. Det må gå klart frem i de interne 
dokumentene til virksomheten hvordan prøvene skal tas for hver av analyseparameterne for å sikre 
representative prøver for de faktiske utslippene som oppstår. 
 
Vedlikehold av utstyr: 
Under tilsynet kunne ikke virksomheten vise til noen skriftlig dokumentasjon på gjennomført 
kalibrering og vedlikehold av det utslippskritiske utstyret (automatiske vannprøvetaker, 
vannføringsmåler, turbiditetsmåler samt pH sensor) knyttet til renseanlegget. Grunnet at dette 
utstyret er kritisk i forbindelse med å sikre at virksomheten overholder sine grenseverdier, må det 
foreligge skriftlige rutiner som beskriver hvor ofte, samt hvordan, vedlikehold og kalibrering skal 
foregå. Gjennomført vedlikehold og kalibrering må også dokumenteres. 
 
Mangelfull driftsjournal: 
Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten ikke har opparbeidet en rutine for visuell inspeksjon 
ved utslippsstedet. Det er viktig at virksomheten etablerer en overvåkning av potensielle effekter 
utslippene til sjø kan forårsake. 
 
 

Anmerkning 1: Virksomheten bør revidere sin miljørisikoanalyse 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I forbindelse med tilsynet oversendte virksomheten sin miljørisikoanalyse «Miljøoppfølgningsplan 
E04 Rogfast». Den fremstod litt mangelfull da den kunne konkretiseres mer på de forskjellige 
scenarioene. I tillegg var det enkelte vurderinger som ikke var gjennomført. Statsforvalteren påpeker 
viktigheten av å inkludere flere vurderinger samt å konkretisere disse for å sikre at virksomheten 
danner seg et bilde over sannsynligheten og alvorlighetsgraden av potensielle uhell, slik at de er 
bevisstgjort samt at de rette tiltakene raskt kan igangsettes. 
 

Anmerkning 2: Virksomheten bør utbedre sitt overvåkningsprogram 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det kom frem under tilsynet at overvåkningsprogrammet til virksomheten var noe mangelfullt. 
Statsforvalteren synes særlig at overvåkningsprogrammet burde ha en mer utfyllende vurdering av 
behov samt tidspunkter. 
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av STATENS VEGVESEN sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok: 

• Kirsten Redmond Kristiansen 
• Erik Gisle Dirdal 

 
Kontaktperson hos STATENS VEGVESEN: 

• Ida Rebekka Løland 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende STATENS VEGVESEN ble kontrollert under tilsynet: 

• E39 Rogfast, E04 Rogfast Boknafjordtunnelen nord, 5561 Bokn 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Internkontroll 
• Avfall 
• Utslipp til vann 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Utslippstillatelsen til Statens Vegvesen Region Vest  – E04 Rogfast 2021.0742.T 
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Riggplan Arsvågen Rogfast E04 (tilsendt 30.04.2025) 
• Driftsinstruks for renseanlegg (versjon av 29.04.2025) (tilsendt 30.04.2025) 
• Overvåkingsprogram og prøvetakingsplan for grunn og vann (versjon 07 av 25.11.2024) 

(tilsendt 30.04.2025) 
• Prosedyre for vann- og slamhåndtering (versjon 02 av 28.10.2024) (tilsendt 30.04.2025) 
• Kontrollplan: Ytre miljø arbeider (versjon av 15.03.2021) tilsendt 30.04.2025) 
• Miljøoppfølgningsplan E04 Rogfast (versjon 04 av 07.05.2024) (tilsendt 30.04.2025) 
• Sammenstilling analyseresultater (2) (tilsendt 30.04.2025) 
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• Avviksmelding 527961 (tilsendt 02.05.2025) 
• Avviksmelding 128 (tilsendt 02.05.2025) 
• Avviksmelding 129 (tilsendt 02.05.2025) 
• Lagring av drivstoff, farlige stoffer og kjemikalier, veileder (versjon av 24.06.2025) (tilsendt 

24.06.2025) 
• Avfallshåndtering, veileder (versjon av 05.03.2023) (tilsendt 30.06.2025) 
• Kalibreringsprosedyre – WTW sensorer PH, turbiditet, nitrat og konduktivitet (versjon av 

01.01.2025) (tilsendt 30.06.2025) 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Oversikt over oljeutskillere 
Det kom frem under tilsynet at virksomheten bør få bedre oversikt over hvor oljeutskillere er 
plassert. Statsforvalteren fikk opplyst at det eksisterer tre oljeutskillere på området virksomheten 
disponerer. Det fremstod for Statsforvalteren at rutinen til virksomheten angående den fulle 
oversikten over hvor vannet fra disse oljeutskillerne går kan utbedres. 

 
Renseanlegget på Laupland 
Virksomheten hadde tidligere et operativt renseanlegg på Laupland som nå er ute av drift. I den 
forbindelse bør avfallet som stod igjen på området fjernes. I tillegg fremstod området forsøplet og 
bør derfor ryddes også med tanke på potensiell gjengroing. 
 

Merking og utsortering av avfall 
Ved virksomhetens verksted i dagsone og nede i tunnel manglet det henholdsvis merking på 
oppbevaring med brukte spraybokser og hydraulikkslanger. I tillegg var det generelt 
forbedringspotensial når det kommer til sortering av avfallet, da både absorbenter og tomme 
fettpatroner ble observert i restavfallet. 
 

Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 
Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Erik Gisle Dirdal 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 

BOKN KOMMUNE Boknatunvegen 37 5561 BOKN 
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