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Rapport etter tilsyn 14. oktober - 15. oktober 2025  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SAR AS AVD 
HAMMERFEST (virksomhetsnummer: 990680299). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sine barrierer og har heller ikke et 
oppsamlingsarrangement som tilfredsstiller kravene  

• Avvik 2: Noe utslippskritisk utstyr er ikke fulgt opp med forebyggende vedlikehold  
• Avvik 3: Beredskapsplanen har mangler  
• Avvik 4: Enkelte avfallsfraksjoner lagres ikke i henhold til krav 
• Avvik 5: Enkelte tanker og rør er ikke tilstrekkelig merket  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 1, 2 og 3.  
 
SAR AS AVD HAMMERFEST må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en 
skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 2. januar 2026. 
 

SAR AS AVD HAMMERFEST 
Postboks 83 (JE) 
4098 Tananger 

 
 
Oslo, 11. november 2025 

Deres ref.: 
Jone Nevøy 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/9251 
2025.0110.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Eli Mathisen 
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Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik  
Miljødirektoratet varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en 
skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1 og 2 er rettet innen gitt frist. 
 

Dere må betale gebyr 
SAR AS AVD HAMMERFEST må betale et gebyr på 78 000 kr for tilsynet. 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Eli Mathisen. Merk 
svaret med saksnummer 2025/9251 og tilsynsnummer 2025.0110.miljodir. 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sine barrierer og har heller 
ikke et oppsamlingsarrangement som tilfredsstiller kravene  
 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 7. oktober 2005/8. april 2013, sist 
endret 4. november 2024, punkt 9.2.2, 3. ledd, punkt g 

• forurensningsforskriften § 18-6 bokstavene b, c og f  
 
Beskrivelse av krav 
I henhold til tillatelsen punkt 9.2.2, 3. ledd, punkt g skal tanker, bassenger o.l. som inneholder 
flytende farlig avfall ha overfyllingsvarsel og, der det er teknisk mulig, overfyllingsvern.  
 
§ 18-6 bokstav b stiller krav om at tankanlegget skal være egnet for formålet slik at faren for 
forurensning minimaliseres. Blant annet skal materialvalg, valg av plassering, sikringstiltak og 
dimensjonering med videre være slik innrettet at faren for forurensning minimaliseres.  
 
I § 18-6 bokstav c er det stilt krav om at tankanlegget skal sikres med nødvendige barrierer mot 
de ulike typer hendelser som kan medføre forurensning. En barriere er en funksjon eller et tiltak 
som er planlagt, etablert og vedlikeholdt for å bryte et uønsket hendelsesforløp som kan 
medføre forurensning. Barrierer kan være organisatoriske eller tekniske. Barrierer skal være 
basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjon.  
 
Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, med unntak av 
dobbeltveggede tanker, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens 
volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når 
oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av 
den største tankens volum. Oppsamlingsarrangementet skal også kunne ta hånd om en eventuell 
overfylling fra lufterøret.  
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I § 18-6 bokstav f er det stilt krav om det skal etableres rutiner og tekniske overvåkingssystemer 
som er nødvendige for å oppdage fare for eller inntrådt forurensning. Rutinene og 
overvåkingssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, overfylling og andre 
aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike aktiviteter. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har etablert oppsamlingsarrangement rundt tankparken. På tilsynet ble det 
observert at det var lagd et mindre hull (5-10 cm diameter) gjennom siden på oppsamlings-
arrangementet og dette er dermed ikke tett. Tankparken har dermed ikke 
oppsamlingsarrangement i tråd med kravene i forskrifta. Dersom det blir lekkasje fra en tank, 
kan det oppstå situasjoner hvor det kan skje utslipp til ytre miljø. Det er fare for avrenning via 
hullet i oppsamlingsarrangementet og til grunn eller sjø. Miljødirektoratet anser dette for alvorlig.  
 
Virksomheten opplyste på andre dag av tilsynet at de var i gang med å tette hullet i 
oppsamlingsarrangementet.  
 
Under tilsynet ble det tatt stikkprøver for å verifisere barrierer tilknytta tank 21 til 28, som 
benyttes til lagring av farlig avfall. Tankene er plassert i felles oppsamlingsarrangement. 
Miljødirektoratet påpeker følgende forhold:  

- Tank 21 til 28 har ikke overfyllingsvarsel i tråd med kravet i tillatelsen.  
- Tankene har overfyllingsvern, men oppfølging/vedlikehold av overfyllingsvern 

(trykktransmitter i bunnen av tanken) var ikke lagt inn i vedlikeholdsprogrammet og det 
var ikke gjennomført oppfølging av dette utstyret. 

 
Gjentakende avvik 
Da Miljødirektoratet var på tilsyn hos SAR AS AVD HAMMERFEST i 2023 fikk virksomheten avvik på 
at en av virksomhetens tanker manglet overfyllingsvarsel. Avviket anses som alvorlig da dette er 
gjentakende fra tidligere tilsyn.  
 
 

Avvik 2: Noe utslippskritisk utstyr er ikke fulgt opp med forebyggende 
vedlikehold  
 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 7. oktober 2005/8. april 2013, sist 
endret 4. november 2024, punkt 2.5 

• forurensningsforskriften § 18-5 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d 
• internkontrollforskriften § 5, annet ledd punkt 7 

 
Beskrivelse av krav 
Tillatelsen punkt 2.5 stiller krav om at virksomheten for å holde de ordinære utslippene på et 
lavest mulig nivå og får å unngå utilsiktede utslipp, skal sørge for forebyggende vedlikehold av 
utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal 
kunne dokumenteres,  
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I henhold til § 18-5 skal den ansvarlige for lagringen sørge for å etablere og vedlikeholde de 
risikoreduserende tiltak som er nødvendig for å holde miljørisikoen innenfor de fastlagte 
akseptkriteriene.  
 
§ 18-6 bokstav d stiller krav om at tankanlegget og de tekniske barrierene til enhver tid skal ha en 
tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som 
regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For å opprettholde dette skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for 
forurensning. 
 
Kravet i forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d om å opprettholde en tilfredsstillende teknisk 
tilstand, forutsetter at virksomheten kjenner anleggets tilstand. Hele tankanlegget inkludert 
rørledninger og utstyr som pumper, instrumentering og sikringsarrangementer, er omfattet av 
forskriftens krav om forebyggende vedlikehold.  
 
Internkontrollforskriften § 5, annet ledd punkt 7 stiller krav om at virksomheten skal iverksette 
rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tilstandskontroll av tanker  
På tilsynet ble tilstandskontroll (3. partskontroll) av tank 23 og 27, som benyttes til lagring av 
farlig avfall, verifisert. Miljødirektoratet påpeker følgende forhold: 

• Det ble gjennomført 3. partskontroll av tank 27 i 2019. I rapporten etter kontrollen er det 
anbefalt at neste inspeksjon gjennomføres i 2020. Denne ble gjennomført i 2023, og i den 
rapporten ble det anbefalt at ny kontroll gjennomføres etter ett år. Dette var ikke gjort 
per oktober 2025. Virksomheten opplyser at dette skyldes at tanken har vært i 
kontinuerlig bruk, og at tilstandskontrollen ikke kan gjøres når tanken er i bruk. På 
tilsynet kunne ikke virksomheten opplyse om når ny 3. partskontroll ville bli gjennomført.  

• Det ble gjennomført 3. partskontroll av tank 23 i 2019. I rapporten etter kontrollen er det 
anbefalt at neste inspeksjon gjennomføres i 2021. Kontrollen ble gjennomført i november 
2023. Virksomheten har ikke dokumentert vurdering av hvorfor ny kontroll ble utsatt.  

• Mannlokket på tank 23 hadde mye synlig rust.  Virksomheten har ikke dokumentert 
hvordan dette følges opp, og kunne ikke svare på det under tilsynet.  

 
Rørledninger 
Virksomheten opplyste på tilsynet at overføringsledninger for vann og olje fra TCC-prosessen til 
tankparken er lagt som "rør-i-rør". Ved befaring under tilsynet ble det observert at det ytre røret 
har løsna der rørene kommer ut fra vegg ved TCC-anlegget, og de indre rørene var direkte 
eksponert. Virksomheten kunne på tilsynet ikke redegjøre for når skaden oppstod, eller plan for 
retting. Det var ikke fylt ut avviksmelding for dette forholdet.  
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Det er etablert PE-rør for overføring av farlig avfall fra tank 27 til båt. Virksomheten opplyste at de 
har fått opplyst fra leverandør at det ikke er behov for trykktesting av dette røret. Virksomheten 
har ikke vurdert hvilken oppfølging dette røret må ha.  
 
Konklusjon  
Miljødirektoratet anser dette avviket for alvorlig.  
 

Avvik 3: Beredskapsplanen har mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 7. oktober 2005/8. april 2013, sist 

endret 4. november 2024, punkt 13.3.1, 13.3.3 og 13.3.4  
• forurensningsforskriften § 18-7 

Beskrivelse av krav 
Beredskapsanalyse 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal virksomheten utarbeide en beredskapsanalyse for 
restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene som 
utgjør restrisiko skal virksomheten utarbeide og begrunne:  
a. organisering av beredskapen  
b. nødvendig beredskapsutstyr 
c. nødvendig mannskap  
d. responstid 
 
Beredskapsplan 
Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av virksomhetens 
internkontrolldokumentasjon. 
 
Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, 
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende 
scenarier.  
 
Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov. 
 
Øving av beredskap 
Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en 
gang pr. år. Det skal utarbeides klare mål for øvelsen, inkludert mål for responstid. Øvelsen skal 
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle 
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal være dokumentert i internkontrollen. 
 
Forurensningsforskriften kapittel 18 
Det følger av forurensningsforskriften § 18 – 7 at beredskapen skal være tilpasset den 
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapsplanen skal gi en 
beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres 
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kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Virksomhetens beredskap skal 
utprøves/testes minst en gang hvert år. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har to beredskapsplaner, en for deres anlegg for avfallsmottak (SAR Service) 
lokalisert like ved Polarbase, og en for deres mottaks- og behandlingsanlegg for offshore 
boreavfall (SAR Treatment) lokalisert inne på Polarbase. I beredskapsplan er det angitt definerte 
fare- og uønskede hendelser (DFU) som skal representere restrisiko beskrevet i deres 
risikovurderinger.  
 
Beredskapsanalyse 
Virksomheten opplyste og viste til at de har gjennomført en beredskapsanalyse for aktivitetene 
på SAR Treatment. Derimot informerer virksomheten under tilsynet at lignende 
beredskapsanalyse ikke er gjennomført for aktivitetene på SAR Service.  
 
Beredskapsplan 
DFU og avtale med ekstern aktør 
I beredskapsplanen er det definert DFU nr. 4 – akutt utslipp til ytre miljø. Denne omhandler ikke 
hendelse med utslipp til sjø. Dette til tross for at potensielle hendelser ved lasting og lossing av 
båt og utslipp til sjø under overføring av TCC-olje fra tankanlegg via bil til båt, er nevnt som 
scenarier i risikovurderingene for anleggene. DFU nr. 4 mangelfull, og det mangler bl.a. en 
beskrivelse av hendelsesforløpet til en eventuell større utslippshendelse til sjø.  
 
Virksomheten oppgir i sin beredskapsplan at i tillegg til eget beredskapsutstyr tilgjengelig for 
håndtering av mindre utslipp på land, har virksomheten tilgang til ytterligere utstyr gjennom 
industrivernet på Polarbase.  Virksomheten opplyste under tilsynet at det er industrivernet på 
Polarbase som skal stille med båt og lenser ved større akuttutslipp til sjø, men det foreligger 
ingen skriftlig avtale mellom virksomheten og Polarbase. Denne informasjonen er heller ikke 
dokumentert i beredskapsplanen, noe som kan skape uklarhet rundt ansvarsfordeling og 
tilgjengelige ressurser ved slike hendelser. Virksomheten har ikke dokumentert hvilket utstyr som 
vil kreves, og responstid, ved et større oljeutslipp til sjø.  
 
Miljødirektoratet anser det for alvorlig at virksomheten ikke har dimensjonert beredskapen for et 
større utslipp av olje til sjø, og heller ikke inngått avtale med ekstern aktør om hvilket utstyr som 
vil kreves, og responstid, ved et slik utslipp.  
 
Eget beredskapsutstyr 
Det fremgår av beredskapsplanene til virksomheten at beredskapskontainere skal inneholde 
nødvendig utstyr som alltid skal være tilgjengelig. Under befaringen av kontainerne ved 
behandlingsanlegget og tankanlegget, kunne virksomheten imidlertid ikke fremvise en oversikt 
over kontainerens lagerstatus og innhold. Det ble også avdekket mangler, blant annet fravær av 
kummatter, som ifølge beredskapsanalysen skal være tilgjengelig.  
 
Øving av beredskap 
Virksomheten opplyste at de benytter en "aktivitetsplan" for å planlegge og gjennomføre 
beredskapsøvelser. Det ble informert om at det i 2024 ble gjennomført blant annet en øvelse 
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med tema oljeutslipp på land. Videre forklarte virksomheten at valg av øvelsestema baseres på 
risikovurderingene som er gjennomført, og at disse vurderingene danner grunnlaget for hvilke 
scenarier som er med i øvelsesplanen. Samtidig ble det påpekt at virksomheten har aktiviteter 
som potensielt kan medføre utslipp til sjø. Til tross for dette har det ikke blitt gjennomført øvelser 
knyttet til oljeutslipp til sjø ved anlegget, verken internt eller i samarbeid med industrivernet på 
Polarbase.  
 
Gjentakende avvik 
Da Miljødirektoratet var på tilsyn hos tankanlegget i 2023 fikk virksomheten avvik på at de ikke 
hadde gjennomført beredskapsanalyse. Avvik 3 anses som alvorlig da dette er gjentakende fra 
tidligere tilsyn. 
 

Avvik 4: Enkelte avfallsfraksjoner lagres ikke i henhold til krav 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 7. oktober 2005/8. april 2013, sist 

endret 4. november 2024, punkt 9.2.2 
• avfallsforskriften §11-5, første ledd 
• avfallsforskriften §11-8, første ledd 

Beskrivelse av krav 
Fra tillatelsen og avfallsforskriften §11-8 framkommer det at farlig avfall ikke skal lagres i mer enn 
12 måneder.  
 
Videre heter det i tillatelsen at:  

• Virksomheten skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  
• Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.  
• Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres under tak og på tett dekke med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom 
virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og 
like god miljøbeskyttelse. Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig 
slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper.  

• All utendørs trafikk-, håndterings- og lagringsarealer skal ha tett dekke. Disse arealene 
skal innrettes slik at avrenning til sjø eller avløpsnett kan stanses kort tid ved 
uhellsutslipp av avfall. Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig 
slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper. 
 

I avfallsforskriften § 11-5 heter det at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som 
oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå 
fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Av farlig avfall mottar virksomheten borekaks til behandling i TCC-anlegg, flytende farlig avfall, og 
farlig avfall stykkgods. Flytende farlig avfall lagres i tanker i et tankanlegg med 
oppsamlingsarrangement. Stykkgods med farlig avfall lagres i en lagerhall for farlig avfall.  
 
Det ble under tilsynet, verifisert at avfallsfraksjoner som ofte blir mottatt i større mengder, og 
blybatterier, har egne lagringsplasser markert med skilt på veggen i lageret for farlig avfall 
stykkgods. Andre områder blir benyttet til ulike avfallsfraksjoner ettersom hva virksomheten 
mottar.  
 
Lagringstid for farlig avfall 
Virksomheten har en dokumentert lageroversikt som viser lagerbeholdning av farlig avfall sortert 
på avfallsstoffnummer og lokasjon. Oversikten viser at virksomheten har overskridelse av lovlig 
lagringstid på 12 måneder for to avfallsfraksjoner, avfallsstoffnummer 7096 Blåsesand (totalt 469 
kg) og avfallsstoffnummer 7152 "Labavfall" (50 kg).  
 
Kart over avfall 
På tilsynet ble det framvist tre kart over virksomhetens område der lagring av avfall var markert. 
Enkelte avfallsfraksjoner var ikke avmerket på kart. Dette gjaldt bl.a. lagerplasser for tørrstoff fra 
TCC-anlegget og lagerhall ved tankanlegget hvor det av og til lagres ”slop” i påvente av å fylle på 
tank. Lagerhallen hvor det var lagret "slop" var ikke merket med at det var lagret farlig avfall der.  
 
Merking av farlig avfall  
Følgende farlig avfall manglet merking: 

• big bags med sement var ikke merket med innhold 
• blybatterier var ikke merket med innhold og ikke lagret under skiltet markert med 

blybatterier 
• et fat med oljeavfall var ikke merket med innhold 
• en 25 l-kanne hadde ukjent innhold og var ikke merket  
 

Lagring av avfall 
I forbindelse med mottak av "slop" til lageret for farlig avfall, står fire IBC-kontainere med "slop" 
(oljeforurenset vann) lagret på asfalt, og uten tak. Asfalt er ikke å anse for fast, 
ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke når det er oljeholdig avfall som lagres. 
Virksomheten opplyste på tilsynet om at IBC-kontainere vanligvis ikke lagres der og at disse 
kontainerne har stått fra dagen før i forbindelse med en stor leveranse til anlegget.  
 
Tørrstoff genereres i TCC-anlegget. Etter behandlingen i TCC-anlegget, settes tørrstoffet ut i big 
bags i påvente av videresending til deponi med båt. På inspeksjonstidspunktet hadde 
virksomheten lagret ca 1100 big bags med tørrstoff. Miljødirektoratet vil påpeke følgende forhold 
ved lagringen: 
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- De fleste sekkene var lagret på det faste lagringsområdet hvor det var tett dekke. På dette 
lagringsområdet var det imidlertid en regnvannskum som infiltrerer til grunnen. Eventuell 
avrenning fra sekkene kan dermed føre til forurensning av grunnen, og dette er ikke i 
tråd med tillatelsen.  

- På grunn av asfaltering av området var en del big bags flyttes til et område hvor det bare 
delvis var tett dekke. På grusdekket var det bl.a. lagret en big bag som var veltet og 
revnet. Innholdet i sekken kan forurense grunnen, og denne lagringen er ikke i tråd med 
tillatelsen.  

- Big bags med tørrstoff var ikke merka.  
 
Konklusjon 
Overskridelser på lagring av farlig avfall er gjentakende avvik fra forrige tilsyn. Det ble verifisert 
på tilsynet i 2025 at SAR AS AVD HAMMERFEST har bedret rutinene på dette området, men det er 
fortsatt enkelte mangler.  
 
 

Avvik 5: Enkelte tanker og rør er ikke tilstrekkelig merket  
 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g 
 
Beskrivelse av krav 
§ 18-6 bokstav g stiller krav om at tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant 
informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for 
personell som arbeider i virksomheten og for eksternt beredskapspersonell.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble det gjennomført stikkprøver for å verifisere hvordan tanker og rør var merka. 
Rørgater er i stor grad merka med pil for strømningsretning. Miljødirektoratet påpeker følgende 
forhold: 

• Tank 24, som inneholder farlig avfall med avfallsstoffnummer 7165, var ikke merka med 
innhold og annen relevant informasjon, som f.eks. piktogram, på godt synlige steder. 

• Tank 26, som inneholder vann fra TCC (farlig avfall), var bare merka med tanknummer, og 
ikke med innhold og annen relevant informasjon, som f.eks. piktogram, på godt synlige 
steder. 

• Rør tilknytta tank 26, 27 og 28 var ikke merka med innhold, slik forskriften krever.  
 

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt 
en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.  
 
Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:  

• Avvik 1: 100 000 kr 
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• Avvik 2: 200 000 kr 
 
Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil SAR AS AVD HAMMERFEST få en ny 
frist på 6 uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik er rettet. Hvis vi 
ikke får denne tilbakemeldingen innen ny frist vil tvangsmulkten påløpe. 
 
Tvangsmulkten vil bli fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvikene 
rettes innen fristen. 
 
Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet 
avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.  

Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at SAR AS AVD HAMMERFEST må betale et gebyr på 78000 kr for tilsynet. 
Dette tilsvarer sats 5 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 14. oktober 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 



 

 
11

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SAR AS AVD HAMMERFEST sitt miljøarbeid 
eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Eli Mathisen 
• Joakim Sandkjenn 
• Nora Uggerud 

 
Kontaktperson hos SAR AS AVD HAMMERFEST 

• Jone Nevøy 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SAR AS AVD HAMMERFEST ble kontrollert under tilsynet: 

• SAR AS avd. Hammerfest, Hammerfest 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Produsentansvar avfall 
• Behandling av farlig avfall 
• Klimatilpasning 
• Industriens brannøvingsfelt  

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 07. oktober 2025/08. april 2013, 
sist endret 04. november 2024 

• forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

• lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• internkontrollsystemet 
• miljørisikoanalyser 
• innrapporterte avvik for ytre miljø for 2024 og 2025 
• rutiner for mottakskontroll  
• lageroversikt 
• dokumentasjon på tilstandskontroll av tanker og tilhørende utstyr  
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• beredskapsplan  

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Mellomlagring av bioslam 
Virksomheten har mellomlagret ca 650 tonn bioslam fra Equinor sitt anlegg på Melkøya. Avfallet 
har bl.a. høyt innhold av TOC, og inneholder i tillegg PFAS. Virksomheten opplyste at de jobber 
med løsning for avhending av avfallet.  

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Eli Mathisen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
Kopi til: 

• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
• Hammerfest kommune  

http://www.miljodirektoratet.no/

