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Rapport etter tilsyn 2. - 4. september 2025  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SVALBARD ENERGI AS 
(virksomhetsnummer: 927978806). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomhetens oppfølging av tanker og tilhørende utstyr er mangelfull  
• Avvik 2: Virksomheten har hatt overskridelser av grenseverdiene for utslipp til luft for 

enkelte komponenter i 2025  
• Avvik 3: Virksomhetens utslippskontroll til luft er mangelfull  
• Avvik 4: Virksomhetens miljørisikoanalyse har enkelte mangler  
• Avvik 5: Virksomhetens beredskapsanalyse har enkelte mangler  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
SVALBARD ENERGI AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. desember 2025. 
 

SVALBARD ENERGI AS 
Postboks 350 
9171 Longyearbyen 

 
 
Oslo, 6. oktober 2025 

Deres ref.: 
Fredrik Nilsen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/1227 
2025.0394.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Eli Mathisen 
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Eli Mathisen. Merk 
svaret med saksnummer 2025/1227 og tilsynsnummer 2025.0394.miljodir. 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomhetens oppfølging av tanker og tilhørende utstyr er 
mangelfull 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven, datert 7. januar 2025, punkt 12.2.1Vilkår 

for lagring i tanker – forebyggende tiltak 

Beskrivelse av krav 
I tillatelsen punkt 12.2.1 står det hvilke forebyggende tiltak virksomheten skal implementere for 
lagring i tanker. Her står det blant annet følgende krav: 
 
Barrierer 
Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjon. Tanker som 
inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt 
oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle 
kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal 
kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum.  
 
Teknisk tilstand og vedlikehold 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å 
forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende 
teknisk tilstand. For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for 
forurensning.  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tilstandskontroll og akseptkriterier  
Virksomheten har ikke gjennomført tilstrekkelig tilstandskontroll av tankene og tilhørende utstyr. 
Det ble opplyst under revisjonen om at et eksternt firma kommer én gang i året for å 
gjennomføre tankrengjøring og dieselrensing på de ulike dieseltankene. Under tilsynet fikk 
Miljødirektoratet framvist rapporten fra forrige kontroll, som ble gjennomført i 2024. Kontrollen 
som gjennomføres innebærer blant annet at tankene tømmes og at tankene får en visuell 
inspeksjon av tankvegger. Rapporten etter kontrollen viste at det var oppdaget rust som ble 
skrapt bort i tre av tankene, og at én av tankene ble underkjent på grunn av rust og en bulk. 
Rapporten inkluderer ikke en gjennomgang av tilhørende utstyr, slik som påkoblede rørgater og/ 
eller nivåalarmer eller annet tilhørende utstyr.  
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Virksomheten har heller ikke etablert kriterier for hva som er tilfredsstillende teknisk tilstand. 
Eksempelvis er det ingen skriftliggjorte vurderinger for hvor mye korrosjonsdannelse som er 
akseptert på tanker og rørgater eller hvor tykke tank- eller rørveggene skal være. 
Miljødirektoratet vurderer at kontrollen som gjennomføres av det eksterne firmaet, der de 
gjennomfører tankrengjøring og dieselrensing, ikke gir tilstrekkelig informasjon om tankenes 
tekniske tilstand. 
 
Oppfølging av utslippskritisk utstyr  
Virksomheten har et vedlikeholdssystem der arbeidsordre på tankene legges inn med gitte 
frekvenser eller ved behov. I vedlikeholdssystemet er ikke samtlige tanker og tilhørende utstyr 
lagt inn, men vedlikeholdsoppgavene knytter seg til de ulike delene av anlegget og utstyret som 
finnes der. Det finnes derfor ikke en fullstendig logg med historikk på hver enkelt tank og 
tilhørende utstyr. Virksomheten har imidlertid en oversikt over tankene i et regneark. Dette 
regnearket inkluderer blant annet informasjon om tankenes volum, tankmateriale, alder og 
hvilken type overfyllingsvern tankene er utrustet med. I regnearket var noen av feltene tomme. 
Virksomheten forklarte at dette var fordi de ikke hadde lykkes i å innhente informasjon om 
eksempelvis alder på alle tankene.  
 
Miljødirektoratet vurderer at virksomheten har et for dårlig underlag for å foreta vurderinger av 
hva som er tilstrekkelig oppfølging for de ulike tankene og tilhørende utstyr. Dette fordi det ikke 
foreligger en komplett oversikt over tankenes tekniske tilstand, jamfør punktet ovenfor om 
teknisk tilstand, kombinert med at det ikke foreligger komplett historikk i vedlikeholdssystemet. 
 
Rørgater og tilhørende utstyr 
Virksomheten opplyste om at det ikke eksisterer et systematisk vedlikeholdsarbeid for rørgater 
og tilhørende utstyr i tilknytning til tankene. De opplyste om at rørgatene blir visuelt sjekket i en 
kvartalsvis sjekkrunde, men det foreligger ingen vedlikeholdslogg. Det er heller ikke fastsatt 
akseptkriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for rørgater og tilhørende 
utstyr.  
 
Barrierer 
Tre av virksomhetens tanker ligger slik til at det er utfordrende å kontrollere en lekkasje til 
oppsamlingsarrangementet. For to av tankene må virksomheten klatre opp i en stige for å 
komme til rommet tankene står i. Stigen som brukes er hevet omtrent en halvmeter fra 
bakkeplan, og kan være utfordrende å komme seg opp i. En annen tank er satt i et 
oppsamlingsarrangement som kontrolleres fra et platå over tanken. I dette området er det 
mørkt, og oppsamlingsarrangementet må inspiseres med lommelykt. Virksomheten opplyste om 
at når disse tankene er i drift, er det etablert rutine for at de sjekkes to ganger om dagen. Når de 
ikke er i drift, er rutinen at de skal sjekkes kvartalsvis.  
Etter Miljødirektoratets vurdering innebærer løsningen med oppsamlingsbasseng, som vanskelig 
lar seg kontrollere, økt miljørisiko, og vi anser ikke denne barrieren som tilstrekkelig.  
 
Oppsamlingsarrangement 
I virksomhetens tillatelse har de krav om at tankene som er omfattet av tillatelsen skal ha 
oppsamlingsarrangement som kan håndtere hele tankens volum. For noen av tankene kunne 
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ikke virksomheten fremvise dokumentasjon på at oppsamlingsarrangementets volum var 
tilstrekkelig. Åtte av virksomhetens dagtanker har ikke tilstrekkelig oppsamlingsarrangement.  
 
Lekkasjedeteksjon 
I et av oppsamlingsarrangementene var det etablert en lekkasjevakt med tilhørende alarm som 
skal utløses ved en eventuell lekkasje. Denne lekkasjevakta er ikke tilkoblet virksomhetens 
kontrollrom og det var ikke etablert rutiner for å sjekke at den fungerer.  
 
Ved inspeksjonen i 2024 ble det påpekt at virksomheten ikke hadde etablert et systematisk og 
planmessig vedlikeholdsarbeid. Ovennevnte forhold er dermed et gjentagende avvik fra forrige 
tilsyn. Miljødirektoratet anser dette avviket som alvorlig. 
 

Avvik 2: Virksomheten har hatt overskridelser av grenseverdiene for 
utslipp til luft for enkelte komponenter i 2025 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven, datert 7. januar 2025, punkt 4.1.1. 

Utslipp fra punktkilder 

Beskrivelse av krav 
I punkt 4.1.1 i tillatelsen er det gitt grenseverdier for utslipp til luft fra produksjon av elektrisk 
kraft og varme i dieselaggregater og dieselfyrte fyrkjeler. Det er bl.a. gitt grenseverdier for SOx, 
NOx, CO2, støv og CO. For Urearenseanlegg tilknyttet Dieselkraft vest (DKV) er det gitt grenseverdi 
for NH3.  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Etter at tillatelsen ble gitt i januar 2025 har virksomheten fått gjennomført målinger av utslipp til 
luft fra dieselgenerator DG2 og DG3 tilknyttet DKV, Reservekraft øst (RKØ), reservekraft 
Lunckefjell, Beredskapsgeneratorer og Dieselkjeler energiverk våren 2025. Det ble målt 
overskridelser av grenseverdiene for: 

- NH3 fra DG2 og NOx og NH3 fra DG3 tilknyttet anlegg DKV 
- NOx for anlegg Lunckefjell 
- NOx for nødstrømsaggregatene (Beredskapsgeneratorer), regulert som "Øvrige 

aggregater" 
 
Virksomheten opplyste at de har etablert rutiner for miljøovervåking i tråd med punkt 11 i 
tillatelsen. Det er etablert rutiner for visuell observasjon av smog, nedfall, avsetninger eller andre 
indikasjoner på luftforurensning i Longyearbyen, og dette sammenlignes med logg over drift av 
anleggene. 
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Avvik 3: Virksomhetens utslippskontroll til luft er mangelfull 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven, datert 7. januar 2025, punkt 10.1 

Utslippskontroll, punkt 10.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll og punkt 10.3 
Program for utslippskontroll.  

• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav f 

Beskrivelse av krav 
I henhold til tillatelsen punkt 10.2 skal virksomheten kontrollere og dokumentere utslippene til 
luft og vann. Dette gjelder bl.a. utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier 
fastsatt i tabell under punkt 4.1.1.  
 
Videre er det i tillatelsen punkt 10.2 krav om at virksomheten skal kvalitetssikre målinger, 
måleutstyr og metoder slik at de gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 
Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Dette skal gjøres ved 
bl.a. å:  

- Jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver.  

- Vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge løsninger som reduserer den 
totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.  

 
I tillatelsen punkt 10.3 er det stilt krav om at virksomheten skal ha et program for utslippskontroll 
som inngår i den dokumenterte internkontrollen. Programmet skal redegjøre for 
utslippskontrollen og kvalitetssikringen, jf. punkt 10.1 og 10.2. Programmet skal holdes 
oppdatert.  
 
Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav f stiller krav om at 
virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har etablert et måleprogram for sin utslippskontroll; "Måleprogram for utslipp til 
luft", datert april 2024. Med bakgrunn i gjennomgangen som ble foretatt under tilsynet påpeker 
Miljødirektoratet følgende forhold: 

- Måleprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i forurensningsforskriften § 27. Denne 
er ikke gjort gjeldende for Svalbard, og det er dermed ikke relevant å vise til denne. 
Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven til Svalbard Energi AS ble gitt 7. januar 
2025 og der er det gitt grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger. 
Måleprogrammet er ikke oppdatert i tråd med kravene i tillatelsen. 

- Virksomheten har ikke gjort vurderinger av hvor mye de faktiske utslippene varierer og 
om oppsatt målefrekvens vil gi et representativt bilde av utslippene. Vurderinger av 
variasjoner og representativitet i målingene er ikke synliggjort i internkontrollen eller 
måleprogrammet. 
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- Virksomheten får gjennomført målinger i fra flere utslippspunkter én gang i året, jamfør 
avvik 2. Usikkerheten i disse målingene er gitt i analyserapportene fra firmaet som 
gjennomfører målingene. Det er ikke gjort vurderinger av hvordan manglende 
vurderinger av variasjoner og representativitet i målingene vil påvirke usikkerheten i de 
innrapporterte måleverdiene. 

- Virksomheten gjennomfører kontinuerlige målinger av utslipp av NOx fra DKV. Svalbard 
Energi AS har ikke vurdert usikkerheten ved alle trinn i målingene.  

- Ved målingene gjennomført våren 2025 ble det målt verdier over grensene satt i 
tillatelsen for enkelte utslippspunkter. Det ble ikke tatt nye målinger for å verifisere 
resultatene, eller foretatt sammenligning mot kontinuerlige målinger i samme periode 
(for DG2 og DG3). I tilfeller med avvikende resultater, har ikke virksomheten etablert 
kriterier for om og eventuelt når det skal tas nye målinger.  

- Utslipp fra DG1, Fyrhus og hetvannskjeler har ikke blitt målt eller beregnet etter at 
tillatelsen ble gitt. Det foreligger dermed ikke et komplett bilde av utslippssituasjonen fra 
Svalbard Energi AS. 

 

Avvik 4: Virksomhetens miljørisikoanalyse har enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav e 
• Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven, datert 7. januar 2025, punkt 12.1. 

Miljørisikoanalyse 

Beskrivelse av krav 
Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav e stiller krav om at 
virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.  
 
Av tillatelsen punkt 12.1 framgår det at virksomheten til enhver tid plikter å ha oversikt over alle 
forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheten skal 
gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet i henhold til forskrift om forurensning og 
avfall på Svalbard § 3-5. Resultatene av den skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko. 
Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. 
Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og klimaendringer.  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble virksomhetens arbeid med risikoanalyser gjennomgått. Virksomheten har fått 
hjelp av en konsulent til å utarbeide en miljørisikoanalyse som ble ferdigstilt i mai 2025. 
Risikoanalysen består av en beskrivende tekst og en matrise hvor det er angitt "Årsak/Hendelse" 
og gjort en vurdering av disse.  
 
Med bakgrunn i gjennomgangen som ble foretatt under revisjonen og av miljørisikoanalysen fra 
2025 påpeker vi følgende forhold som eksempler: 
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- Enkelte temaer som er omhandlet i tekstdelen av analysen, og som kan medføre 
relevante scenarier ved virksomheten, er ikke omhandlet i matrisen. Dette gjelder blant 
annet temaer knyttet til klimaendringer. F.eks. er ikke permafrost og vurderinger av 
hvordan endringer i permafrosten kan påvirke virksomheten omhandlet i matrisen. 
Virksomheten viste imidlertid til at det er gjort vurderinger og tiltak med utgangspunkt i 
utfordringer med permafrost.  

- Hendelser knyttet til oljeutskiller er ikke tatt med som scenarier i matrisen, f.eks. hvilken 
konsekvens det kan ha at det ikke er stengeventil på denne eller om det kan skje utslipp 
av kjemikalier til oljeutskiller som gjør at denne ikke fungerer etter hensikten.  

- I matrisen er det en kolonne kalt "Avvikshistorikk" hvor det for mange temaer er fylt ut 
"Sjelden registrert i bransjen" eller "Aldri vært registrert lignende hendelser". Flere av 
disse temaene er hendelser som det er kjent at kan forekomme, og utfyllingen kan 
dermed gi et misvisende bilde av hvor ofte disse hendelsene kan forekomme. Det er 
heller ikke forklart om "bransjen" refererer til industrivirksomheter eller om det gjelder 
tilsvarende energi- og forbrenningsanlegg som Svalbard Energi. 

 

Avvik 5: Virksomhetens beredskapsanalyse har enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven, datert 7. januar 2025, punkt 12.2.1 Vilkår 

for lagring i tanker og punkt 12. 3 Beredskap mot akutt forurensning  

Beskrivelse av krav 
Virksomhetens tillatelse punkt 12.2.1 og 12.3 stiller krav om at virksomheten skal utarbeide en 
analyse av beredskapsbehovet på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende 
tiltakene. På bakgrunn av beredskapsanalysen skal det utarbeides en beredskapsplan. Planen 
skal gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres 
kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell, og responstid. Virksomhetens 
beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har i 2025 utarbeidet en beredskapsplan for sitt anlegg. For det som angår ytre 
miljø, har virksomheten etablert et scenario i beredskapsplanen som de kaller "akutt 
forurensning". For scenarioene i beredskapsplanen er det laget et tiltakskort som skal gi 
beredskapspersonell en oversikt over hva som må gjøres ved en beredskapshendelse. I 
tiltakskortet for scenarioet for akutt forurensning står det kort om hvilke hendelser som kan 
medføre akutt forurensning, hvem som skal varsles og hvilke tiltak som skal iverksettes 
umiddelbart.  
 
Beskrivelsene i tiltakskortet er imidlertid generelle, og det er ikke en tydelig sammenheng mellom 
de forebyggende tiltakene som er beskrevet i miljørisikovurderingen, scenarioene og det som 
står i tiltakskortet. Eksempelvis kommer det ikke fram om det må benyttes ulik type og mengde 
beredskapsutstyr avhengig av hvilket kjemikalie det akutte utslippet inkluderer eller antatt 
responstid for intern beredskap eller ekstern beredskap.  
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Virksomheten har heller ikke definert grenser for hva som defineres som et akuttutslipp som skal 
varsles til Sysselmesteren. Virksomheten har gjort vurderinger i hvert enkelt tilfelle. 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
svalbardmiljøloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er svalbardmiljøloven § 87. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SVALBARD ENERGI AS sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en særskilt oppfølging av tilsyn 27. november 2024.  
 
Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens 
styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, 
intervjuer og verifikasjoner. 
 
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

• Formøte 16. mai 2025 (på teams): Forberedende møte for å planlegge revisjonen.  
• Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen  
• Intervjuer og verifikasjoner.  
• Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.  

 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Eli Mathisen 
• Hanne Naglestad 

 
Kontaktperson hos SVALBARD ENERGI AS 

• Fredrik Nilsen 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SVALBARD ENERGI AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Svalbard energi Longyearbyen energiverk, Svalbard 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet (Svalbard): 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Måleprogram 
• Utslipp til luft 
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Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven til Svalbard Energi AS, datert 7. januar 
2025 

• Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) 
• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Internkontrollsystemet  
• Miljørisikovurdering 
• Innrapporterte avvik for 2024 og 2025 
• Måleprogram for overvåking av utslipp til luft  
• Resultater fra overvåking av utslipp til luft  
• Tankoversikt  
• Dokumentasjon på inspeksjon av tanker og rør  
• Beredskapsplan og tilhørende dokumentasjon  

 

Del 4: Annen informasjon 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Eli Mathisen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Sysselmesteren på Svalbard 
• Longyearbyen lokalstyre 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Vedlegg 1  
Deltakerliste 
 

Funksjon  Formøte  Åpningsmøte  Intervju Sluttmøte  
Daglig leder X X X X  
Økonomisjef X X  X 
Leder HMS og kvalitet X X X X 
HMSK ingeniør X X X X 
Leder fjernvarme   X X X 
Leder produksjon og 
vedlikehold 

X X X X 

Driftsingeniør 
fjernvarme 

 X X X 

Fagleder vedlikehold    X X 
 


