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Rapport etter tilsyn 8. september - 11. september 
2025  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos NORWEGIAN WASTE TO 
ENERGY AS AVD RANDABERG (virksomhetsnummer: 982717051). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler ved kontroll av teknisk tilstand og 
forebyggende vedlikehold av sitt tankanlegg  

• Avvik 2: Virksomheten har ikke gjennomført en analyse av beredskapsbehovet for sin 
aktivitet med tanklagring  

• Avvik 3: Virksomhetens tanker mangler alarm for utilsiktet nivåreduksjon  
• Avvik 4: Virksomheten har mangler i sitt program for utslippskontroll  
• Avvik 5: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til vann i 2024 og 2025  
• Avvik 6: Det er enkelte feil ved egenkontrollrapporten for årene 2023 og 2024 når det 

gjelder mengder og typer farlig avfall mottatt  
• Avvik 7: Virksomheten lagrer farlig avfall utendørs, uten tett dekke og ikke under tak  
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Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD RANDABERG må snarest rette opp avvik. Dere må sende 
Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. februar. 
2026. 
 

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere om sikring av fjellsiden bak lagertankene bør 
vurderes av fagkyndig person 

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som 
ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Dere må betale gebyr 
NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD RANDABERG må betale et gebyr på 285 700 kr for 
tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Grunde Pellerud. 
Merk svaret med saksnummer 2025/7493 og tilsynsnummer 2025.0090.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler ved kontroll av teknisk 
tilstand og forebyggende vedlikehold av sitt tankanlegg  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften kap. 18-6 d) Teknisk tilstand og vedlikehold 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norwegian Waste to Energy AS, punkt 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
 

Beskrivelse av krav 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å 
forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende 
teknisk tilstand. 

 
For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et 
forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. 

mailto:post@miljodir.no
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har en rutine for drift av anlegget i Mekjarvik samt en rutine for mottak fra skip. 
Prosedyren for drift av anlegget omtaler daglige, ukentlige, månedlige, halvårlige samt 
behovsutløste oppgaver knyttet til driften av anlegget. Her omtales rutiner for daglig visuell 
kontroll med tanke på lekkasje, halvårlig "nøye inspeksjon av anlegget inkludert ringmur", samt 
årlig trykkprøve av rørgate. Ved mottak av avfall fra skip benyttes slanger som kobles mellom skip 
og rørgate på kai. I rutinen for mottak fra skip omtales et krav om årlig gyldig trykkprøve av disse 
slangene. Det finnes også en ukentlig sjekkliste for vernerunde hos virksomheten, som omtaler 
visuell sjekk av tanker, lekkasje fra tanker og lekkasje fra rør.  
 
Virksomheten har et elektronisk vedlikeholdssystem der utstyr med tilhørende 
vedlikeholdsoppgaver og tidspunkt for gjennomføring/intervall for vedlikehold/kontroll er 
registrert. Ved en gjennomgang av planlagte og gjennomførte oppgaver i vedlikeholdssystemet 
gjenfinnes den årlige trykktesten av rørgate. Der er det dokumentert gjennomføring av trykktest 
av rørgate fra koblingspunkt på kaia og ut til ventiler inn til den enkelte tank. I 
vedlikeholdssystemet finnes også dokumentasjon på gjennomførte og planlagte inspeksjoner av 
virksomhetens tanker. Den halvårlige inspeksjonen av anlegget inkludert tankgård og årlig 
trykkprøve av slagene på kaien er riktignok ikke oppgitt i vedlikeholdssystemet. 
 
Virksomhetens system for kontroll av teknisk tilstand og vedlikehold av tankanlegget har noen 
mangler. Ingen av de overnevnte rutinene/sjekklistene inneholder akseptkriterier som gjør det 
mulig å avgjøre om den gjennomførte kontrollen viser en akseptabel teknisk tilstand eller ikke.  
 
Tilstandskontroller som er nevnt i virksomhetens rutiner, men som ikke er med i 
vedlikeholdssystemet, som trykktest av slanger på kaia og halvårlig inspeksjon av anlegget, er 
ikke gjennomført. Tilstandskontrollen av virksomhetens tanker er gjennomført og vurdert opp 
mot akseptkriterier, men virksomheten oppgir at akseptkriteriene ikke er dokumentert i 
vedlikeholdssystemet.  
 
Virksomheten kan ikke dokumentere hva en nøye inspeksjon av tankanlegg inkludert ringmur 
innebærer, og kan heller ikke dokumentere at en slik inspeksjon er gjennomført. Slangene som 
benyttes på kaien er 6' (kjøpt inn i 2023) og 4' (kjøpt inn i 2024) og det finnes sertifikat fra 
produsent fra produksjons år. Virksomheten har ikke gjennomført nye trykkprøver/sertifisering 
av slangene fra 2023.  
 

Avvik 2: Virksomheten har ikke gjennomført en analyse av 
beredskapsbehovet for sin aktivitet med tanklagring 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-7 Beredskap 
• forurensningsforskriften § 18-8 Dokumentasjon 

Beskrivelse av krav 
På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige for 
lagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. 
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Det følger av forurensningsforskriften § 18-7 at beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen 
som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapsplanen skal gi en beskrivelse av 
beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring 
samt type og mengde materiell. Beredskapen skal utprøves/testes minst en gang hvert år. 
 
Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i dette kapitlet er 
oppfylt. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har gjennomført en dokumentert risikovurdering av sin aktivitet knyttet til 
tanklagring av farlig avfall. Her omtales hendelser hvor konsekvensen er utslipp til ytre miljø av 
forurenset vann og slam.  
 
Det er omtalt risikoreduserende tiltak for disse hendelsene, men virksomheten har ikke utført en 
analyse av sitt beredskapsbehov (beredskapsanalyse) for restrisikoen for disse hendelsene. En 
slik beredskapsanalyse skal definere hvilke beredskapstiltak og innsatsformer/taktikk som er 
nødvendige og relevante for de aktuelle scenariene, som organisering, varsling, type og mengde 
utstyr, samt antall personer, deres kompetanse, verneutstyr og øvelser. Dette skal dokumenteres 
i en beredskapsplan.  
 
Virksomheten har en varslingsplan og en beredskapsplan. Videre har virksomheten gjennomført 
årlige skrivebordsøvelser på beredskap. I 2023 rettet øvelsen seg mot en hendelse med brann. 
Øvelsen i 2024 omhandlet to hendelser, lekkasje i tankgrop og brudd på slange under mottak av 
avløpsvann fra skip. I 2025 omhandlet øvelsen simulering av høy H2S fare på anlegget.  
Som følge av manglende beredskapsanalyse inneholder ikke beredskapsplanen den nødvendige 
informasjonen om virksomhetens beredskapstiltak. Dokumentene viser at virksomheten i stor 
grad støtter sin beredskap på ekstern bistand, blant annet fra lokalt brannvesen, men de 
mangler en dokumentert avtale om dette.  
 
 

Avvik 3: Virksomhetens tanker mangler alarm for utilsiktet 
nivåreduksjon 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norwegian Waste to Energy AS, punkt 

9.2.2 Generelle krav g) 

Beskrivelse av krav 
Tanker, bassenger o.l. som inneholder flytende farlig avfall, skal ha alarm ved utilsiktet 
nivåreduksjon 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har ti lager og/eller prosesstanker som inneholder farlig avfall. For enkelte av 
tankene kan nivået leses av på skjerm plassert i kontrollrommet. For andre må nivået leses av på 
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en skjerm plassert i tankgården. Ingen av tankene har alarm som utløses ved utilsiktet 
nivåreduksjon.  
 

Avvik 4: Virksomheten har mangler i sitt program for utslippskontroll 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norwegian Waste to Energy AS, punkt 

11.4 Program for utslippskontroll 
 

Beskrivelse av krav 
Tillatelsen stiller krav til at virksomheten skal ha et dokumentert program for utslippskontroll 
(måleprogram) og hva dette programmet skal inneholde. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har et dokumentert måleprogram hvor blant annet utslipp til vann er beskrevet. 
Dette dokumentet har enkelte mangler: 
 
Beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse av utslipp til vann 
Måleprogrammet lister under 7.2 Prøvetakings parametere som det gjennomføres analyser på. 
Det fremkommer ikke i måleprogrammet hvilke standarder som skal benyttes ved analyse av 
disse. I tillegg til de parameterne som er listet i måleprogrammet, så inneholder tillatelsen 
utslippsgrenser til vann på hydrogenkarbon oljeindex (HOI) fra kjemisk/biologisk renseanlegg. 
Virksomheten har ikke analysert på denne parameteren fra denne kilden, se avvik 5. 
 
Egne analyser av utslipp til vann 
Under 7.2 Prøvetaking er listen over parametere omtalt som akkrediterte prøver. 
Måleprogrammet skiller videre mellom "7.3 Akkrediterte analyser" og "7.4 Måleprogram- ikke 
akkreditert". Under 7.4 er en rekke analyser som gjøres på internt laboratorium listet. Det 
fremkommer under tilsynet at enkelte av disse analysene benyttes til driftsoptimalisering, mens 
andre er analyser som benyttes til rapportering på grenseverdiene regulert i tillatelsen. Dette 
gjelder TSS og pH.  
 
Når virksomheten selv gjør analyser av parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier i tillatelsen er det et krav at man skal delta i sammenlignende laboratorieprøving 
(SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium. I slike tilfeller 
skal måleprogrammet inneholde en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller 
verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium.   
 
Måleprogrammet inneholder ikke informasjon om gjennomføring av verifikasjon av egne 
analyser.  
Virksomheten har tidligere sendt prøver til akkreditert laboratorium for verifikasjon, sist i 
september og oktober 2024.  
For analysene gjennomført i september og oktober måler akkreditert laboratorie høyere verdier 
av TSS enn på de interne analysene. Virksomheten mener akkreditert laboratorium ikke gir riktig 
måleresultater og har blant annet bilder av vannprøvene som de hevder viser at innholdet av TSS 
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ikke kan stemmer med resultatene fra akkreditert laboratorie. Virksomheten har ikke 
dokumentert disse vurderingene og har ikke en dokumentert plan for videre oppfølging som 
sikker etterlevelse av kravene som gjelder når bedriften selv analyserer på TSS. 
 
Utstyrskontroll 
Måleprogrammet skal inneholde en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt 
frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering. For egne analyser på TSS og pH benyttes vekt og 
pH meter. Virksomheten kan vise at vekten er registrert i deres vedlikeholdssystem og at det 
gjennomføres jevnlig kontroll og kalibrering av denne. I prosedyren for målinger av pH omtales 
instrumentet som benyttes og kontroll av denne før bruk.  
 
Måleprogrammet mangler beskrivelse av utstyret og frekvens for kontroll og kalibrering. 
 
Unntak fra grenseverdier 
Tillatelsens tabell 3.1 grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger 
inneholder en fotnote 1) som beskriver situasjoner hvor grenseverdiene ikke gjelder, for 
eksempel ved opp og nedkjøring, lekkasjer og funksjonsfeil på anlegget. Virksomheten oppgir at 
de har unntatt målinger som følge av slike situasjoner i 2024, men ikke for målinger i 2025. 
Dersom slike unntak skal benyttes må måleprogrammet inneholde en beskrivelse av hvordan 
dette gjøres og i hvilke tilfeller i deres aktivitet det gjelder. Måleprogrammet omtaler ikke slike 
unntak.  
 

Avvik 5: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til vann i 2024 og 2025 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norwegian Waste to Energy AS, punkt 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier og punkt 3.1.1 Utslipp fra punktkilder 
 

Beskrivelse av krav 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Tabell 3.1.1 i punkt 3.1.1 
gir grenseverdier for komponenter med krav til måling. Grenseverdiene er gitt enten som 
kortidsgrense, eller som både kort- og langtidsgrense. Grenseverdiene gjelder for ufortynnet 
avløpsvann. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har levert egenkontrollrapport for 2024 og har rapportert ulovlige utslipp til vann. 
Egenkontrollrapporten er ikke behandlet av Miljødirektoratet ennå. Under tilsynet ble 
virksomhetens målinger av utslipp til vann til og med juli i 2025 gjennomgått. 
 
Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til vann i 2024 og 2025. Se tabell under. 
 
 
 

Komponent Grenseverdi 
 (mg/l) 

Måned med  
ulovlige utslipp 

Gj. snitt/Høyeste 
verdi (mg/l) 
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2024  
Cr(VI) 0,01 0,008/0,05 
AOX 0,2 0,26/0,81 
TSS 5 24,6/49,6 
Total N 10 50,2/76 
Total P 1 1,8/6 
Fenolindeks 0,05 

Detaljene i hvilke mnd. 
det gjelder ble ikke 
gjennomgått under 

tilsynet. Gjennomsnitt 
for året er rapportert i 
egenkontrollrapporten. 3,6/20 

2025  
Ba 4 jul -/8,9 
TSS 5 feb, mar, mai, jun, jul -/58 
Totalt N 10 feb, mar, jun, jul -/100 
Totalt P 1 apr, jun -/4 
Fenolindeks 0,05 Jan, mar, apr, jun, jul -/0,23 

 
 
Virksomheten har i egenkontrollen rapportert resultater av målinger av hydrokarbon oljeindex 
(HOI). Det fremkom under tilsynet at den verdien som er rapportert ikke er målt på prøve av kun 
renset vann, men på prøve av vann tatt etter oljeutskiller som består av både renset vann, 
dreneringsvann fra tankgård, overflatevann fra øvrig areal inkludert verkstedhall. Virksomheten 
opplyste at de har vurdert at siden analysen som brukes for å bestemme HOI og olje i vann er 
like og resultatene historisk viser lite oljenivå langt under grenseverdien, så har de brukt 
målingen av olje i vann etter oljeutskiller som HOI ved rapporteringen. 
 
Virksomheten hadde krav i tillatelsen til å levere en utredning om utslipp til vann med frist i 2024 
og har levert utredningen og også søkt om nye utslippsgrenser. Under tilsynet var status at 
Miljødirektoratet har sendt utkast til ny tillatelse til virksomheten for kommentar. 
 

Avvik 6: Det er enkelte feil ved egenkontrollrapporten for årene 2023 
og 2024 når det gjelder mengder og typer farlig avfall mottatt 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norwegian Waste to Energy AS, punkt 

9.2.6 Oversikt over mottatt, lagret og behandlet farlig avfall og punkt 11.5 Rapportering til 
forurensningsmyndigheten 

• forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5 annet ledd 
nr. 7 

Beskrivelse av krav 
Tillatelsen 
Virksomheten skal hvert år innen gitt frist rapportere miljødata og eventuelle avvik for 
foregående år til Miljødirektoratet i www.altinn.no ved egnekontrollrapportering.  Miljødata 
omfatter blant annet produksjonsmengder og avfallsmengder. Virksomheten skal ha et system 
for å dokumentere alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og 
viderelevering av farlig avfall. Opplysningene skal inngå i egenkontrollrapporteringen. 
 

http://www.altinn.no/
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Internkontroll 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har et system for å holde oversikt over mengde avfall mottatt, lagret, behandlet og 
levert videre, og har levert opplysninger om dette i egenkontrollrapporten til Miljødirektoratet.  
 
Virksomhetens rutiner for å holde oversikt og rapportere riktig er ikke tilstrekkelige. Dette 
medfører enkelte uoverensstemmelser mellom opplysningene som er registret i 
avfallsdeklarering,no og det som virksomheten har oppgitt ved egenkontrollrapporteringen, se 
eksempler under: 
 
1) Egenkontrollrapporteringen for året 2023, levert i 2024. 

• I punkt 4.6 i egenkontrollrapporten er det oppgitt at virksomheten har mottatt 
avfallskodene 7022, 7025, 7030, 7031,7042 og 7165 i 2023. I avfallsdeklarering er det i 
2023 bare registrert at virksomheten har mottatt 7022 og 7165. 

• I punkt 4.4 i egenkontrollrapporten er det oppgitt en annen mottager enn det som er 
registrert i avfallsdeklarering for flere avfallskoder (7022,7052, 7042 og 7091). Dette 
gjelder mindre mengder. 

• For avfall virksomheten har levert er det flere uoverensstemmelser mellom EAL og 
avfallsstoffnummer som er brukt i egenkontrollrapporten sammenlignet med 
avfallsdeklarering. Det er bare to EAL-koder som er brukt i egenkontrollrapporten, mens 
det i avfallsdeklarering er brukt 5 forskjellige.  

 
2) Egenkontrollrapporteringen for året 2024, levert i 2025 

• I egenkontrollrapporten er det oppgitt at virksomheten har mottatt avfallskodene 7022 
og 7165 i 2024. Dette gjelder punkt 4.6 Avfallsregnskap. I avfallsdeklarering er det 
registrert at virksomheten har mottatt 7022, 7030 og 7165. 
 

3) Avfallsfraksjon som leveres til mottager i Sverige, ved bruk av megler 
• Virksomheten lager en samdeklarering for avfallet som følger med forsendelsen. I denne 

samdeklareringen er avfallet klassifisert med EAL kode 130502 Slam fra olje/vann-
separatorer. I tidligere leverte egenkontrollrapporter (2023) har virksomheten klassifisert 
det samme avfallet med en annen EAL kode, 010105 Oljeholdig borevæske og boreavfall. 
Avfallstoffnummer 7022 er brukt begge steder. 

 

Avvik 7: Virksomheten lagrer farlig avfall utendørs, uten tett dekke og 
ikke under tak 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norwegian Waste to Energy AS, punkt 

9.2.2 Generelle krav til håndtering 
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Beskrivelse av krav 
Alt farlig avfall, uavhengig av mengde skal lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av 
eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom virksomheten kan dokumentere at 
den valgte lagringsmåte gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten lagrer farlig avfall, oljeforurenset slam (avfallsstoffnummer 7022) i IBC-er på plass 
utenfor ringmur. Området er dekket med asfalt og ikke under tak. Eventuelt søl fra konteinere vil 
renne mot sluk og havne i oljeutskiller. Det var 32 IBC-konteinere på plassen ved befaringen. 
(estimert vekt per IBC er 1100 kg) 
 
Virksomheten fikk avvik på tilsvarende forhold ved tilsyn i 2023.  
 
Virksomheten har opplyst om arbeidet med å lukke avviket. Virksomheten opplyser at de 
planlegger nybygg som skal ha tett dekke og tak som vil bli brukt til lagring av dette avfallet. 
Prosessen med å etablere bygget har tatt mer tid enn opprinnelig forutsatt. Det ble under 
grunnundersøkelser funnet forurenset grunn i området. Dette utløste krav om utarbeidelse av 
tiltaksplan og gravetillatelse. Søknad om gravetillatelse er til behandling hos Miljødirektoratet. 
 
 

Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere om sikring av fjellsiden bak 
lagertankene bør vurderes av fagkyndig person 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har lagertankene plassert kun noen meter fra loddrett fjellside i utsprengt fjell. 
Fjellsiden fremstod som mulig usikker med sprekker. Virksomheten opplyste at de erfarer at 
mindre steiner faller ned fra fjellsiden, og at de havner utenfor ringmuren og ikke har truffet 
tankene. Det ble observert at andre partier av den samme fjellsiden var sikret i området ved 
siden av virksomheten. Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde hatt ekstern 
bistand til å vurdere fjellsiden. 
Virksomheten kan vurdere om en slik ekstern bistand kan være nødvendig for å få mer kunnskap 
om risikoen. 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD RANDABERG må betale et 
gebyr på 285700 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av 
medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 
39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
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gebyr 24. september 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon 
om innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD 
RANDABERG sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens 
styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, 
intervjuer og verifikasjoner. 
 
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

• Formøte 01.09.2025: Forberedende møte for å planlegge revisjonen 
• Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen  
• Intervjuer og verifikasjoner.  
• Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.  

 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Grunde Pellerud 
• Alexander Kristiansen 
• Espen Lundberg Simonstad 

 
Kontaktperson hos NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD RANDABERG 

• Erik D Haug 
 

Fra NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD RANDABERG deltok 
 

Deltager Formøte Åpningmøte Intervjuer Sluttmøte 
CEO x x x x 
HSEQ Manager x x x x 
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Operations engineer x x x x 
Field operator x x x x 

 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende NORWEGIAN WASTE TO ENERGY AS AVD RANDABERG ble kontrollert 
under tilsynet: 

• Norwegian Waste to Energy AS, Randaberg 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Vedlikehold 
• Utslipp til vann 
• Måleprogram 
• Behandling av farlig avfall 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, sist endret 16.4.2024 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• NT-HB-02 NW2E Måleprogram for utslipp, datert august 2025 
• NT-PR-27 Drift av anlegg Mekjarvik 
• NT-PR-33 Mottak fra skip 
• Ukentlig vernerunde-NW2E_2025 
• Risikovurdering for farlig avfall. Rev.23.05.2025 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Deklarering av egenprodusert avfall 
Ved slamsuging av oljeutskillere deklarerer virksomheten dette avfallet til seg selv. NW2E er lovlig 
avfallsmottak for dette avfallet. 
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Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Grunde Pellerud 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
Kopi til: 

• Randaberg kommune 
• Statsforvalteren i Rogaland 

 
 

http://www.miljodirektoratet.no/

