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Narvik kommune  
Postmottak  
8512  Narvik 
 
 
 
 
 
Kontrollaksjon avløp 2010 – Rapport og pålegg om redegjørelse 
 
Vi viser til tilsyn gjennomført 14. oktober 2010. 
 
 
 
Vedtak 
I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall § 49 må 
Narvik kommune redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltak som er gjennomført 
for å rette opp registrerte avvik innen 6. desember 2010. Hvis ikke avvikene da er 
rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet, forpliktende plan for hvordan disse 
skal rettes opp.  
 
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt 
å varsle tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i 
forurensningsloven § 73. 
 
Det skal betales et gebyr på kr 11 200,- for kontrollen, jf forurensningsforskriften § 
39-6. 
 
 
 
Under tilsynet ble det påvist følgende avvik: 
 
Avvik 1 Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.  
 
Avvik 2 Overløp av urenset kloakkvann blir ikke tallfestet.  
 
Avvik 3 Kontroll med og/eller oppfylling av rensekrav for utslipp til vann  
   overholdes ikke. 
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Bakgrunn 
Tilsynet var en del av den nasjonale tilsynsaksjonen Kontrollaksjon avløp 2010. Hensikten 
med kontrollen var å undersøke hvordan kommunen følger opp kravene til avløpsanlegg 
ihht bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 14. Kontrollen er ikke en total 
gjennomgang av virksomheten, men en stikkprøvekontroll på utvalgte tema. 
 
Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. 
 
Merknad er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta 
helse-, miljø- og sikkerhet. 
 
Dokumentgrunnlaget for kontrollen var  
 lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 11 og 14,   
 forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)  
 tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann – Narvik kommune, datert 05.09.2008. 

 
 
Gjennomføring 
Det ble gjennomført en brevkontroll i august og september, der kommunen besvarte et 
spørreskjema for ett avløpsrenseanlegg. Dette ble fulgt opp med en kontroll i oktober.  
 
Kontrollen ble varslet ca 1 uker i forveien. Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet 
på ca 4 timer. Fra Narvik kommune deltok Frank Berntsen, Trude Bertnes, Leif Framnes og 
Jack Nilsen fra Narvik VAR KF. Fra Fylkesmannen deltok Hege Rasmussen (tilsynsleder) 
og Eivind Hølaas.  
 
Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for kontrollen og praktiske detaljer rundt 
gjennomføringen. Videre ble kommunen bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til 
internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet og om oppfølgingen av vilkårene i 
utslippstillatelsen og forurensningsforskriften kapittel 14. Det ble også foretatt en befaring 
ved Narvik renseanlegg. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over registrerte 
funn. 
 
 
Registrerte avvik og merknader 
Avvik 1 Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.  
 
Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko) 
 
Kommentar 
Narvik VAR har utarbeidet en beredskapsplan der risikovurdering for avløpsanleggene 
inngår. Denne er imidlertid noen år gammel, og har behov for oppdatering. Klimatilpasning 
er ikke behandlet i og inngår ikke i risikovurderingen. 
 
I følge bestemmelsene i internkontrollforskriften skal farer og problemer kartlegges, dette 
skal danne grunnlag for en risikovurdering med tilhørende planer for å redusere 
risikoforholdene. Risikovurderingen må omfatte alle delene av avløpssystemet  (f.eks. 
avløpsnett, overløp, renseanlegg). Den skal også ivareta bestemmelsen i 



Side 3 av 4 

 

 

forurensningsforskriften § 14-10 om ”tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold”. 
Dette innebærer at også hensynet til klimatilpasning må inngå i risikovurderingen. 
 
 
Avvik 2 Overløp av urenset kloakkvann blir ikke tallfestet.  
 
Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett. 
 
Kommentar 
Narvik VAR har oversikt over overløpene på avløpsnettet, og driftstiden logges. Overløp av 
urenset avløpsvann i eller i tilknytning til renseanlegg skal i tillegg tallfestes ved måling 
eller beregning av vannmengde da dette skal inngå i beregningen av rensegraden til 
renseanlegget.  
 
 
Avvik 3 Kontroll med og/eller oppfylling av rensekrav for utslipp til vann  
   overholdes ikke. 
 
Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-13, § 14-12, § 14-11, § 14-2. 
 
Kommentar 
Rensekravene i tillatelsen ble overskredet i året 2009 (§14-2). I gjeldende utslippstillatelse 
var det satt frist til 31.12.2008 med å oppfylle kravet om primærrensing. I Narvik 
renseanlegg er det montert to siler fra første halvdel av 1990-tallet som ikke tilfredsstiller 
dagens rensekrav. Narvik VAR arbeider med å tilrettelegge for primærrensing, ved 
avskjæring av overvann og separering av ledningsnettet og oppgradering av renseanlegget 
er under planlegging. Ved revidering av forurensingsforskriften 18.01.2010 gis 
Fylkesmannen anledning til å gi frist inntil utgangen av 2015 med å oppfylle kravene i 
forskriften. Vi ber derfor om at det utarbeides en realistisk fremdriftsplan for dette arbeidet. 
 
 
Kontrollgebyr 
Avløpsanlegget er plassert i risikoklasse 3, jf forurensningsforskriften § 39-6. Dette 
innebærer at det skal betales et gebyr på kr 11 200,- for kontrollen. Faktura for 
kontrollgebyr vil ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.  
 
 
Klageadgang  
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) av sakens parter 
eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om 
avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtak 
som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i 
Nordland, 8002 Bodø. 
 
En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller 
Klif kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før 
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av 
spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. 
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Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av 
saken.  
 
En eventuell klage på vedtak om gebyrsats gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte 
gebyret må betales i samsvar med gjeldende vedtak. Dersom Klif imøtekommer klagen, vil 
det overskytende beløpet bli refundert. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Hege Rasmussen 
 overingeniør 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Kopi til: 
Narvik VAR KF  8512 NARVIK 
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