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Inspeksjonsrapport fra tilsyn med avløpssektoren i Øvre Eiker kommune - 
Hokksund avløpsrenseanlegg - Kontrollnummer 2026.001.I.SFOS 

 

Rapport etter tilsyn 29.01.2026.   

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn med avløpssektoren i Øvre Eiker 
kommune – Hokksund avløpsrenseanlegg (virksomhetsnummer: 988359076).  
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Kommunens miljørisikovurdering er mangelfull.   
• Avvik 2: Kommunen kan ikke under tilsynet dokumentere et skriftlig måleprogram og 

enkelte skriftlige rutiner for drift og forebygging av forurensning.  
• Avvik 3: Kommunen kan ikke under tilsynet dokumentere godkjenning fra Norsk 

akkreditering med hensyn til prøvetaking. 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
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Øvre Eiker kommune må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 29.05.2026.  

 
Statsforvalteren påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Tiltaksplaner for utbedringer på avløpsnettet i form av reduksjon av overløp 
og fremmedvann kan bli bedre.   

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Dere må betale gebyr 
Øvre Eiker kommune må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Andreas 
Røed. Merk svaret med saksnummer 2026/2353 og kontrollnummer 2026.001.I.SFOS.  

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Kommunens miljørisikovurdering er mangelfull.  
 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse etter forurensningsloven for Øvre Eiker kommune til utslipp av kommunalt 
avløpsvann fra del av Drammen tettbebyggelse (tillatelsen), punkt 2.6.1 «Krav om 
miljørisikovurdering», punkt 3.1.4 «Krav til utslipp via overløp».  

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 6.  

 
Beskrivelse av krav 
Tillatelsen krever at kommunen skal ha en oppdatert skriftlig, klimatilpasset miljørisikovurdering av 
det totale avløpssystemet som tillatelsen omfatter. Dette innebærer en risikovurdering av forhold 
knyttet til avløpssystemet som kan forårsake utilsiktede forurensningsutslipp/farer for forurensning. 
På grunnlag av utførte risikoanalyser og fastsatte akseptable risikonivåer for skadelige hendelser 
som følge av utslipp, må det planlegges og gjennomføres tiltak for å overholde akseptabelt 
risikonivå. Både konsekvensreduserende og sannsynlighetsreduserende tiltak skal vurderes. 
Miljørisikovurderingen og tilhørende tiltaksplan skal evalueres minst én gang per år og skal 
oppdateres etter hvert som tiltak er gjennomført og kunnskapsgrunnlaget endrer seg. 
 
I henhold til tillatelsen skal alle overløp måles fra og med 01.01.2026. Utslipp fra mindre overløp kan 
beregnes hvis en miljørisikovurdering dokumenterer at overløpet er av mindre miljømessig 
betydning.  
 
Det følger også av internkontrollforskriften at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på 
denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene. Dette må dokumenteres skriftlig.  
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Kommunen har en miljørisikovurdering for drift av sitt avløpssystem som ble gjennomført i 
2021/2022. Øvre Eiker kommune har nytt avløpsrenseanlegg som ble satt i drift i 2024, og 
miljørisikovurderingen har ikke blitt revidert og er dermed ikke forenelig med dagens drift. Det kan 
heller ikke dokumenteres under tilsynet at innkjøringen av det nye renseanlegget har blitt 
risikovurdert med tanke på fare for forurensning til ytre miljø. Kommunen opplyser under tilsynet at 
det i forbindelse med etablering av nytt renseanlegg har blitt vurdert som mest hensiktsmessig å 
vente med å gjennomføre en ny miljørisikovurdering av det totale avløpssystemet til de har gjort seg 
kjent med anlegget og tilegnet seg erfaringer knyttet til drift av anlegget.  
 
Kommunen opplyser under tilsynet at de har 43 pumpestasjoner på avløpsnettet, der 39 av disse 
tilhører Hokksund tettbebyggelse. De øvrige pumpestasjonene tilhører Skotselv tettbebyggelse. Det 
er totalt etablert fem mengdemålere, men det kan ikke under tilsynet dokumenteres at det er 
gjennomført miljørisikovurderinger på de stasjonene der det ikke er etablert mengdemålere. 
Kommunen opplyser om at omfanget av eventuelle overløp på pumpestasjoner uten mengdemålere 
likevel beregnes.  
 
Avvik 2: Kommunen kan ikke under tilsynet dokumentere et skriftlig måleprogram og enkelte 
skriftlige rutiner for drift og forebygging av forurensning. 
 
Dette er et avvik fra følgende krav i regelverket 

• Tillatelsen, punkt 2.6.1 «Krav om miljørisikovurdering», punkt 3.1.4 «Krav til utslipp via 
overløp», punkt 8.1 «Krav om måleprogram».  

• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 7.  
 
Beskrivelse av krav 
Kommunens skal, som del av sin internkontroll ved det enkelte avløpsanlegg, utarbeide og holde 
oppdatert et måleprogram med oversikt over alle analyser og målinger av relevante drifts- og 
utslippsparametere tilpasset det enkelte anleggs størrelse, herunder utslipp til vann, grunn og luft. 
Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte 
prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens). Måleprogrammet skal 
omfatte antatt maksuke for belastning for det enkelte anlegg og perioder med overløp.  
 
Tillatelsen krever i tillegg at kommunen skal ha et overvåkings- og beredskapssystem som sikrer at 
nødoverløp straks oppdages og utbedres innen 24 timer. Rutiner for dette skal framgå av 
kommunens internkontrollrutiner og beredskapstiltak. Det følger også av tillatelsen at det skal 
foreligge en skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisikovurderinger, herunder kriterier for 
oppdateringer.  
 
Internkontrollforskriften krever også at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp 
og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Hokksund avløpsrenseanlegg har en detaljert prøvetakingsplan som har blitt utarbeidet i samråd 
med driftsassistansen, men det kan ikke under tilsynet dokumenteres et skriftlig måleprogram for 
utslipp som er forankret i internkontrollen og i tråd med tillatelsen.  
 
Kommunen kunne heller ikke under tilsynet dokumentere:  
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• Skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisikovurderinger, herunder kriterier for 
oppdateringer av slike vurderinger.  

• Skriftlig rutine for overvåking og beredskap knyttet til håndtering av nødoverløp.  
 
Avvik 3: Kommunen kan ikke under tilsynet dokumentere godkjenning fra Norsk Akkreditering 
med hensyn til prøvetaking. 
 
Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 14. Krav til utslipp av 
kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser § 14-11. Prøvetaking.  
 
Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften krever at virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, 
skal fra 31. desember 2008 være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende 
kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Hokksund avløpsrenseanlegg har hatt tilsyn fra Norsk akkreditering, og det opplyses på tilsynet at 
prøvetakingen på renseanlegget gjennomføres i henhold til standardene til Norsk akkreditering. 
Kommunen kan likevel ikke under tilsynet dokumentere at det nye avløpsrenseanlegget er 
akkreditert.  
 
Anmerkning 1: Tiltaksplaner for utbedringer på avløpsnettet i form av reduksjon av overløp og 
fremmedvann kan bli bedre.   
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Kommunen opplyser på tilsynet at de jobber aktivt med utbedringer på avløpsnettet for å redusere 
hyppighet og omfang av overløp, samt for reduksjon av fremmedvann. Dette arbeidet innebærer 
også separering av fellesledninger. Tiltaksplaner knyttet til rehabilitering og utbedring av 
avløpsnettet kommer frem av saneringsplanen og til dels gjennomførte miljørisikovurderinger. 
Endelig forankring av tiltakene kommer frem av økonomiplanen.  
 
Tiltak for reduksjon av fremmedvann og overløp, samt tiltaksplan for fornyelse av avløpsnett følger 
dermed av flere forskjellige styringsdokumenter, og tiltaksplaner er dermed ikke formalisert og 
synliggjort som helt konkrete tematiske tiltaksplaner. Kommunen kan med fordel samle planlagte 
tiltak og vurderinger knyttet til fornyelse av avløpsnett og reduksjon av fremmedvann og overløp i 
selvstendige tiltaksplaner, slik at det av internkontrollen kommer tydeligere frem at dette er 
områder kommunen jobber aktivt med. Dette vil også kunne brukes av kommunen som et 
styringsverktøy for fremtidige utbedringer på avløpsnettet.  
 

Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at Øvre Eiker kommune må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra statsforvalteren for innbetaling til statskassen.  
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Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
datert 13.01.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Øvre Eiker kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok:  

• Andreas Røed (kontrollør). 
• Torbjørn Raugstad (deltaker).  

 
Kontaktperson hos Øvre Eiker kommune:  

• Kim Karlsen (Tjenesteleder vann og avløp).  
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Øvre Eiker kommune ble kontrollert under tilsynet: 

• Hokksund avløpsrenseanlegg og kommunens avløpsnett. 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til kontrollen:  

• Drift og utslippskontroll for Hokksund renseanlegg med tilhørende avløpsnett.  
• Internkontroll.  

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften).  
• Tillatelse etter forurensningsloven for Øvre Eiker kommune til utslipp av kommunalt 

avløpsvann fra del av Drammen tettbebyggelse (tillatelsen).  
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Organisasjonskart for tjeneste vann og avløp.  
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• Geminiportal – kartløsning. 
• Smartvatten.  
• Compilo – avvikssystem.  
• RA03 Hokksund renseanlegg – døgn.  
• Prøvetakingsplan RS 20.4.  
• Øvre Eiker kommune Risiko og sårbarhetsanalyse – ytre miljø.  

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Andreas Røed 
fagleder 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Kim Karlsen    
Christoffer Gjerde    
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