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Svar på søknad om dispensasjon fra § 27-8 - Nye Rikshospitalet - etablering 
av bygg F2 - utslipp fra nødstrømsanlegget - Multiconsult - Oslo 

Multiconsult har søkt om dispensasjon fra kravet om fastsettelse av skorsteinshøyde for 
nytt nødstrømanlegg ved Nye Rikshospitalet. Statsforvalteren har fattet vedtak om 
innvilgelse av dispensasjon fra forurensningsforskriften § 27-8. 
 
Vi varsler samtidig gebyr på kr 9 200 for vår behandling av søknaden. Varsel om gebyr 
kan kommenteres innen 2 uker.  
 
Vedtaket kan påklages av berørte parter innen 3 uker. 
 
Vi viser til søknad fra Multiconsult datert 9. mai 2025 om dispensasjon fra krav om fastsettelse av 
skorsteinshøyde etter forurensningsforskriften § 27-8, for nødstrømanlegget i Nye Rikshospitalet. Vi 
viser også til utfyllende informasjon om prosjektet mottatt på e-post 4. juni 2025 fra Multiconsult ved 
Sanja Dragosavljevic. 
 

Søknaden 
Multiconsult representerer Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet, og har sendt inn en søknad 
om dispensasjon fra krav om fastsettelse om skorsteinshøyde i henhold til forurensningsforskriften 
§ 27-8, for nødstrømanlegget til Nye Rikshospitalet. Nødstrømsanlegget skal bestå av 6 
dieselmotorer, og anlegget vil kunne forsyne hele sykehuset med strøm i 48 timer ved behov. 
Nødstrømanlegget er en essensiell del av sykehusets beredskap ved bortfall av elektrisitet.  
 
Bruken av nødstrømsaggregatet vil begrenses til om lag for 67 timer per år for vedlikehold og testing 
av anlegget. Multiconsult beskriver at de har gjort spredningsberegninger for to ulike pipehøyder, 26 
meter (kotehøyde 157) og 57 meter (kotehøyde 188) over bakkenivå. For begge pipehøyder har 
spredningsberegningene vist at det teoretisk kan forekomme overskridelse av grenseverdien gitt i 
forurensningsforskriften § 27-8 for bakkenære konsentrasjoner av NOx ved gitte meteorologiske 
forhold. Utslippene vil kun pågå i 1 time i året, når alle 6 aggregater testes samtidig, og vil under 
normale meteorologiske betingelser overholde grenseverdien. Å øke pipehøyden fra 26 til 57 meter 
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gir ingen vesentlig nytte med tanke på den korte varigheten av utslippene. Samtidig opplyser 
søkeren at en pipe på 57 meter vil skape mulige konflikter med helikoptertransport til og fra 
sykehuset. 
 
Basert på dette, søker Multiconsult om dispensasjon fra kravet om fastsettelse av skorsteinshøyde i 
forurensningsforskriften § 27-8, slik at anlegget dimensjoneres med en skorstein på 26 meter, i 
stedet for 57 meter. 
 

Statsforvalterens vurdering 
Lovgrunnlaget 
Forurensningsforskriften kapittel 27 regulerer utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg. Fra 
og med 1. juli 2021 er drift av dieselmotorer også omfattet av bestemmelsene i 
forurensningsforskriften kapittel 27. 
 
Forbrenningsanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 27 kan i utgangspunktet 
drifte i henhold til kravene i forskriften. Dersom særskilte forhold tilsier det, eksempelvis hensynet til 
lokal luftkvalitet, kan Statsforvalteren avslå etablering av et forbrenningsanlegg, eller kreve at 
anlegget reguleres med tillatelse etter forurensningsloven § 11. Statsforvalteren kan også gi 
dispensasjon fra enkelte krav i forskriften, der dette fremgår av forskriften. 
 
Vurdering av det planlagte anlegget 
Før etablering av nye forbrenningsanlegg skal det gjennomføres spredningsberegninger for 
fastsettelse av skorsteinshøyde, jf. forurensningsforskriften § 27-8. Spredningsberegninger skal 
gjøres på bakgrunn av blant annet de ugunstigste spredningsforhold som kan forekomme, jf. 
forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd. Søker har gjennomført spredningsberegninger for drift 
av alle 6 aggregater samtidig, og drift av ett enkelt aggregat, og med vindhastigheter på henholdsvis 
1 og 10 m/s. Beregningene som er gjort med en skorsteinshøyde på 26 meter viser at grenseverdien 
for bakkenær konsentrasjon av NOx kan overskrides når alle 6 aggregater driftes samtidig og når det 
er vind med hastighet 10 m/s. For de andre utslippsscenariene overholdes grenseverdiene.  
 
Av spredningsberegningen fremgår det at utslippene fra anlegget normalt ikke vil føre til redusert 
lokal luftkvalitet dersom anlegget etableres med en skorsteinshøyde på 26 meter. Med tanke på at 
driftstid vil være på kun ca. 67 timer per år i forbindelse med vedlikehold, testing og service, hvorav 
det kun er en time i året hvor alle 6 dieselaggregater skal fungere samtidig, vurderer vi at etablering 
av nødstrømanlegget ikke vil medføre en fare for forurensning ved normal drift. Vi vurderer videre at 
forutsetningene for gjennomføring av spredningsberegning som er nevnt i § 27-8 andre ledd er 
oppfylt. Statsforvalteren kan gi unntak fra § 27-8 andre ledd med hjemmel i § 27-8 tredje ledd, og vi 
vurderer at det er grunnlag for å gjøre unntak i denne saken. I vurderingen har vi også vektlagt at en 
skorsteinshøyde over dagens nivå kan komme i konflikt med helikoptertransport til og fra sykehuset. 
 
Kapittel 27 har ikke grenseverdier for utslipp til luft for motorer som er i drift i mindre enn 500 timer 
i året, jf. forurensningsforskriften § 27-12 tredje ledd. Vi minner om at selv om det ikke er fastsatt 
grenseverdier for utslipp til luft fra denne type anlegg, må tiltakshaver likevel sørge for å 
gjennomføre utslippsmålinger i henhold til forurensningsforskriften kapittel 27 vedlegg 3. Videre 
minner vi om at øvrige krav i forskriftskapittelet skal overholdes. 
 
Konklusjon 
Vi vurderer at det er grunnlag for å gi unntak for fastsettelse av skorsteinshøyde for det planlagte 
nødstrømanlegget ved Nye Rikshospitalet. De forurensningsmessige fordelene som følger av å 
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etablere en skorstein med høyde 57 meter, er ikke større enn de ulempene som kan oppstå for 
helikoptertrafikken. Nødstrømanlegget kan derfor etableres som planlagt med nåværende høyde på 
26 meter. 
 
Vi ber om at den som er driftsansvarlig for nødstrømanlegget sender oss en melding der nødvendige 
opplysninger om anlegget, jf. forurensningsforskriften kapittel 27 vedlegg 1, er oppsummert. 
Meldingen må sendes i god tid før planlagt oppstart, slik at vi kan registrere anlegget i våre 
databaser. 
 
Varsel om gebyrfastsettelse 
Statsforvalteren skal ta gebyr for sitt arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriften § 39-3 første 
ledd. Det er ressursbruken i den enkelte sak som legges til grunn for fastsettelse av gebyr. Vi varsler 
derfor at dere skal betale gebyr for vår behandling av søknad om dispensasjon Vi vurderer at 
ressursbruken knyttet til denne saken tilsvarer sats 9 i forurensningsforskriften § 39-4. Sats 9 utgjør i 
år kr 9 200.  
 
Varselet om gebyr kan kommenteres innen 2 uker. 
 

Vedtak 
Statsforvalteren vurderer at det er grunnlag for å gjøre unntak fra kravet som følger av 
forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd. Nødstrømanlegg ved Nye Rikshospitalet kan etableres 
med en skorsteinhøyde på minimum 26 meter.   
 
Hjemmelen for unntaket er forurensningsforskriften § 27-8 tredje ledd. 
 

Klageadgang 
Vedtaket om unntak fra forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd kan påklages innen 3 uker fra 
dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.  
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Javier Martínez Alarcón 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

OSLO KOMMUNE RÅDHUSET 0037 OSLO 
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