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Rapport etter tilsyn 12. og 13. februar 2026  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn med Ekeberg Oljelager, 
driftet av SISTERNE DRIFT DA (virksomhetsnummer: 884191742). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomhetens prøvetakningsfrekvens for utslipp til vann sikrer ikke et 
representativt bilde av det faktiske utslippet  

• Avvik 2: Ekeberg Oljelager har overskredet grenseverdiene for utslipp til vann i 2025  
• Avvik 3: Virksomheten har ikke kartlagt, vurdert eller rapportert utslipp til luft  
• Avvik 4: Virksomhetens beredskapsplan mangler vurdering av hvordan miljøet blir renset 

og rehabilitert etter en storulykke  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
SISTERNE DRIFT DA må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. mai 2026. 
 

SISTERNE DRIFT DA 
Kongshavnveien 21 (JE) 
193 Oslo 

 
 
Oslo, 5. mars 2026 

Deres ref.: 
Magnus Wennemo 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/129 
2026.0085.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Guri Haugen 
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Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel forbedre sporbarheten etter gjennomførte 
tiltak etter kontroll av VRU 

• Anmerkning 2: Virksomheten kan med fordel synliggjøre varsling mellom kai og båt i 
tiltaksplanene 

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som 
ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Dere må betale gebyr 
SISTERNE DRIFT DA må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Guri Haugen. Merk 
svaret med saksnummer 2025/129 og tilsynsnummer 2026.0085.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomhetens prøvetakningsfrekvens for utslipp til vann 
sikrer ikke et representativt bilde av det faktiske utslippet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 11. november 2005, punkt 9.1 

Måling og beregning av utslipp 
 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft og vann. Målinger og 
beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger 
og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i virksomhetens 
dokumenterte internkontroll. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I 2025 gjennomførte Sisterne Drift DA (SDDA) 10 konsentrasjonsmålinger for utslipp til vann fra 
Ekeberg Oljelager. Under tilsynet ble prøveresultatene fremvist. Resultatene viste store 
variasjoner: laveste verdi 0,03 mg olje/l, høyeste verdi 16,7 mg olje/l og 
gjennomsnittskonsentrasjon på 2,65 mg olje/l. 
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Virksomheten benytter et akkreditert laboratorium til å analysere vannprøvene, og opplyste at 
det normalt tar noen uker før analyseresultatene foreligger. Det er derfor vanskelig å vurdere 
årsak til uvanlige høye analyseverdier.  
 
Under tilsynet opplyste virksomheten at de i 2026 skal øke prøvetakingsfrekvensen til 2 prøver i 
måneden. Prøvetakingsfrekvens og begrunnelse for valgt frekvens er ikke ivaretatt i 
virksomhetens måleprogram for utslipp til vann. Virksomheten kunne heller ikke vise annen 
dokumentasjon som viser vurderinger tilknyttet representativ prøvetaking for utslipp til vann. 
 
Basert på de store variasjonene og mangel på dokumenterte vurderinger tilknyttet 
prøvetakningsfrekvens, vurderer Miljødirektoratet at virksomhetens prøvetakingsfrekvens ikke 
gir et representativt bilde av utslippet fra Ekeberg Oljelager.  
 

Avvik 2: Ekeberg Oljelager har overskredet grenseverdiene for utslipp 
til vann i 2025 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslipp til vann, datert 11. 

november 2005, punkt 3.1 Utslippsbegrensninger 
 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten har konsentrasjonsgrense (1,5 mg /l) og mengdegrense (1000 kg /år) for utslipp av 
petroleumsprodukter til vann.  
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Prøveresultatene for 2025 fremvist under tilsynet viste at virksomheten overskred 
konsentrasjonsgrensen i tre av ti målinger, der den høyeste konsentrasjonen var 16,7 mg/l. 
Gjennomsnittskonsentrasjonen var 2,65 mg/l og total mengde sluppet ut 1 586 kg.   
 
Ut fra fremlagte utslippsverdier har virksomheten overskredet både konsentrasjons- og 
mengdegrensen for utslipp av olje til vann i 2025.  
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Avvik 3: Virksomheten har ikke kartlagt, vurdert eller rapportert 
utslipp til luft 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 36A-4 og § 36A-18 

 

Beskrivelse av krav 
Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder 
utslipp av komponenter som er regulert med grenseverdier i tillatelsen etter 
forurensningsloven eller i forskrifter, og andre komponenter som kan ha miljømessig betydning. 
 
Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til forurensningsmyndigheten om all 
forurensning, avfall, energi og andre miljømessige forhold ved virksomheten. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I Ekeberg Oljelager lagres petroleumsprodukter over sjøvann i fjellsisterner. Når produkt 
importeres, slippes sjøvannet ut tilbake i sjø via en oljeutskiller. Ved befaring var det en tydelig 
H2S lukt ved oljeutskilleren. Virksomheten informerte at H2S gassen ledes til fortynningstårnet i 
VRU-anlegget før det slippes ut til luft. Dette er et diffust utslipp til luft. 
 
Virksomheten har aldri hverken kartlagt, vurdert eller rapportert diffuse utslipp til luft i 
egenkontrollrapporten til Miljødirektoratet. 

 

Avvik 4: Virksomhetens beredskapsplan mangler vurdering av 
hvordan miljøet blir renset og rehabilitert etter en storulykke 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• storulykkeforskriften § 11 Vedlegg IV punkt 3.5  

Beskrivelse av krav 
Storulykkeforskriften § 11 vedlegg IV stiller minimumskrav til hva beredskapsplanen skal 
inneholde. Blant annet skal beredskapsplanen inneholde hvordan miljøet blir renset og 
rehabilitert etter en storulykke. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har en omfattende beredskapsplan i samarbeid med andre virksomheter på 
Sjursøya. Beredskapsplanen mangler imidlertid en vurdering og beskrivelse av hvordan miljøet 
blir renset og rehabilitert etter en eventuell storulykke.  
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Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel forbedre sporbarheten 
etter gjennomførte tiltak etter kontroll av VRU 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
SDDA drifter VRU anlegget på Sjursøya. VRU anlegget er tilknyttet Sjursøyas fyllestasjoner og skal 
behandle all fortrengt VOC-gass fra tankbiler. VRU anlegget kontrolleres av tredjepart som 
utarbeider en rapport i etterkant. I rapporten synliggjøres forbedringspunkter som SDDA jobber 
med i etterkant av kontrollen for å sikre optimal drift av VRU anlegget.  
 
Under tilsynet ble rapporten fra våren/sommeren 2025 sett på. I rapporten sto det flere 
forbedringspunkt, blant annet at en sentral pumpe måtte skiftes umiddelbart. Virksomheten 
informerte at vedlikeholdspersonell fulgte opp dette, og undersøkelser i etterkant viste at det 
ikke var nødvendig å bytte pumpen likevel. Det ble derfor ikke gjennomført ytterligere tiltak. 
Virksomheten opplyste om at de bruker neste kontrollrapport for å kvalitetssikre at nødvendige 
tiltak er gjennomført siden forrige kontroll. Ytterligere vurderinger tilknyttet hvilke tiltak som 
gjennomføres eller ikke, i etterkant av kontrollen av VRU anlegget, er ikke dokumentert hos 
virksomheten. 
 
Virksomheten kan med fordel dokumentere vurderinger tilknyttet oppfølgingen av VRU anlegget 
for å bedre sporbarheten av gjennomførte tiltak. Dette for å eksempelvis forbedre sporbarheten 
av arbeidet med forbedringspunktene påpekt i rapport etter kontroll.  
 

Anmerkning 2: Virksomheten kan med fordel synliggjøre varsling 
mellom kai og båt i tiltaksplanene 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort. I tiltakskortene er det blant annet angitt tiltak 
og varsling ved hendelser som brudd på rørledning og andre hendelser som medfører utslipp av 
oljeprodukter. 
 
I tillegg til tiltakskortene er det også andre rutiner. Det er blant annet rutiner om hvordan 
kommunikasjonen mellom operatører på kaia og tankbåt skal være ved hendelser som medfører 
behov for nødstopp av pumping av drivstoff fra båt. Rutinene knyttet til nødstopp kan med fordel 
være inkludert i beredskapsplanen/tiltakskortene. 
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Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at SISTERNE DRIFT DA må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 26. januar 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er 
forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig 
tilstandsvurdering av SISTERNE DRIFT DA sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Guri Haugen 
• Annicken Hoel 
• Ole Jakob Birkenes (13. februar – da temaene var storulykke/beredskap)  

 
Kontaktperson hos SISTERNE DRIFT DA 

• Magnus Wennemo 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SISTERNE DRIFT DA ble kontrollert under tilsynet: 

• Ekeberg Oljelager, Oslo 
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Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Utslipp til vann 
• Utslipp til luft 
• Måleprogram 

 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke: 

• Beredskap 
 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ekeberg Oljelager DA, gitt 11. 
november 2005 

• Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 
• Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Organisasjonskart og kart over anlegget  
• Prøveresultater for utslipp til vann i 2025 
• Måleprogram for utslipp til luft og vann 
• Tiltakskort for enkelte storulykkehendelser  
• Øvingsplan - beredskap for årene 2023, 2024, 2025 og 2026  
• Resultat etter beredskapsøvelse om oljeutslipp på kai i 2023 og 2024  
• Resultat etter beredskapsøvelse om oljeutslipp i fjell 2025 
• Beredskapsplan for Ekeberg Tank og Ekeberg Oljelager  
• Rapporter etter kontroll av VRU-anlegget 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Felles tilsyn om beredskap på Sjursøya 
Tilsynet er et felles tilsyn med Ekeberg Tank Circle K Terminal/Sisterne drift DA 12. og 13. februar. 
Sisterne Drift DA drifter også Ekeberg Tank på vegne av Circle K terminal. 
 
Fredag 13. februar deltok også St 1 i tilsynet siden temaet var beredskap og alle anleggene har 
felles beredskapsplan i industrivernet på Sjursøya. 
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Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Guri Haugen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Oslo Kommune 
• Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 

http://www.miljodirektoratet.no/

