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Rapport etter tilsyn - Salten N950 AS - Gildeskål 

 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SALTEN N950 AS 
(virksomhetsnummer: 973676040) den 11. februar 2026. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister  

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomhetens interkontroll med hensyn til miljørisikovurdering, rutiner og 
avvikshåndtering har mangler 

• Avvik 2: Virksomhetens lagring på tank er ikke i samsvar med tankforskriften og tillatelsen 
• Avvik 3: Virksomheten oppfyller ikke kravene til lagring og levering av farlig avfall 
• Avvik 4: Virksomheten har ikke øvet på beredskap og har mangler i beredskapsplanen 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik nr. 2. 
 
SALTEN N950 AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. juni 2026. 
 



  Side: 2/11 

 

Statsforvalteren har anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomhetens rutine for prøvetaking har enkelte mangler 
• Anmerkning 2: Virksomhetens EE-avfall bør lagres med beskyttelse 

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Dere må betale gebyr 
SALTEN N950 AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomhetens interkontroll med hensyn til miljørisikovurdering, rutiner og 
avvikshåndtering har mangler 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Internkontrollforskriften § 5 første ledd og andre ledd nr. 6 og 7 
• Forurensningsforskriften §§ 36A-6, 36A-8, 36A-19 og 36A-20 

 
Beskrivelse av krav 
Miljørisikovurdering  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer 
og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene. Risikovurderingen og tilhørende planer må dokumenteres skriftlig. 
 
I henhold til forurensingsforskriften § 36A-19 skal den driftsansvarlige til enhver tid ha oversikt over 
alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 
Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere 
resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, 
flom og klimaendringer. Videre skal den driftsansvarlige sørge for kartlegging av potensielle 
hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft.  
 
Iht. forurensingsforskriften § 36A-20, skal det iverksettes risikoreduserende tiltak for å redusere 
miljørisikoen til et akseptabelt nivå. 
 
Registrering av avvik og rutinebeskrivelser  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 sier at virksomheten skal iverksette rutiner for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.  
 
I henhold til forurensingsforskriften § 36A-6 plikter den driftsansvarlige å sørge for system og rutiner 
for vedlikehold, og dette skal kunne dokumenteres. Videre skal det iht. § 36A-20 iverksettes 
risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisiko. Dette kan innebære ulike typer tiltak, også rutiner 
for vedlikehold, drift, avfallshåndtering, registrering av avvik mm. 
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Vurdering av substitusjonsplikt 
I henhold til forurensningsforskriften § 36A-8 skal den driftsansvarlige etablere et system for å 
vurdere substitusjon av kjemikalier som brukes i virksomheten. Systemet skal dokumentere de 
vurderinger som er gjort for å oppfylle substitusjonsplikten. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Miljørisikovurderinger 
Under tilsynet hadde vi en kort gjennomgang av virksomhetens miljørisikovurderinger for ytre miljø, 
hvor utslipp fra tanklagring og håndtering av avfall var vurdert. Det var ikke vurdert noen andre 
forhold, eksempelvis stans/mangler ved renseanlegg, håndtering av kjemikalier, lukt, støy mv.  
 
Virksomheten mangler en gjennomgående risikovurdering for ytre miljø ved anlegget.  
 
Registrering av avvik  
Under tilsynet fikk vi se at virksomheten har et system for å registrere og behandle avvik. 
Virksomheten har kun registrert ett avvik som omhandler ytre miljø de siste årene. Under tilsynet 
ble det nevnt forhold som burde vært registrert som avvik, herunder overskridelse av grenseverdier 
for utslipp til vann.  
 
Rutinebeskrivelser – vedlikehold og drift 
Dere forklarte at dere har rutiner for kontroll og vedlikehold for renseanlegget for 
prosessavløpsvann, men dere kunne ikke vise at disse var skriftlige. Videre mangler dere skriftlige 
rutiner for kontroll, drift og vedlikehold av tankene (omtalt i avvik 2). 
 
System for substitusjon av kjemikalier 
Dere har ved utarbeidelse av tilstandsrapport for industriområder hatt en gjennomgang av 
kjemikaliene som benyttes i virksomheten. Ut ifra dette arbeidet har dere fått en god oversikt over 
hvilke kjemikalier dere har, og hvordan disse benyttes. Dere anser generelt at kjemikaliene utgjør lav 
risiko for miljøet, da de er valgt med hensyn til mathygiene. Dere har likevel ikke gjort en konkret 
vurdering av risiko og eventuell substitusjon av kjemikaliene, og mangler et system for dette. 
 
 

Avvik 2. Virksomhetens lagring på tank er ikke i samsvar med tankforskriften og 
tillatelsen 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forurensningsforskriften §§ 18-4 Miljørisiko, §18-5 Generelle tiltak, § 18-6 Forebyggende tiltak, § 
18-7 Beredskap, § 18-8 Dokumentasjon 

• Tillatelsens vilkår 3.1.3 
 

Beskrivelse av krav 
Tillatelsens vilkår 
Tankanlegg for ensilasje over 10 m3 skal følge kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 når det 
kommer til risikovurdering (§ 18-4), overvåking (§ 18-6 f.) og beredskap (§ 18-7). 
 
Forurensningsforskriften kap. 18 (Tankforskriften) 
For virksomheter som lagrer kjemikalier på tanker over bakken som er større enn 2 m3, gjelder 
bestemmelsene i kapittel 18 i forurensningsforskriften. 
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Miljørisiko (§ 18-4) 
Tankforskriften krever at miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i 
virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, (…), som kan medføre fare for forurensning. 
Miljørisikoanalysen skal omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av 
tanklagringen. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er 
forsvarlig miljørisiko. Miljørisikoen som er avdekket skal vurderes opp mot disse kriteriene.  
 
Miljørisikoanalysen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Ved endrede 
lagringsforhold eller andre endringer som kan påvirke miljørisikoen, skal miljørisikoanalysen 
revideres. 
 
Teknisk tilstand og rutiner for drift, overvåking og vedlikehold  
Forurensningsforskriften kap. 18 stiller krav til generelle og forebyggende tiltak.  
 
Generelle tiltak (§ 18-5) 
Den ansvarlige for lagringen sørge for å etablere og vedlikeholde de risikoreduserende tiltak som er 
nødvendige for å holde miljørisikoen innenfor de fastlagte kriteriene. 
 
Teknisk tilstand og vedlikehold (§ 18-6 d.) 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å 
forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende 
teknisk tilstand. For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for 
forurensning.  
 
Rutiner for drift av tankanlegget (§ 18-6 e.) 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes 
for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Det 
skal påses at rutinene følges.  
 
Overvåking (§ 18-6 f.) 
Videre skal det etableres de rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendige for å 
oppdage fare for eller inntrådt forurensning. Rutinene og overvåkingssystemene skal omfatte 
aktiviteter som lasting, lossing, overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten 
slike aktiviteter. 
 
Merking (§ 18-6 g.) 
Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. 
Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for 
eksternt beredskapspersonell. 
 
Uautorisert tilgang (§ 18-6 i.) 
Tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake forurensning fra disse. 
 
Dokumentasjon (§ 18-8) 
Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i 
forurensningsforskriften kap. 18 er oppfylt. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Utenfor slakteriet er det etablert en tankfarm som består av flere ensilasjetanker og en syretank. 
Syretanken er over 2 m3 og er omfattet av bestemmelsene i tankforskriften. Ensilasjetankene er over 
10 m3, og det er stilt vilkår i tillatelsen om at risikovurdering, overvåking og beredskap skal være i 
henhold til tankforskriften. 
 
Miljørisiko 
Virksomheten har gjennomført miljørisikovurderinger for ulike hendelser som kan inntre på 
tankene, men det er ikke vurdert størrelse og spredning av et mulig utslipp. I henhold til forskriften 
må miljørisikoanalysen beskrive volum, type produkt eller kjemikalie og hvordan et utslipp eventuelt 
kan spres til miljøet.  
 
Videre er ikke miljøets sårbarhet overfor den aktuelle forurensningen vurdert. Det må vurderes om 
miljøet (vann, grunn eller luft) som kan bli berørt av forurensningen, også kan ta skade av 
forurensningen (sårbarhet). Miljørisikoanalysen må ta hensyn til de naturtyper som kan bli berørt og 
dets verdi. Miljødirektoratets veileder1 til tankforskriften gir mer utfyllende informasjon om dette. 
 
Teknisk tilstand og rutiner for drift, overvåking og vedlikehold  
Rundt tankfarmen er det etablert en ringmur som skal fungere som et oppsamlingsarrangement. 
Innenfor ringmuren er det flere sluker. Det ble fortalt at disse slukene alltid er åpne, og drenerer til 
renseanlegget for prosessavløpsvann. Vi observerte også store åpne hull i siden på muren, som 
tidligere har funger som rørgater. Ved en lekkasje på tankene, vil innholdet drenere til renseanlegget 
eller ut av ringmuren. 
 
Syretanken er dobbelvegget, og oppfyller med dette kravet til barrierer i tankforskriftens § 18-6 c. 
Dere har likevel vurdert at det er nødvendig med en ringmur rundt tankene for å redusere 
miljørisikoen ved tanklagringen i virksomheten. Slik vi observerte ringmuren under tilsynet, oppfyller 
den ikke sin hensikt. Vi vurderer at det er svært uheldig at syre eller ensilasje vil gå inn i 
renseanlegget ved en eventuell lekkasje, da det kan skape driftsproblemer ved renseanlegget og 
store utslipp av syre eller ensilasje til sjø. 
 
Videre mangler dere skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankene. Tankforskriften krever at 
det er etablert rutiner og overvåkingssystem som omfatter aktiviteter som lasting, lossing, overfylling 
og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike aktiviteter. Dette gjelder også 
ensilasjetankene (jf. tillatelsens vilkår 3.1.3).  
 
Dere kunne heller ikke vise at virksomheten har skriftlige rutiner for vedlikehold av tankene. Det ble 
fortalt at et eksternt firma jevnlig utfører kontroll av tankene, men dere hadde ikke en skriftlig rutine 
for dette. For tanker som direkte er omfattet av tankforskriften (syretanken) skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for 
forurensning. Virksomheten skal ha akseptkriterier for hva som regnes som tilfredsstillende tilstand, 
eksempelvis tilstand på barrierer og tykkelse på tankvegger og rørvegger. Basert på 
miljørisikovurderingen av tankene, må dere vurdere om tanker som ikke er omfattet av 
tankforskriften (ensilasjetankene) bør også inngå i vedlikeholdsprogrammet. 
 

 
1 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-
tankforskriften/ 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
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Merking 
Alle tanker og rør mangler merking.  
 
I veilederen til tankforskriften er det beskrevet at merkingen av tanker og rør skal gjøres i henhold til 
CLP-forskriften. Merkingen skal som et minimum vise hvilket (type) kjemikalie/farlig avfall som finnes 
i tanken eller røret, og farlige egenskaper ved innholdet skal beskrives ved piktogram. I tillegg kan 
det være relevant å oppgi strømningsretning, trykk, temperatur, frostrisiko, konsentrasjon osv. 
 
Merkingen bør være godt synlig for beredskapspersonell. 
 
Uautorisert tilgang 
Rundt tankanlegget er det etablert et gjerde med port. Under befaringen ble det fortalt at porten 
alltid sto åpen, slik at tankene ikke er sikret mot uvedkommende. 
 
Dokumentasjon 
Under tilsynet kunne ikke virksomheten vise frem dokumentasjon for tanklagringen. Det ble fortalt 
at det trolig finnes dokumentasjon på gjennomført kontroll/vedlikehold av tankene, men dette ble 
ikke framlagt under tilsynet eller sendt oss i etterkant.  Den ansvarlige for tanklagringen skal til 
enhver tid kunne dokumentere at kravene i tankforskriften er oppfylt. Dette betyr at det må finnes 
skriftlige rutiner for drift, overvåking og vedlikehold, og det må kunne dokumenteres at vedlikehold 
og kontroller er gjennomførte.  
 
Statsforvalteren ser alvorlig på avviket 
Dere har ingen skriftlige rutiner eller dokumentasjon som sikrer en forsvarlig drift og lagring på tank. 
Videre kan et større utslipp fra tankene føre til en stans i renseanlegget for prosessavløpsvann. 
Konsekvensen ved en slik hendelse kan være at virksomheten også får utslipp av urenset 
prosessavløpsvann i tillegg til utslipp fra tank. Virksomhetens beredskapsplan for å håndtere akutte 
utslipp er også mangelfull (se avvik nr. 4). Statsforvalteren ser derfor alvorlig på avviket. 
 

Avvik 3. Virksomheten oppfyller ikke kravene til lagring og levering av farlig avfall 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8 
 
Beskrivelse av krav 
Virksomheten plikter å håndtere farlig avfall på en måte som hindrer forurensning og sikrer trygg 
videre behandling. Dette innebærer blant annet at:  

• Farlig avfall skal merkes og oppbevares på egnet sted, utilgjengelig for uvedkommende, og 
uten risiko for forurensning.  

• Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.  
• Alt farlig avfall skal deklareres ved levering.  
• Farlig avfall skal leveres årlig dersom virksomheten produserer mer enn 1 kg farlig avfall per 

år. 
• Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall i internkontrollen.  

 
Disse kravene er utdypet i Miljødirektoratets faktaark M-284 (2014). 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Forsvarlig lagring 
Viskomheten lagrer farlig avfall i konteiner utenfor anlegget. Konteineren har et 
oppsamlingsarrangement i bunnen. Under tilsynet var bunnen fylt av is, og ved en eventuell lekkasje 
vil farlig avfall lekke ut av konteineren. 
 
Vi observerte også at noen typer farlig avfall manglet merking. Konteineren var heller ikke merket 
med at den inneholder farlig avfall. 
 
Leveringsplikt 
Virksomheten har en skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall i virksomheten. I denne er det 
beskrevet at farlig avfall skal leveres årlig. Virksomheten har likevel ikke levert alt farlig avfall årlig. I 
avfallsdeklarering kan vi se at det i 2024 og 2025 er få deklarasjoner fra virksomheten. Videre har det 
gått flere år mellom viderelevering av enkelte typer farlig avfall som oppstår jevnlig i driften. Så lenge 
dere produserer mer enn et kilo farlig avfall i året, skal alt farlig avfall leveres minst en gang per år. 
 
 

Avvik 4. Virksomheten har ikke øvet på beredskap og har mangler i beredskapsplanen 
 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forurensningsforskriften § 18-7 og § 36A-21 
 
Beskrivelse av krav 
Tankforskriftens krav til Beredskap (§ 18-7) 
På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige for 
lagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. 
 
På bakgrunn av beredskapsanalysen, skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig 
beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som 
virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapsplanen skal gi en beskrivelse av beredskapen, 
herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og 
mengde materiell. Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år. 
 
Forurensningsforskriften § 36A-21 
Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak ikke har redusert risikoen for akutt forurensning til et 
akseptabelt nivå, skal virksomheten etablere beredskap, med tilhørende beredskapsplan, med 
utgangspunkt i virksomhetens miljørisikoanalyse. Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens 
organisering og utstyr, og angi responstid og innsatsplaner. 
 
Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig personell og utstyr. 
Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen. 
 
Beredskapen skal øves minst én gang per år. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har utarbeidet en beredskapsplan for akutt forurensning fra tankfarmen. Under 
planens gjennomføring, står det at det umiddelbart skal avklares om utslippet kan stoppes eller 
reduseres, men det er ikke beskrevet hva som skal gjøres, hvordan beredskapen skal organiseres, 
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eller hvilket utsyr som skal benyttes. Utover instruks om varsling ved akutte utslipp, har 
beredskapsplanen vesentlige mangler. 
 
Tankforskriften og forurensningsforskriften krever at det med bakgrunn i miljørisikovurderingen skal 
utarbeides en analyse for beredskapsbehovet, og videre etableres nødvendig beredskap mot akutt 
forurensning. Beredskapen skal være tilpasset miljørisikoen som virksomheten til enhver tid 
representerer. Beredskapsplanen skal beskrive organisering, innsatsplaner, personell og deres 
kompetanse og opplæring og mengde materiell. Da virksomheten lagrer ulike kjemikalier/produkt på 
tankene, må beredskapen også tilpasses ulike utslipp som kan forekomme. Videre må dere vurdere 
om det er behov for å etablere beredskap tilknyttet andre aktiviteter enn tanklagring i virksomheten. 
 
Virksomheten har heller ikke øvet på beredskap. Både forurensningsforskriften kap. 18 og 36A 
krever at beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år og dette skal dokumenteres. Over 
tid må det sikres at alle ledd i beredskapen og at alle faser av en innsats utprøves.   
 
Dere har fått avvik på manglende merking av farlig avfall og tankene for syre og ensilasje. Korrekt og 
godt synlig merking av kjemikalier, farlig avfall og tanker er nødvendig for å sikre en god beredskap. 
Ved brann eller andre situasjoner, er det vesentlig for beredskapspersonell å raskt få oversikt og 
informasjon om hvilke farlige stoffer/avfall som lagres på anlegget. I tillegg til godt synlig merking, 
må dere vurdere hvilken informasjon som kan være av betydning i en beredskapssituasjon, 
herunder plassering for lagring av avfall, produkt og kjemikalier, oversikt over beredskapsutstyr mv. 
Beredskapsplanen må angi hvor nødvendig informasjon er tilgjengelig, og hvordan denne skal 
videreformidles til beredskapspersonell ved akutte hendelser. 
 
 

Anmerkning 1. Virksomhetens rutine for prøvetaking av prosessavløpsvann har enkelte 
mangler 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Rutinen beskriver prøvetaking, men har ingen tydelig beskrivelse av hvordan vannprøven skal 
oppbevares i påvente av transport til laboratorium for analyse. Analyser av prosessavløpsvann kan 
være temperatur- og tidskritisk. Det er derfor viktig at rutinen beskriver riktig lagring av prøve og 
tydeliggjør hvor lenge prøven kan mellomlagres lokalt før den videresendes til laboratorium for 
analyse. 
 
 
Anmerkning 2. Virksomhetens EE-avfall bør lagres med beskyttelse 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under befaring av anlegget observerte vi EE-avfall lagret utendørs, uten beskyttelse mot nedbør. EE-
avfall kan inneholde miljøfarlige stoffer som kan lekke ut når det blir utsatt for nedbør. Elektronisk 
avfall bør lagres under tak og på en måte som gjør at det er utilgjengelig for uvedkomne. Hensikten 
med slik oppbevaring er at avfallet ikke skal virke skjemmende eller innebære fare for forurensning 
eller skade på mennesker eller dyr. 
 
Denne typen avfall kan også inneholde verdifulle materialer som kan gjenvinnes. EE-avfall bør derfor 
beskyttes mot yre påvirkning under lagring, slik at muligheten for forberedelse til ombruk, 
materialgjenvinning og utsortering av komponenter ikke reduseres. 
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Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at SALTEN N950 AS må betale et gebyr på kr. 43 100 for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
av 09.02.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving 
av gebyr til statskassen. 
 
Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En 
klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt 
ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SALTEN N950 AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok: 

• Ingrid Austerheim  
• Oddlaug Knutsen 

 
Kontaktperson hos SALTEN N950 AS: 

• Magni Veturlidason 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SALTEN N950 AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Salten N950 AS slakteri Sørarnøy 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Utslipp til vann  
• Avfallshåndtering: farlig avfall og ordinært avfall 
• Internkontroll på miljøområdet: risikovurderinger, rutinebeskrivelser og avvikshåndtering 
• Tanklagring 
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Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Tillatelse etter forurensningsloven av 23.03.2021 (sist oppdatert 08.07.2025) 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Miljørisikovurderinger 
• Rutiner for prøvetaking av prosessavløpsvann og håndtering av farlig avfall 
• Beredskapsplan 

 
 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Prosessavløpsvann fra slakteriet gjennomgår rensing (filter og fettavskiller) før det blir pumpet inn i 
en holdesløyfe hvor det blir innblandet klorholdig oksidant (desinfeksjon). Den klorholdige 
oksidanten blir produsert av sjøvann som pumpes gjennom elektrolytiske celler. Det varierer hvor 
mye sjøvann som pumpes inn, men det tilsette normalt mellom 15-40 % sjøvann (i forhold til 
mengde avløpsvann). Virksomheten tar prøver at prosessavløpsvannet etter korsløyfen, som blir 
analysert for KOF, Tot-P, Tot-N og SS.  
 
Dere har vurdert at prosessavløpsvannet blir fortynnet i desinfeksjonssløyfen, og derfor lagt til en 
generell faktor på 1,42 for beregning av konsentrasjonene i utslippet. Under tilsynet diskuterte vi om 
prøvetaking bør tas før klorsløyfen, eller om virksomheten kan ta høyde for fortynningen med å 
benytte en fortynningsfaktor for beregning av konsentrasjon i utslippet. Videre diskuterte vi om 
grenseverdiene i tillatelsene og BAT-AEL for KOF, Tot-N, Tot-P og SS gjelder for ufortynnet 
avløpsvann (før klorsløyfe), eller i det utslippet forlater anlegget. 
 
Statsforvalteren vil følge opp dette i en egen sak. Frem til dere får en avklaring fra oss, ber vi om at 
dere gjør beregningen spesifikk for hver enkelt prøvetaking. Dere har målinger på hvor mye 
prosessavløsvann og hvor mye sjøvann som tilsettes i klorsløyfen under prøvetaking, og kan dermed 
beregne en spesifikk fortynningsfaktor for hver enkelt prøve. 

 
Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 
Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
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Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ingrid Austerheim 
overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
GILDESKÅL KOMMUNE Postboks 54 8138 INNDYR 
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