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Rapport etter tilsyn - Pelagia Bodø Sildoljefabrikk - Bodø 

 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos PELAGIA BODØ 
SILDOLJEFABRIKK (virksomhetsnummer: 971783087) den 3. mars 2026. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister  

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomhetens tankanlegg har mangler relatert til merking og rutine for drift og 
forebyggende vedlikehold. 

• Avvik 2: Virksomhetens beredskap mot akutt forurensning fra tankanlegget har mangler. 
• Avvik 3: Farlig avfall lagres med fare for forurensning og virksomheten sikrer ikke at alt farlig 

avfall leveres årlig. 
• Avvik 4: Opplysninger om håndtering av avfall fra skip er ikke tilgjengelig for alle brukere av 

havnen. 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
PELAGIA BODØ SILDOLJEFABRIKK må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en 
skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. juni 2026. 
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Dere må betale gebyr 
PELAGIA BODØ SILDOLJEFABRIKK må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Camilla Risa 
Haugstad. Merk svaret med saksnummer 2005/10072. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomhetens tankanlegg har mangler relatert til merking og rutine for drift og 
forebyggende vedlikehold. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forurensningsforskriften §§ 18-6 d, e, f og g og 18-8. 
 
Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften kapittel 18 stiller krav til lagring av farlige stoffer på tank. Kapittelet 
omfatter blant annet tanker for farlige kjemikalier på mer enn 2 m3. På anlegget til Pelagia gjelder 
dette tre tanker, en for lagring av maursyre og to for lagring av lut. Anlegget inneholder for øvrig 
flere større tanker for lagring av råstoff og ferdig produkt, men disse er ikke omfattet av kravene i 
denne forskriften. 
 
Forskriften stiller krav til at den ansvarlige for lagringen skal etablere rutiner for drift av anlegget. 
Det skal også etableres et forebyggende vedlikeholdsprogram og utarbeides akseptkriterier for 
tilfredsstillende teknisk tilstand. Videre skal det også etableres rutiner og tekniske overvåknings-
systemer der det er nødvendig for å oppdage fare for eller inntruffet forurensning. Det kreves videre 
at den ansvarlige for lagringen kan dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt.  
 
I henhold til forurensningsforskriften § 18-6 g. skal tanker og rør merkes med innhold og annen 
relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for 
personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Forebyggende vedlikehold 
Pelagia AS har en skriftlig rutine for periodisk kontroll av tanker som er felles for Pelagia sine anlegg. 
Det er angitt ulike intervaller for kontroll og vedlikehold avhengig av hvilken type stoff tanken 
inneholder. Rutinen beskriver at tanker skal inspiseres med fast frekvens, men det er ikke beskrevet 
hva som skal inngå i denne inspeksjonen. I praksis har dette bare omfattet tykkelsesmålinger på 
tanker for råstoff/produkt hos Pelagia Bodø. Dette er tanker som ikke er omfattet av forskriftens 
krav, men som er vurdert som en vesentlig forurensningsrisiko på anlegget. Kontrollen må også 
omfatte de tanker som er omfattet av tankforskriftens krav og i det omfang som forskriften krever. 
 
Hos Pelagia Bodø er tankene som er omfattet av tankforskriften konstruert av syrefast stål med 
ringmur av betong. Disse tankene er installert for bare få år siden. Dette er faktorer som påvirker 
frekvensen for vedlikehold. En eldre tank bør for eksempel vedlikeholdes oftere enn en nyere tank. 
Dette tar ikke Pelagia AS sin rutine høyde for. Rutinen beskriver kontroll av tykkelse i tankens ytre 
konstruksjon, men dette er aldri kontrollert på tankene for maursyre og lut på anlegget. 
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Akseptkriteriene er ikke definert i rutinen, og gjør det utfordrende å vurdere om målingene viser 
tilfredsstillende resultat. Akseptkriteriene vil også variere avhengig av type tank, og dette er noe som 
må tas høyde for i rutinen. Ellers nevner ikke rutinen tilknyttet utstyr til tankene. Dette omfatter 
blant annet ringmurer, rørgater og tilknyttede pakninger. 
 
Drift av tanker 
Virksomheten kunne ikke vise til noen skriftlige rutiner for drift av tanker omfattet av 
forurensningsforskriften kapittel 18. Under tilsynet nevnte vi blant annet tapping av vann i ringmur, 
fjerning av snø i ringmur, nivåsjekk, og driftsoperasjoner relatert til tankanleggene som av- og 
påfylling. Disse rutinene gjennomføres i praksis, men det finnes ingen skriftlig beskrivelse av 
hvordan rutinene skal gjennomføres, slik tankforskriften krever.  
 
Merking 
Virksomhetens tank for lagring av maursyre var merket med innhold, det var derimot ikke 
lagertanker for lut. Videre krever forskriften at rør også skal merkes. Tanker og rør skal merkes med 
innhold og annen relevant informasjon. I veilederen til tankforskriften1 er det beskrevet at 
merkingen av tanker og rør skal gjøres i henhold til CLP-forskriften. Merkingen skal som et minimum 
vise hvilket (type) kjemikalie/farlig avfall som finnes i tanken eller røret, og farlige egenskaper ved 
innholdet skal beskrives ved piktogram. I tillegg kan det være relevant å oppgi strømningsretning, 
trykk, temperatur, frostrisiko, konsentrasjon osv. 
 

Avvik 2: Virksomhetens beredskap mot akutt forurensning fra tankanlegget har mangler 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forurensningsforskriften §§ 18-7 og 18-8. 
 
Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften kapittel 18 stiller krav til organisering av beredskap mot akutt forurensning 
relatert til tanklagringen. Det stilles i § 18-7 krav til at beredskapsplanen skal beskrive organisering, 
innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. 
Beredskap etter § 18-7 skal være dokumentert skriftlig, jf. § 18-8. Beredskap etter kapittel 18 skal 
øves årlig. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Pelagia Bodø har en egen beredskapsplan for håndtering av beredskap mot akutt forurensning. 
Denne er felles for de samlede aktivitetene ved anlegget med behov for egen beredskap mot akutt 
forurensning. Her inngår blant annet beskrivelse av scenarioer, fordeling av ansvarsoppgaver blant 
de ansatte, og det er lagd en plan for årlig øving av beredskapen.  
 
Beredskapsplanen har ikke særlig fokus på kravet til beredskap etter forurensningsforskriften 
kapittel 18. Nevnte scenarioer er ikke relatert til tanklagring etter kapittel 18, og ivaretar i så måte 
ikke kravet til beredskap etter § 18-7. Det er også krav til at beredskapsplanen skal inneholde en 
beskrivelse av tilgjengelig utstyr, og dette mangler i virksomhetens beredskapsplan. Ettersom 
beredskapsplanen ikke har særlig fokus på tanklagring omfattet av forurensningsforskriften kapittel 
18, er det heller ikke gjennomført årlig øving av beredskap mot akutt forurensning i tråd med 
kapittel 18 på anlegget. 
 

 
1 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-
til-tankforskriften/  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
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Avvik 3: Farlig avfall lagres med fare for forurensning og virksomheten sikrer ikke at alt 
farlig avfall leveres årlig 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8. 
• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7. 

 
Beskrivelse av krav 
Avfallsforskriftens kapittel 11 setter krav til forsvarlig håndtering av farlig avfall som oppstår i 
virksomheten. § 11-5 krever blant annet at virksomheten lagrer farlig avfall på en forsvarlig måte slik 
at man unngår fare for forurensning. Etter § 11-8 er det krav til årlig levering av farlig avfall dersom 
det farlige avfallet overstiger 1 kg i løpet av et år. 
 
Virksomheten plikter gjennom internkontrollforskriften å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp 
og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Pelagia Bodø har to konteinere med oppsamling i bunnen for lagring av farlig avfall. Under 
befaringen var oppsamlingsarrangementet i bunnen av konteineren fullt med is og vann. 
Konteineren stod i tillegg ikke helt i vater, og helningen var slik at eventuell flytende væske vil renne 
ut av konteineren. Vannet/isen var iblandet andre væsker, og virksomheten må vurdere om dette 
kan tømmes ut eller må leveres som farlig avfall.  
 
Pelagia Bodø leverte i 2024 kun en type farlig avfall en gang, mens de både året før og etter dette 
hadde mer enn 15 deklarasjoner. Dette tyder på at virksomheten ikke leverer alt farlig avfall årlig slik 
forskriften krever. Under tilsynet ble det forklart at dette kan ha sammenheng med stans i driften, 
og at det derfor ikke oppsto farlig avfall i 2024. Farlig avfall hos virksomheten tømmes ved behov. 
For å sikre at alt farlig avfall leveres årlig, må virksomhetens rutine for håndtering av farlig avfall 
inneholde en beskrivelse som sikrer dette.  
 

Avvik 4: Opplysninger om håndtering av avfall fra skip er ikke tilgjengelig for alle 
brukere av havnen 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forurensningsforskriften kapittel 20 vedlegg I punkt 2. 
 
Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften kapittel 20 stiller krav til levering og mottak av avfall fra skip. Vedlegg I 
punkt 2 lister opp en rekke opplysninger som skal være tilgjengelig for alle brukere av en havn. Dette 
skal blant annet omfatte en beskrivelse av prosedyre for levering av avfall fra skip, en beskrivelse av 
gebyrsystemet, henvisning til mottaksordningens plassering og liste over type avfall som vanligvis 
håndteres ved havnen. Det skal i tillegg være en kort henvisning til viktigheten av korrekt levering av 
avfall fra skip og beskrevet en prosedyre for å melde ifra om mangler ved mottaksordningen.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Pelagia Bodø fikk den 27.07.2023 godkjent sin avfallsplan i havn hos oss og gjelder til 27.07.2028. 
Under befaringen var vi ute ved kaiområdet til Pelagia Bodø. Der kunne vi ikke finne informasjon om 
avfallshåndteringen ved levering av avfall fra skip. Dere forklarte at ISPS-båter fikk informasjon om 
avfallshåndteringen via SafeSeaNet Norway. Dette er derimot ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravet 
for alle brukerne av havnen, da dere forklarte at dere også har båter som legger til kai som ikke har 
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krav til meldeplikt via SafeSeaNet Norway. I praksis må det finnes informasjon om levering av avfall 
fra skip ved havnen, da det bare er slik man kan sikre at alle brukere av havnen har informasjonen 
tilgjengelig.  
 
Det ble ikke tid til en fullstendig gjennomgang av innhold i og praksis relatert til håndtering av avfall 
fra båt under tilsynet. Det er virksomhetens ansvar å sørge for at avfall fra båter håndteres i tråd 
med kravene i forurensningsforskriften kapittel 20. 
 

Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at PELAGIA BODØ SILDOLJEFABRIKK må betale et gebyr på kr. 32 300 for 
tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått 
og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
16.02.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av 
gebyr til statskassen. 
 
Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En 
klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt 
ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av PELAGIA BODØ SILDOLJEFABRIKK sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok: 

• Camilla Risa Haugstad 
• Ingrid Austerheim 

 
Kontaktperson hos PELAGIA BODØ SILDOLJEFABRIKK: 

• Robert Henrik Haugmo 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende PELAGIA BODØ SILDOLJEFABRIKK ble kontrollert under tilsynet: 

• Pelagia Bodø Sildoljefabrikk 
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Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert:  

• Internkontroll 
• Avfall 
• Tanklagring 
• Beredskap mot akutt forurensning 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Det kommer frem av de siste års egenkontrollrapportering at det har vært stans i driften den senere 
tid. Under tilsynet opplyste dere at siste dag med produksjon på anlegget var i månedsskiftet 
mars/april i 2024. I den sammenheng ble virksomheten gjort oppmerksom på ordlyden i 
forurensningsloven § 20 tredje ledd. Den sier at dersom det har vært driftsstans ved et anlegg med 
tillatelse etter forurensningsloven § 11 i mer enn to år, så må den driftsansvarlige gi melding til 
Statsforvalteren om at det er planlagt oppstart igjen. Vi vil da avgjøre om det må søkes om ny 
tillatelse før produksjonen kan starte opp igjen. 

 
Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 
Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Camilla Risa Haugstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
BODØ KOMMUNE Postboks 319 8001 BODØ 
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