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Rapport etter tilsyn 23. februar 2026 - Forus 
Energigjenvinning  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos FORUS 
ENERGIGJENVINNING 2 AS (virksomhetsnummer: 993604283), heretter kalt Forus 
Energigjenvinning. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten jobber ikke systematisk med energiledelse 
• Avvik 2: Virksomhetens oppfølging av utslipp til luft har noen mangler  
• Avvik 3: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til luft i 2025  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Forus Energigjenvinning må snarest rette opp avvik. Miljødirektoratet ber om en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. juni 2026. 
 

FORUS ENERGIGJENVINNING 2 AS 
Forusbeen 202 (JE) 
4313 Sandnes 

 
 
Oslo, 20. mars 2026 

Deres ref.: 
Gjertrud Halsne 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/3085 
2026.0034.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Nora Uggerud 
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Dere må betale et gebyr 
Forus Energigjenvinning må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet.  
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Nora Uggerud. Merk 
svaret med saksnummer 2025/3085 og tilsynsnummer 2026.0034.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten jobber ikke systematisk med energiledelse 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 8.1  
• internkontrollforskriften §5 andre ledd, punkt 7. 

Beskrivelse av krav 
Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og 
målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv 
produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, og følge 
prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 
Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- 
lovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet gikk vi gjennom Forus Energigjenvinnings system for energiledelse. Forus 
Energigjenvinning har utarbeidet en energikartlegging og en tiltaksliste over potensielle 
energibesparelser i anlegget. Disse dokumentene er sist oppdatert i 2020.  
 
Det er de siste årene gjennomført en del tiltak for mer effektiv drift, deriblant installasjon av nye 
tørrkjølere og nye frekvensomformere. Virksomheten har en overordnet energypolicy, samt en 
målsetting for 2026 knyttet til å redusere gassforbruk. 
 
Selv om det er gjennomført tiltak, kunne ikke Forus Energigjenvinning vise til noen videre 
oppfølging av energiledelsessystemet siden 2020. Det er ikke gjennomført internrevisjoner på 
energiledelse eller oppfølging av energiytelsesindikatorer, slik standarden legger opp til. Forus 
Energigjenvinning har ikke energiledelse som en del av sin internkontroll. 
 
Miljødirektoratet vurderer at selv om energibesparende tiltak er gjennomført på bakgrunn av en 
energikartlegging, så følger ikke Forus Energigjenvinning prinsippene i norsk standard for 
energiledelse. I tillegg til enkeltkrav som energiytelsesindikatorer og internrevisjoner, legger 
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standarden vekt på kontinuerlig forbedring basert på planlegg-utfør-kontroller-korriger-syklusen. 
Forus Energigjenvinning følger ikke denne syklusen. 
 

Avvik 2: Virksomhetens oppfølging av utslipp til luft har noen mangler  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• avfallsforskriften § 10-22, jf. vedlegg X, punkt 2 
• avfallsforskriften § 10-35 
• avfallsforskriften § 10-38, punkt d 

 

Beskrivelse av krav 
Beskrivelse av krav i del VII i avfallsforskriften 
Ved beregning av times-, halvtimes- og timinuttersmiddelverdier fra utslippsmålinger som foretas 
ved et forbrenningsanlegg, skal det benyttes måleverdier fra hele den ordinære driftstiden til 
anlegget. Opp- og nedkjøring av anlegget, så lenge det ikke forbrennes avfall, regnes ikke som 
ordinær drift, jf. § 10-3 bokstav h. Døgnmiddelverdiene skal bestemmes ut fra de beregnede 
times-, halvtimes- eller timinuttersmiddelverdiene. 
 
Beskrivelse av krav i del X i avfallsforskriften 
Del X av avfallsforskriften inneholder ytterligere utslippsgrenser for enkelte 
avfallsforbrenningsanlegg. I §10-35 står det at utslippsgrensene angitt i vedlegg XII gjelder under 
normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, 
funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at 
pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold og tiltaksplikt 
er overholdt. 
 
Videre heter det i §10-38 at det skal gjøres minst én korttidsprøvetaking av polyklorerte dibenzo-
p-dioksiner og -furaner (PCDD/F) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (dioksinlignende PCB) 
hver sjette måned. Korttidsprøvetaking av dioksinlignende PCB er ikke nødvendig hvis utslippene 
er vist å være mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten gjør kontinuerlige målinger av totalt støv, TOC, HCl, HF, SO2, NOx og CO på 
røykgass fra avfallsforbrenningen. Data fra målerne registreres i databasen Entric. For beregning 
av utslippsdata for utslipp til luft, hentes det månedlig ut en rapport fra Entric. Denne rapporten 
er grunnlaget for å bestemme om målingene ligger under grenseverdier gitt i §10-15 og §10-35 i 
avfallsforskriften.  
 
Oksygennivået i forbrenningsovnen måles også kontinuerlig. Virksomheten opplyste om at 
oksygennivået blir brukt som en indikator på om de har normal drift eller ikke. Ved 14% er det 
ingen eller svært lite forbrenning. Videre forklarte virksomheten at dersom oksygennivået i 
forbrenningsovnen er 14% eller over, blir data fra alle kontinuerlige målinger av 
røkgassparametere utelatt fra rapporten i Entric. 
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Overholdelse av grenseverdier i vedlegg V 
Miljødirektoratet vurderer at virksomheten normalt ikke kan utelate data for hendelser der 
oksygenkonsentrasjonen er over 14% i beregningen av utslipp til luft for grenseverdier gitt i 
vedlegg V. Data kan kun unntas dersom det ikke forbrennes avfall.   
 
Overholdelse av grenseverdier i vedlegg XII 
Selv om det er anledning til å unnta måleverdier ved unormale driftsforhold for grensene i 
vedlegg XII, vurderer Miljødirektoratet at Forus Energigjenvinnings metodikk for dette ikke er 
tilstrekkelig. Det er fordi regelverket forutsetter en vurdering av om pliktene til å redusere 
forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold og tiltaksplikt er overholdt. For å 
kunne utelate data i beregningen av utslipp til luft for grenseverdier i vedlegg XII, må det gjøres 
en vurdering av hver enkelt utslippshendelse. 
 
Korttidsprøvetaking av dioksinlignende PCB 
Virksomheten gjør halvårlige korttidsmålinger av PCDD/F i røykgassen fra forbrenningen. Det 
gjøres ikke målinger av dioksinlignende PBC. Videre opplyser virksomheten om at de ikke har 
gjort korttidsprøvetaking av dioksinlignende PCB i røykgassen fra forbrenningen. For å få unntak 
for å gjøre disse målingene, må det kunne vises til at verdiene for utslippene er vist å være 
mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. Virksomheten kunne ikke fremlegge denne 
dokumentasjonen under tilsynet.  
 

Avvik 3: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til luft i 2025 og 2026 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• avfallsforskriften §10-15 jf. vedlegg V 

 

Beskrivelse av krav 
Vedlegg V til avfallsforskriften setter grenseverdier for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg 
for følgende parametere: totalt støv, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V og dioksiner.  
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Forus Energigjenvinning har hatt ulovlige utslipp av NOx og SO2 i 2025.  
 

Komponent 2025 
 Grense (mg/Nm3), 

døgnmiddelverdi 
Antall overskridelser 

NOx uttrykt som 
NO2 

2001 9  

SO2 501 6 
1 Utslippsgrense som 100% av målingene må overholde.  

 
Denne oversikten er basert på dokumentasjon framlagt under tilsynet. Eventuelle andre ulovlige 
utslipp blir behandlet i forbindelse med innsending av egenkontrollrapporten for 2025.  
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Ettersom virksomheten har utelatt noe måledata fra kontinuerlige målinger i beregningene av 
utslipp for SO2, NOx, er det mulig at oversikten over antall hendelser for ulovlige utslipp ikke er 
representativ. Se avvik 2 for detaljer.  
 

Vedtak om gebyr  
Miljødirektoratet vedtar at Forus Energigjenvinning må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet. 
Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og 
forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 23. februar 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Forus Energigjenvinning sitt miljøarbeid 
eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Nora Uggerud 
• Erland Årstøl 

 
Kontaktperson hos Forus Energigjenvinning 

• Gjertrud Halsne 
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Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Forus Energigjenvinning ble kontrollert under tilsynet: 

• Forus Energigjenvinning - Linje 1 og 2, Sandnes 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• internkontroll 
• energiledelse 
• forbrenning av avfall 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, først gitt 4. september 2018, sist endret 
27. juni 2025 

• lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• prosedyre for driftstid og stoppregistrering, datert 25. februar 2026 
• oversikt over utslipp til luft for 2025 
• måleprogram for miljøutslipp, datert 13. november 2025 
• energikartlegging, datert mars 2020 
• energitiltaksliste, datert mars 2020 

 

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Nora Uggerud 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Sandnes Kommune 
• Statsforvaltaren i Rogaland 

 


