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Rapport etter tilsyn - Røros avløpsrenseanlegg - Røros kommune 

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 24.02.2026 ved Røros 

avløpsrenseanlegg (virksomhetsnummer: 939 898 743). Inspeksjonsrapport nr. 2026.292.I. SFTL 

 

Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 

• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   

• Del 3: Informasjon om tilsynet 

• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten overholder ikke grenseverdier for utslipp til vann. 

• Avvik 2: Virksomheten mangler overordnet styring på avløpsområdet. 

• Avvik 3: Virksomheten mangler en oppdatert miljørisikovurdering.  

• Avvik 4: Virksomheten har manglende registrering av avvik. 

 

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  

 

Statsforvalteren ser alvorlig på avvikene som er avdekket, og det forutsettes at Røros 

kommune følger opp og avvikene lukkes med det første.  

 

Kommunen må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet 

innen 15.05.2026. 
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Statsforvalteren påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Kommunen mangler påslippsavtaler for industripåslipp. 

• Anmerkning 2: Kommunens oppfølging av krav om resipientoveråking kan forbedres. 

 

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 

er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr 
Statsforvalteren varsler at Røros kommune må betale et gebyr på 43 100,- kr for tilsynet. 

 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no . Merk svaret 

med saksnummer 2018/1498 og inspeksjonsrapport nr. 2026.292.I. SFTL.  

 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten overholder ikke grenseverdier for utslipp til vann 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen etter forurensningsloven av 10.11.2014, punkt 2.3 

Beskrivelse av krav. 

Prosesseavløpsvannet er regulert med grenseverdier jf. tabell og tekst i tillatelsens punkt 2.3. 

Utslippet skal overholde krav til sekundærrensing og 90% rensning av fosfor.  
 

  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Renseanlegget har utfordringer med å oppnå tilstrekkelig rensegrad, og har ikke overholdt 

sekundærrensekravet de siste årene. Renseanlegget overholdt heller ikke krav til 90% rensing av 

fosfor. Virksomheten er i brudd med tillatelsen. Problemene med å overholde rensegrad skyldes i all 

hovedsak overløp. Avløpsanlegget har påslipp fra industri (blant annet Rørosmeieriet), som gir 

utfordringer både med tanke på hydraulisk og organisk belastning.  

 

Avvik 2: Virksomheten mangler overordnet styring på avløpsområdet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse etter forurensningsloven av 10.11.2014, punkt 2.1, 2.2.2, 2.2.3 og 2.5.  

• Internkontrollforskriften  

mailto:sftlpost@statsforvalteren.no
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Beskrivelse av krav 

Tillatelsens punkt 2.1: Utslipp til vann – generelt 

Gjennomført og planlagt utbygging av avløpsanlegg for transport og behandling av kommunalt avløp 

skal beskrives i kommunal avløpsplan (hovedplan avløp og vannmiljø, saneringsplan eller 

tilsvarende).  

 

Kommunen plikter å ha oversikt over forhold knyttet til avløpsanleggene som kan medføre 

forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. Kommunen skal utarbeide en ROS-analyse for 

avløpsanlegget. 

 

Tillatelsens punkt 2.2.2: Krav til kontroll med overvann tilført avløpsnettet. 

Kommunen skal oppfylle krav til kontroll med overvann tilført avløpsnettet: 

• Systematisk registrering av utlekking fra avløpsnettet 

• Plan som viser hvordan overvann påvirker avløpsnettet 

Tillatelsens punkt 2.2.3: Krav til utslipp via overløp. 

• Oversikt over alle overløp 

• Driftstid må måles eller beregnes 

• Samlet mengde utslipp via overløp skal være under 5% 

Tillatelsens punkt 2.5: Krav til systematisk vedlikehold og fornyelse. 

Kommunen plikter å ha internkontrollsystem for virksomheten ved renseanlegget, blant annet for å 

sikre at krav i tillatelsen og annet relevant lovverk. Kommunen skal ha en kommunal avløpsplan for 

å:  

• Fastsette mål og tidfeste delmål for å etterkomme kravene til avløpsanleggets funksjon 

• Ha oversikt over inn- og utlekking av fremmedvann til og fra avløpsnettet 

• Dokumentere god kontroll over avløpsnettets funksjon 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Kommunen opplyser at arbeidet på avløpsområdet i stor grad har vært preget av ressursmangel, 

fokus på daglig drift og løpende «brannslukking». Det foreligger derfor ingen overordnet, oppdatert 

og operativ plan for vann- og avløpssektoren. Mangelen på et styrende planverk medfører at 

arbeidet på avløpsfeltet i praksis fremstår som ad hoc-preget og lite systematisert. 

 

Kommunen opplyser at det pågår arbeid med utarbeidelse av ny VA-plan, herunder saneringsplan, 

samt ny ROS-analyse. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Driftsassistansen i Trøndelag og 

Rambøll. Under tilsynet kunne kommunen likevel ikke fremlegge dokumentasjon som viser 

systematisk eller planmessig oppfølging av ledningsnettet, herunder vurderinger av tilstand, 

fornyelsesbehov eller prioriteringsgrunnlag. 

 

Samlet sett fremstår kommunens styring av avløpsområdet som utilstrekkelig. Fraværet av 

overordnet styring innebærer at kommunen ikke fullt ut sikrer etterlevelse av kravene i tillatelsen, 

samt forurensningsloven og tilhørende forskrifter om planmessig og kontrollert drift av 

avløpsanlegg. 
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Avvik 3: Kommunen mangler en oppdatert miljørisikovurdering 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse etter forurensningsloven av 10.11.2014, punkt 2.1 

• Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6 

Beskrivelse av krav 

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne 

bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

(jf. §5, punkt 6).  

 

Tillatelsen stiller krav om at kommunen skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av renseanlegget. 

Resultatene skal vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning 

av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle 

forhold ved virksomheten. Vurderingen skal legge spesielt vekt på sårbare anleggskomponenter, 

områder med mulig brukerkonflikt og forventede klimaeffekter som økt nedbørintensitet.  

Vurderingene skal oppdateres jevnlig og ved vesentlige endringer eller basert på de avvik som 

registreres som del av internkontrollen.  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Kommunen viste til at de har en miljørisikovurdering og handlingsplan fra 2021, men denne er ikke 

oppdatert. Kommunen viser videre til arbeidet med ny ROS for alle tema som ligger til teknisk 

avdeling (inkludert VA), men kan på nåværende tidspunkt ikke vise til et dokument som er oppdatert 

og i bruk på avløpsområdet.  

 

Avvik 4: Kommunen har manglende registrering av avvik  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Internkontrollforskriften §5 andre ledd, punkt 7 

 

Beskrivelse av krav 

Internkontrollforskriften §5 andre ledd, punkt 7 sier følgende: Virksomheten skal: iverksette rutiner for 

å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhets- lovgivningen 

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Kommunen har etablert et fungerende avvikssystem som brukes. Det fremgår imidlertid ikke av 

kommunens internkontroll, rutineverk eller styringssystem hvilke forhold som skal anses som avvik 

knyttet til ivaretakelsen av ytre miljø. Manglende presisering av avviksdefinisjoner medfører risiko 

for ulik praksis og ufullstendig rapportering. 

 

Tilsynet avdekket at det mangler systematisk loggføring av avvik på avløpsområdet. Eksempelvis er 

ikke overskridelser av rensekrav samt gjentatte utfordringer knyttet til industripåslipp, herunder 

fettproblematikk loggført som avvik. Kommunen er innforstått med at det har skjedd en 

underrapportering av avvik.  
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Manglende systematikk i avviksregistreringen svekker kommunens mulighet til å identifisere, 

analysere og følge opp forhold som kan medføre risiko for brudd på utslippstillatelsen, eller som kan 

ha negativ påvirkning på ytre miljø. Videre innebærer dette at internkontrollen ikke fullt ut oppfyller 

kravene som følger av forurensningsloven og internkontrollforskriften om systematisk styring og 

dokumentasjon av virksomhetens miljøarbeid. 

 

Anmerkninger 

Anmerkning 1: Kommunen mangler påslippsavtaler for industripåslipp. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Kommunen har flere betydelige industripåslipp til avløpsnettet, herunder påslipp fra meieri- og 

slakterivirksomhet. Til tross for dette foreligger det per i dag ikke påslippsavtaler eller individuelle 

påslippsvedtak for disse virksomhetene. Kommunen har dermed ikke fastsatt konkrete, rettslig 

bindende krav til påslippenes omfang, kvalitet eller kontrolltiltak, slik forurensningsforskriften åpner 

for. Fraværet av formelle påslippsreguleringer innebærer at kommunen verken har tydeliggjort 

virksomhetenes plikter eller etablert et rettsgrunnlag for oppfølging og sanksjoner ved avvik. Dette 

svekker kommunens mulighet til å sikre at industripåslippene ikke medfører uforholdsmessige 

belastninger på avløpssystemet eller medfører risiko for brudd på renseanleggets utslippstillatelse. 

 

Vi viser her til kapittel 15 A i forurensningsforskriften som blant annet sier at kommunen, i 

enkeltvedtak eller i forskrift, ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet kan 

fastsette krav til: 

a. innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt, 

b. fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår, 

c. tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann, 

d. varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og 

e. utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer. 

 

Anmerkning 2: Kommunens oppfølging av krav om resipientoveråking 

kan forbedres. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Kommunens oppfølging av kravene til resipientovervåking framstår som mangelfull og bør 

forbedres. I utslippstillatelsen er det fastsatt at det skal gjennomføres resipientundersøkelser første 

gang i løpet av 2017, og deretter hvert fjerde år. Undersøkelser ble imidlertid ikke gjennomført før i 

2023, uten at årsaken til dette avviket er dokumentert eller kjent. 

 

Videre fremstår det som uklart hvordan kommunen benytter resultatene fra gjennomført overvåking 

i sin miljøforvaltning. Det er ikke tydelig hvorvidt resultatene blir systematisk vurdert, fulgt opp med 

tiltak, eller om de rapporteres og etterspørres i kommunens interne styringslinjer. Dette kan føre til 

at viktig kunnskap om miljøtilstand og utvikling i resipienten som følge av utslipp fra renseanlegget 

ikke blir tilstrekkelig integrert i kommunens beslutningsgrunnlag. 
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Varsel om gebyr 
Statsforvalteren varsler at Røros kommune må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventa 

ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 43 100,-. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en 

dags varighet. Dette er en sats høyere enn det som ble varslet i forkant av selve tilsynet 13.02.2026. 

Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 

 

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr. 

 

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 

kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til 

forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 

statskassen. 

 

Dere har anledning til å kommentere 

Dere har anledning til å kommentere varslet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må 

sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.  

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 

gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Røros kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 

 

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 

 

Fra Statsforvalteren deltok 

• Anette Pettersen 

• Torill Espedal 

 

Kontaktperson hos Røros kommune 

• Rune Gunleiksrud 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg ble kontrollert: 

• Røros avløpsrenseanlegg 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert  

• Overordnet styring og planlegging  

• Utslippskontroll 

• Påslipp 

• Internkontroll 

• Miljørisikovurdering og avvikshåndtering 

• Rapportering til myndighetene 
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Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold før tilsynet: 

• Beskrivelse av Røros avløpsanlegg 

• Flytskjema over renseanlegget 

• Utskrift – dokumentoversikt for Teknisk områder, teknisk drift 

• Utkast – revidering av hovedplan VA (ukjent dato) 

• Notat – PE-telling, Røros RA (Rambøll, nov 2025)  

• Skjema oppsummering av renseresultatene for 2025 og så langt i 2026. 

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 

sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 

tråd med offentlighetsloven. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Marit Lorvik (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Torill Espedal 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 


