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Inspeksjonsrapport - Moss naeringspark I/L 7-12 - Kontrollnummer
2025.367.1.SFOS

Rapport etter tilsyn 20. og 21. januar 2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Skolt Neeringspark Moss AS
(heretter Skolt Naeringspark) (virksomhetsnummer 919598816).

Rapporten bestdr av felgende deler:
e Del 1: Resultatet av tilsynet
e Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
e Del 3: Informasjon om tilsynet
e Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere ma gjore til gitte frister.
Neermere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere ma rette snarest
Statsforvalteren avdekket fglgende avvik under tilsynet:

. Awvik 1: Skolt Neeringspark har mangelfull kontroll pa utslipp til vann
. Awvik 2: Skolt Naeringspark sin miljgovervakning har mangler
. Awvik 3: Skolt Neeringspark miljgrisikovurdering er mangelfull

Awvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Skolt Neeringspark ma snarest rette opp avvik. Dere ma sende Statsforvalteren en skriftlig
tilbakemelding som viser hvordan awvik er rettet innen 1. juni 2026.

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 69 24 70 00
sfospost@statsforvalteren.no Pb 325 Moss: Vogts gate 17 www.statsforvalteren.no/os
Sikker melding: 1502 Moss Drammen: Dr. Hansteinsgate 9

www.statsforvalteren.no/melding Oslo: Stensberggata 27 Org.nr. 974761 319
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Statsforvalteren papeker anmerkninger
Vi har felgende anmerkninger:
e Anmerkning 1: Skolt Neeringspark ma forbedre sin stikkpre@vekontroll ved mottak av masser
e Anmerkning 2: Skolt Neeringspark sitt system for avvikshandtering kan forbedres nar det
gjelder ytre miljg

Anmerkning er et forhold som vi mener er ngdvendig a papeke for a ivareta ytre miljg, men som ikke
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere ma betale et gebyr
Skolt Neeringspark ma betale et gebyr pa 80 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere pa epost
Vi ber om at dere sender skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no og merker svaret
med saksnummer 2026/3940 og tilsynsnummer 2026.367.1.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Awvik 1: Skolt Neeringspark har mangelfull kontroll pa utslipp til vann

Dette er et avvik fra felgende krav gitt i regelverket
o Tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser for Skolt Neeringspark Moss
AS etter forurensningsloven ved Moss naeringspark I/L 7-12, 2021.0602.T (Tillatelsen) punkt:
o 4.1 Rent overvann
o 4.2 Forurenset vann
o 4.3 Sedimenteringsbasseng
o 4.4 Utslippsbegrensninger

Beskrivelse av krav
Rent overvann fra omkringliggende arealer skal sa langt det er mulig avskjaeres slik at det ikke
renner inn pa anleggsomradet.

Vann som kommer i kontakt med masser til deponering skal betraktes som forurenset. Forurenset
overvann skal ledes til sedimentasjonsdammer for infiltrering og rensing fer utslipp til resipient.
Forurenset overvann skal etter rensing overholde grensene i tillatelsen og skal tilfredsstille
vannforskriftens krav til god gkologisk kvalitet. Det er ikke tillatt a slippe urenset forurenset
overvann til resipient eller i grunn.

Sedimenteringsbassengene skal driftes optimalt. Renseeffekt og kapasitet skal dokumenteres. Det
forutsettes at virksomheten utarbeider et eget program for d overvake renseprosessen tilpasset
valgt renselgsning. Det skal vaere etablert rutiner/systemer som sikrer at sedimenteringsbassengene
vedlikeholdes jevnlig og at eventuelle unormale driftsforhold oppdages.

Utslipp av vann fra sedimenteringsbassengene til resipient skal overholde grenseverdier gitt i
tillatelsen. Det skal tas prever av renset overvann fra sedimenteringsbasseng minimum hver maned
til verdiene av parametere som overvakes er konstante.


mailto:sfospost@statsforvalteren.no

Side: 3/8

Observasjoner under tilsynet og var vurdering
Det er kun et begrenset omrade gst for naeringsomradet hvor det er et areal pa (ca 8 400 m2) som
kan drenere overvann inn pd omradet. Arealet er ikke aktivt avskjeert med groft eller lignende.

Det er etablert to sedimentasjonsbassenger (SB) pa naeringsarealet. «<SB1» mottar avrenning fra
omradet IL 7 og IL 8. «<SB2» er etablert for & motta avrenning fra omradet IL 9-12. «<SB1» ble etablert
hesten 2021 og «SB2» hasten 2022. Det er forsgkt a lage en betongrenne i grunnen for & samle
overvann inn i SB2. Under befaringen ble det observert at det er lite vann som renner via SB2, men
det kommer en egen «bekk» pa som renner utenom SB2. Det er lagt opp til vannmengdemaling og
prevetaking i kum ved utlgp av SB2 (installert i 2025) - men lite vann er fanget opp der. Det finnes
dermed ingen oversikt over vannmengder. Det tas ingen prever eller malinger ved utlep av SB1.

Det kunne under tilsynet ikke vises til et program for a overvake renseprosessen tilpasset valgt
renselgsning. Det kunne heller ikke vises til dokumentert renseeffekt eller rutiner for drift, loggfering
eller vedlikehold.

Cowi AS har utarbeidet et maleprogram for prevetaking som samsvarer med kravene i tillatelsen,
men det kom fram under tilsynet at dette ikke er fulgt opp av Skolt Naeringspark. Rapporten gir ikke
et godt bilde av plassering av pregvepunkter. 12025 er det tatt ut 6 vannpregver som er analysert - tre
ved utlgp av SB2 og tre ved utlgp av Dalebekken til Mosseelva. | Dalebekken er utlgpene fra
sedimenteringsbassengene og overvann fra naeringsomradet oppstrems Moss Neaeringspark
(Europris, Moss Pukkverk m.fl.) samlet. Kartleggingen av vannstremmene er mangelfull.

Prgvene er analysert for totalnitrogen, ammonium og nitrat, men mangler verdier for sink, nikkel og
kvikksglv.

Awvik 2: Skolt Neeringspark sin miljgovervakning har mangler

Dette er et avvik fra felgende krav gitt i regelverket
o Tillatelsen punkt:
o 12.4.2 Overvaking av resipient etter vannforskriften
o 12.4.3 Overvakningsprogram

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal overvake hvordan utslipp fra anlegget pavirker gkologisk og kjemisk tilstand i
resipient. Det skal giennomfgres tiltaksorientert overvakning i samsvar med fgringer i
vannforskriften vedlegg V. Overvakingen skal belyse virksomhetens bidrag til samlet tilstand i
resipient.

Virksomheten skal i samarbeid med ngdvendig fagekspertise utarbeide et overvakingsprogram og
redegjgre for hvilke elementer som vil bli undersgkt. Plasseringen av pregvetakingspunkter og
prevetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersgkelsen vil bli
gjennomfert, skal ogsa begrunnes i programmet.

Overvakningsprogrammet skal arlig vurderes av fagkyndig, og ved behov oppdateres for a sikre at
det er dekkende i henhold til kjennskapen til anlegget.
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Det er virksomheten som har ansvar for & pase at overvakningsprogrammet er tilstrekkelig til &
avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra anlegget til omgivelsene.

Observasjoner under tilsynet og var vurdering

Resipient for overvann fra tiltaksomradet er Mosseelva fra Arvolltangen til dammen (Vann-Nett ID
003 - 65-R) som er en del av Vansjg. Det kom fram under tilsynet at det er flere kilder til eventuelt
forurenset vann som tilferes Dalebekken og som gar videre til Mosseelva.

Skolt naeringspark kunne under tilsynet ikke vise til et dokumentert overvakningsprogram for a
kontrollere hvordan utslipp fra anlegget pavirker gkologisk og kjemisk tilstand i resipient.

Awvik 3: Skolt Neeringspark miljerisikovurdering er mangelfull

Dette er et avvik fra felgende krav gitt i regelverket
o Tillatelse punkt:
o 1.1 Tillatelsen omfatter, 4. ledd
o 2.7 Internkontroll
o 14.1 Miljgrisikoanalyse
o 14.2 Forebyggende tiltak

Beskrivelse av krav

Det tillates etablering og drift av knuseverk for a knuse uttatte fjellmasser fra omradet. Knuseverk
ved dette anlegget reguleres av forurensningsforskriftens kapittel 30 om forurensninger fra
produksjon av pukk, grus, sand og singel. Virksomheten plikter likevel & foreta en samlet vurdering
av all aktivitet pa omradet nar det gjelder utslippsbegrensninger, utslippskontroll, naermiljgulemper,
mv. etter tillatelsen.

Virksomheten plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfgre forurensning og
kunne redegjgre for risikoforhold.

Virksomheten skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin aktivitet. Virksomheten skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljarisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn
og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
aktivitet som kan medfaere akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne pa
virksomhetens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljgrisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og de
helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgare.

Pa basis av miljerisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.
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Observasjoner under tilsynet og var vurdering

Tillatelsen gjelder bade deponering av masser i skjermingsvoller og pukkverksdrift pa omradet. Det
ble opplyst under tilsynet at de hgyeste verdiene for nitrogen ble malt nar det foregikk sprenging og
knusing pa omradet.

Det kunne under tilsynet vises til en miljgrisikoanalyse. Den var ikke datert, og tiltak var ikke
oppdatert etter 20.04.2022. Under tilsynet ble det oppgitt at aktiviteten de mener representerer
hgyest risiko for utslipp til vann er sprengning/pukking av stein. Dette inngikk ikke i
risikovurderingen. Det er heller ikke gjort vurderinger om det i perioder med sprengning/knusing
lokalt pa eiendommen burde veert fulgt opp med ekstra pregvetaking. Risikoen for at forurenset vann
ikke fanges opp og renses - er heller ikke risikovurdert.

Det kom ogsa fram under tilsynet at det har vaert lavere frekvens pa stikkprever enn det som er satt
som krav i tillatelsen. Dette medfarer gkt sannsynligheten for at det har vaert mottak av masser over
normverdiene. Dette bgr hensyntas i virksomhetens miljgrisikovurdering.

Det kunne ikke vises til noe system for hvordan miljgrisikovurderingene utarbeides elle oppdateres.

Anmerkning 1: Skolt Naeringspark ma forbedre sin stikkprevekontroll ved mottak av
masser

Observasjoner under tilsynet og var vurdering

I henhold til tillatelsen skal virksomheten sgrge for at det tas stikkprgver av minst 1 av hver 100.
leveranse ved anlegget. Stikkprgvene skal oppbevares i minst 1 maned. Stikkpravene skal testes for
a vise mottatte masser er i samsvar med de opplysningene som fremkommer av dokumentasjonen.
Skolt naeringspark mottar i dag ikke masser fra Bane Nor, og har derfor fjernet tidligere stasjon for
mottakskontroll. Mottaket foregikk i 2022 og 2023, hvor det til sammen ble mottatt 2918 lass med
masser fra Bane Nor prosjektet. Totalt ble det i denne perioden tatt 19 stikkprgver som ble
analysert. Av disse ble det registrert 2 avvik, hvorav begge avvikene viste PCB over normverdien.
Avvikene er avviksbehandlet, og begge lassene ble sendt ut igjen.

Det skulle veert tatt 29 stikkpregver. Lavere frekvens pa stikkprever enn det som er satt som krav vil
gke sannsynligheten for mottak av masser over normverdiene. Dette bgr hensyntas i virksomhetens
miljgrisikoanalyse.

Anmerkning 2: Skolt Naeringspark sitt system for avvikshandtering kan forbedres nar
det gjelder ytre milje

Observasjoner under tilsynet og var vurdering
Ved befaringen kom det fram at det var lite overvann som rant inn i sedimentasjonsbassengene. Det
ble ogsa observert vannstremmer som gikk utenom bassengene. Dette var ikke avvikshandtert.
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Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Skolt Naeringspark Moss AS ma betale et gebyr pa 80 800 kr for tilsynet.
Dette tilsvarer sats 5 for flerdagstilsyn og er gitt pa bakgrunn av medgatt og forventet ressursbruk.
Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil fa tilsendt en faktura fra Miljedirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er palagt a ta gebyr for tilsyn pa forurensningsomradet. Gebyret skal dekke
kostnader med forberedelser, giennomfaring og oppfelging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr
12. januar 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving
av gebyr til statskassen.

Dere har rett til a klage

Dere har rett til 4 klage pa vedtaket. Retten til 3 klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage ber
vaere skriftlig begrunnet og ma sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette
brevet. En eventuell klage vil ikke fa oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor ma
betales inn. Dersom vi tar klagen til falge, vil for mye innbetalt belgp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomfering av tilsynet

Tilsynet er gjennomfert for & kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Var hjemmel til & fore tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Skolt naeringspark sitt miljgarbeid eller miljgstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok:
e Anne Stine Zakariassen
e Javier Martinez Alarcon

Kontaktpersoner hos Skolt naeringspark:
e Kjell-Arne Leinum
e Per Olav Bernhardsen
e Anniken Wiig

Anlegg kontrollert
Felgende anlegg tilhgrende Skolt naeringspark Moss AS ble kontrollert under tilsynet:
e Moss neringspark I/L 7-12

Tema kontrollert

Felgende tema ble kontrollert:
e Mottakskontroll
e Utslipp til vann
e Internkontroll
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Regelverk
Tilsynet omfattet fglgende regelverk:
e Lovom vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
o  Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
o Tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser for Skolt Neeringspark Moss
AS etter forurensningsloven ved Moss naeringspark I/L 7-12

Fremlagt dokumentasjon
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for a verifisere faktiske forhold under tilsynet:
o Database (PIX4Dcloud) med lagrede dronebilder tatt hver 14. dag
o Skolt Naeringspark Moss - Dronebilder tatt juni 2023 som viser punkter for prgvetakinger i
2020 (ref. praver) og 2022
e 220105-Prinsipp profil skermingsvoll
e S07-15 a) Mottakskontroll, Avviksregistrering. Avvik i innleverte masser til Skolt Neeringspark
Moss.
e Skolt Pukk og Masser. P07-17 Mottak av rene gravemasser. Sist revidert 28.09.2025.
e Maleprogram vannkvalitet. Avrenning fra skjermingsvoller ved Moss Neaeringspark. COWI
09.02.2023
e Luva Prosjekt. Dimensjonering av sedimentasjonsbasseng IL7+IL8. 11.03.2019.
e Luva Prosjekt. Dimensjonering av sedimentasjonsbasseng IL9-1L12 18.12.2019.
e Logg prevetaking av vann: pH, suspendert stoff og nitrogen.
e Miljgrisikoanalyse Skolt Pukkverk. Sist oppdatert 20.04.2022?

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Statsforvalteren fattet 6. juli 2021 vedtak om tillatelse til forurensning etter 8 11 i forurensningsloven
til Skolt Naeringspark ble gitt tillatelse til & ta imot og deponere ikke-forurensede jord- og
steinmasser i skjermingsvoller ved Moss naeringspark i Moss kommune pa gbnr 3/3139 og 3/2148.
Det er i ettertid gjort endringer i forbindelse med tomtefradelinger i henhold til brev fra Skolt datert
25.03.2023.

Massene skulle i henhold til tillatelsen veere overskudd fra utbyggingen av Bane NOR SF sitt
dobbeltsporprosjekt giennom Moss by. Tillatelsen har en ramme pa deponering av totalt 468 400 m3
ikke-forurensede jord- og steinmasser, hvorav ca. 38 780 m?3 er sprengstein fra dagsonesprengning.
Det opplyses under tilsynet at det ikke er mottatt masser fra dagsonespregning. Pa tilsynsdagen
kom det fram at det er kjart inn 48.220 m3 fra BaneNor- prosjektet og 113.500 m? fra Moss Pukkverk
(O-stoffer). | brev av 23.02.2023 sa vi oss enig i at a benytte masser kjopt fra pukkverket for a fullfgre
etableringen av skjermingsvollene ved Moss Naeringspark ikke er i strid med tillatelsen.

Dere har anledning til 8 kommentere pa rapporten
Dere har anledning til 8 kommentere pa faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer ma
sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.
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Rapporten vil veere offentlig tilgjengelig
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal pa einnsyn.no, i
trdd med offentlighetsloven.

Med hilsen
Kari Skogen Anne Stine Zakariassen
seksjonssjef senioringenigr

Klima- og miljgvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Moss kommune Postboks 175 1501 MQOSS
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