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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - Green Mountain AS -
Rennesay

Vi viser til seknad om tillatelse datert 13.09.2024 og ettersendt dokumentasjon datert 26.09.2025 og
02.10.2025.

Vedtak
Statsforvalteren i Rogaland gir Green Mountain AS tillatelse til forurensende virksomhet. Tillatelsen
med krav og vilkar felger vedlagt.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Unntak fra krav til fastsettelse av skorsteinshayde er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften 8
27-8 tredje ledd.

Frister
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for giennomfaring av tiltak som tillatelsen krever.
Virksomheten skal innen fristen oversende Statsforvalteren dokumentasjon som viser at tiltakene er

gjiennomfart.
Tiltak Frist Henvisning til vilkar
Program for utredning av kjglevann 01.08.2026 15.1
Tilstandsrapport om mulig forurenset grunn 01.09.2026 15.2
Egenrapportering (arlig per 1. mars) 01.03.2027 10.2
E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 51 56 87 00
sfropost@statsforvalteren.no Postboks 59 Lagardsveien 44 www.statsforvalteren.no/ro
Sikker melding: 4001 Stavanger

www.statsforvalteren.no/melding Org.nr. 974 763 230
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Kort om bakgrunnen for saken

Green Mountain AS er et datasenter som er plassert i fjellhaller pa Rennesgy. Virksomheten driver
med handtering, lagring og prosessering av store datamengder. Dette inkluderer drift av servere,
kjgleanlegg, stremforsyning og sikkerhetsinfrastruktur. Anleggets primeaere utslippskilde er knyttet til
dieselgeneratorer for ngdstrem, som benyttes ved strembrudd og ved vedlikeholdskjering.
Virksomheten har sgkt om tillatelse til utslipp av stay, kjglevann og avgass fra forbrenningsanlegg.

Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Nar Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt pa
hvilke vilkar, skal vi legge vekt pa de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med
fordeler og ulemper tiltaket for gvrig vil medfare, jf. forurensningsloven 8 11 siste ledd. | vurderingen
vil vi seerlig ta i betraktning i hvilken grad den omsgkte virksomheten er akseptabel sett i lys av
forurensningslovens formal og retningslinjer i 88 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmal i 88 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens
myndighetsutevelse. Videre skal prinsippene i 88 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, fare-
var-tilneerming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer nar Statsforvalteren treffer
beslutninger som bergrer naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljgmal om at myndighetene skal sgrge for at alle
vannforekomster skal oppna god kjemisk og gkologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt
unntak med hjemmel i forskriften 8 9 eller 8 10.

Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel
36 med vedlegg. Dette innebaerer at Statsforvalteren skal sgrge for at bedrifter med tillatelse til
forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst
oppnar tilherende utslippsnivaer (BAT-AEL).

Nasjonalt prioriterte stoffer
Miljedirektoratet har et mal om & kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer slik at
utslipp av slike stoffer er stanset innen 2020.

FNs baerekraftsmal

FNs baerekraftsmal er verdens felles arbeidsplan for & utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og
stoppe klimaendringene innen 2030. | juni 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for
hvordan vi skal nd malene; Meld. St. 40, Mal med mening. Statsforvalteren vurderer saken opp mot
baerekraftsmalene.
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Statsforvalterens vurdering

Datasenteret pa Rennesay ligger i fjellhaller som tidligere var benyttet av NATO til
ammunisjonslager. Anlegget ligger ved foten av Hodnefjell ved Mastrafjorden, isolerti enden av
Hodneveien. Datasenteret ble etablert i 2013, og har blitt utvidet siden det ble satt i drift. Anlegget er
i samsvar med gjeldende reguleringsplan for omradet. Forurensningspotensialet fra anlegget
omfatter utslipp av stgy og eksos fra nedstremsgeneratorer, samt utslipp av kjglevann.

Forbrenningsanlegg der sum av tilfgrt termisk effekt er fra og med 50 MW skal ha tillatelse fra
forurensningsmyndighetene fordi anlegget vil vaere omfattet av forurensningsforskriften kapittel 36,
som er den norske implementeringen av industriutslippsdirektivet (IED).

For de ulike anleggene gjelder ogsa bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 27 eller kapittel
31:

e Anlegg hvor hver fyringsenhet er fra og med 15 MW og summen av slike enheter er over 50
MW er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 31.

e Anlegg hvor hver fyringsenhet er under 15 MW, men summen er over 50 MW, er omfattet av
forurensingsforskriften kapittel 27.

| dette tilfellet er hver fyringsenhet under 15 MW, mens summen av enhetene er over 50 MW.
Virksomheten til Green Mountain er derfor omfattet av IED og forurensingsforskriften kapittel 27.

Anleggene er utformet med en individuell skorstein for hver generator. Statsforvalteren vurderer at
kapasiteten til de aktuelle forbrenningsanleggene ikke skal summeres, ettersom hverken tekniske
eller gkonomiske forhold tilsier at de aktuelle enhetene kan ha felles skorstein, jf.
forurensingsforskriften § 27-7 forste ledd bokstav b. Var vurdering er basert pa opplysninger gitt i
sgknad, herunder:

e Deter gjort en teknisk vurdering av muligheten for 3 etablere flere generatorer med samme
pipelap. Det er konkludert med at dette ikke er praktisk, teknisk eller gkonomisk mulig, og heller
ikke gnskelig pa grunn av redundanskrav.

e P4 grunn av redundanskrav som stilles til virksomheten er det ikke gnskelig & koble flere
generatorer sammen. Anleggene er bygd med redundans. Det betyr at hvilken som helst
komponent ma kunne tas ut for vedlikehold eller reparasjon uten at virksomhetens leveranser
til kunde blir stoppet. Ved feil i pipelgpet vil generatoren(e) stoppe. Dersom flere generatorer
har felles pipelgp vil det fore til at alle stopper, som er en uakseptabel risiko. Videre skal hver
generator kunne tas ut for vedlikehold separat.

e Green Mountain har tidligere diskutert sammen med leverandgr at samling av flere pipelgp i ett
rgr for mer enn to generatorer ikke vil fungere, og bedriften vurderer det som praktisk meget
vanskelig a ha flere pipelgp i samme «skorstein».

Viunderstreker at denne vurderingen ikke er relevant for hvorvidt virksomheten er omfattet av IED,
ettersom summeringsregelen i forurensingsforskriften kapittel 36 omfatter alle generatorer som
inngar i anlegget, uavhengig av felles utslippspunkt eller starrelse pa generatorene.

Green Mountain sgker om unntak fra krav til fastsettelse av skorsteinshgyde i henhold til
forurensingsforskriften § 27-8 andre ledd. Bakgrunnen for sgknaden er at hver ngdstremsgenerator
er utstyrt med separat skorstein, og at utslippshgydene er teknisk tilpasset byggenes utforming og
driftssikkerhet.
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Spredningsberegningene som er vedlagt sgknaden viser at ved ngddrift av generatorer er det ikke
overskridelser av grenseverdi for lokal luftkvalitet hverken for 19. hayeste time (200 pg/m?3) eller for
arsmiddel (40 pg/m?3) ved naermeste nabo eller annen bebyggelse med bruksformal som er falsomt
for luftforurensning. Ved manedlig testing av generatorene vil det heller ikke forekomme
overskridelser av grenseverdi for lokal luftkvalitet. De omsgkte skorsteinshgydene vurderes derfor
som akseptable, jf. forurensingsforskriften § 27-8 tredje ledd.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven krever at beslutninger skal vaere begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet
der dette er relevant. Beslutninger skal enten vaere basert pa vitenskapelige kunnskap eller dersom
dette ikke finnes, pa «fare-var-prinsippet». Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon,
naturtypes utbredelse og gkologisk tilstand, og effekten av pavirkninger. Kravet til kunnskap skal sta
i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade pa naturmangfoldet.

| omrade rundt Green Mountain er det registrert svamphage og sjefjeerbunn. Det er ogsa registrert
observasjoner av fuglearter av seerlig stor forvaltningsinteresse, eksempelvis granmeis, gramake og
heipiplerke. Green Mountain sin virksomhet er et eksisterende anlegg som er lokalisert i et omrade
som er regulert til industri, og som allerede er pdvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Det er
derfor ikke sannsynlig at tillatelsen vil gjore ytterligere skade pa naturmangfoldet. Statsforvalteren
har totalt sett vurdert at virksomheten ikke pavirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf.
naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av 88 9 til 12.

Vurdering etter vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljgmal for vannforekomster, og deler disse inn i fem tilstandsklasser.
Miljgmalene i vannforskriften § 4 innebaerer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot
forringelse, og forbedres med mal om a oppna god ekologisk og kjemisk tilstand. Dersom tiltaket
forer til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ retning vil det foreligge en forringelse.
Miljgmalene skal nds, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkarene for a gjere unntak er oppfylt,
jf. vannforskriften 8 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder
for a gi det planlagte tiltaket tillatelse etter forurensningsloven.

Green Mountain har utslipp av kjglevann til vannforekomsten Mastrafjorden (ID 0242010600-C). |
vann-nett er gkologisk tilstand i vannforekomsten klassifisert som «god». Kjemisk tilstand er ikke
klassifisert.

Pa bakgrunn av at utslippet fra Green Mountain er et eksisterende utslipp, vurderer vi at det er liten
risiko for at tiltaket skal forringe miljatilstanden i vannforekomsten. Vi stiller likevel krav om
utredning av konsekvensen av utslipp av kjglevann, fordi vi gnsker bedre dokumentasjon av effekten
som utslippet har pd vannforekomsten.

Konklusjon

Statsforvalteren har konkludert med at tillatelsen er akseptabel sett i lys av forurensningslovens
formal og retningslinjer i 88 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene
ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for gvrig vil medfere, gir vi tillatelse pa
naermere fastsatte vilkar.
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Begrunnelse for utvalgte vilkar og krav

Nedenfor begrunnes vilkar og krav i tillatelsen som trenger en spesifikk begrunnelse.

Det nye kapittel 36A i forurensningsforskriften omfatter krav og vilkar av generell karakter som
tidligere var i den enkelte bedrifts tillatelse etter forurensningsloven. Flere av de generelle kravene
som omhandler eksempelvis vedlikehold, kjemikalier, energi, avfall og kvalitetssikring av malinger er
derfor tatt ut av tillatelsen og erstattet med en henvisning til kapittel 36A i forurensningsforskriften.

Tillatelsens ramme (punkt 1 i tillatelsen)

Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av datasenter. Tillatelsen omfatter ogsa forbrenningsanlegg
som reguleres av forurensningsforskriften kapittel 27 Utslipp til luft fra mellomstore
forbrenningsanlegg.

Vi har presisert i rammen at anlegget er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1
punkt 1.1 ettersom samlet nominell tilfgrt termisk effekt er over 50 MW.

Testkjoring av ngdstremsgeneratorene skal kun forega i tidsrommet mandag-fredag mellom klokken
07.00-19-00. Vi har fastsatt vilkar om dette for & unnga ungdvendig staybelastning for neermiljget pa
kveld, natt og helg. P4 bakgrunn av opplysninger gitt i ssknad, samt steyvurdering gjennomfart av
Sweco, vurderer vi at kravet ikke vil vaere problematisk for virksomheten a overholde.

Utslipp til vann (punkt 3 i tillatelsen)

Kjglevann

Bedriften har utslipp av kjglevann til Mastrafjorden. Vi har satt krav til mengde og
temperaturdifferanse. Pa bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag vurderer vi at utslippet ikke
har medfert forringelse i vannforekomsten. Det er likevel manglende kunnskap om hvilke
konsekvenser utslippet kan ha pa lang sikt, og vi stiller derfor krav om utredning av miljgpavirkning
fra kjglevannet.

Utslipp til luft (punkt 4 i tillatelsen)

Utslippsbegrensninger

Virksomheten har utslipp til luft fra ngdstremsgeneratorer med hvert sitt utslippspunkt. Denne
delen av virksomheten reguleres av forurensingsforskriften kapittel 27.

Forbrenningsanlegg som er i drift 500 timer eller mindre i aret, beregnet som rullerende
gjennomsnitt (gjennomsnittet over en periode som flyttes framover ettersom tiden gar), er unntatt
fra de ordineere utslippsgrenseverdiene (27-10 andre ledd, 27-11 andre ledd, 27-12 tredje ledd).

Basert pa opplysningene om driftstid i seknaden, legger vi til grunn at virksomheten vil veere
omfattet av unntaket fra de ordinaere utslippsgrenseverdiene. Det vil veere opp til virksomheten a
vurdere dette arlig, og vi stiller uansett krav om at Green Mountain opplyser om samlet driftstid i
den drlige egenkontrollrapporten, jf. tillatelsens punkt 10.

Krav til utslippspunkter

Vi har fastsatt skorsteinshgyder for utslipp fra nedstremsgeneratorene som omsegkt. De fastsatte
skorsteinshegydene er basert pa spredningsberegninger og innebaerer at vi gjor et unntak fra
forurensingsforskriften § 27-8 andre ledd.
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Kjemikalier (punkt 6 i tillatelsen)

Krav til kjiemikalier falger av forurensingsforskriften § 36A-8 og produktkontrolloven. Virksomheten
har dieseltank lagret pa omradet, og har opplyst i ssknaden at forbyggende tiltak er i trdd med
kravene i forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c. Vi presiserer at kapittel 18 i
forurensingsforskriften gjelder alle farlige kjemikalier ved virksomheten dersom de er omfattet av
virkeomradet.

Av produktkontrolloven § 3 a fglger en plikt til & vurdere om det finnes alternative produkter som
bidrar til a forebygge helseskader eller miljgforstyrrelser. Det gjelder ogsa diesel som bruk til
brensel. Vurderingen skal dokumenteres i virksomhetens system for vurdering av substitusjon av
kjemikalier, jf. forurensningsforskriften § 36A-8.

Diesel og andre kjemikalier skal ogsa innga i virksomhetens miljgrisikovurdering og beredskapsplan,
jf. tillatelsens punkt 12.

Stey (punkt 7 i tillatelsen)

Vi har fastsatt grenseverdier for stgy som ekvivalent lydniva (Lpaekv), SOmM er A-veiet
gjennomsnittsniva (dBA) over en angitt tidsperiode. Denne maten a regulere sty fra industri pa er i
trdd med anbefalinger fra Miljedirektoratet. Beregning av stay etter ekvivalensverdier midlet over
driftstid vil innebeere en skjerpelse med cirka 3 dBA sammenlignet med Lge, SOmM benyttes i
stayretningslinjen T-1442, ettersom Lqen er et vektet dagnmiddel som tillater virksomheten noe
utjevning av stayen over degnets ulike perioder.

Vivurderer at det i praksis ikke vil ha betydning for virksomheten, ettersom sta@yrapporten som var
vedlagt sgknaden viser at anlegget ligger innenfor grenseverdier for tekniske installasjoner gitt i NS
8175, som er strengere enn grenseverdiene for industri gitt i T-1442.

Vi setter ikke krav om a gjennomfare stgykartlegging, men dersom virksomheten medferer klager pa
stey kan Statsforvalteren kreve at virksomheten ma gjennomfere steykartlegging og utarbeide
stgysonekart i samsvar med stgyretningslinjen T-1442.

Energi (punkt 8 i tillatelsen)

Krav til utnyttelse av overskuddsenergi falger av forurensningsforskriften § 36A-10. Kravene
innebeerer at virksomheten i starst mulig grad skal utnytte overskuddsenergi internt og giennom
tiltak pa eget omrade legge til rette for ekstern utnyttelse av overskuddsenergi. Green Mountain har
opplyst at gjenbruk av overskuddsvarme star hgyt agendaen pa alle deres anlegg, men har forelepig
ikke funnet frem til et konsept med avtakere som muliggjer dette pd Rennesgy. Vi vurderer at vi ikke
har grunnlag for a stille ytterligere vilkar for utnyttelse av overskuddsvarme enn det som er krav i
forurensningsforskriften kapittel 36A.

Virksomheten skal gjennom sitt system for energiledelse kontinuerlig, systematisk og malrettet
vurdere tiltak som kan iverksettes for & oppna en mest mulig energieffektiv produksjon og drift, jf.
forurensningsforskriften § 36A-9.

Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren (punkt 10 i tillatelsen)

Krav til utslippsmalinger for n@dstremsgeneratorene felger av forurensingsforskriften kapittel 27.
Basert pa opplysningene om driftstid i seknaden, legger vi til grunn at virksomheten vil vaere
omfattet av unntaket fra de ordinzere utslippsgrenseverdiene. Det vil likevel vaere opp til
virksomheten a vurdere dette arlig, og vi stiller uansett krav om at Green Mountain opplyser om
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samlet driftstid i den arlige egenkontrollrapporten. Vi understreker at det er ulike grenseverdier som
er gieldende for forbrenningsanlegg som er etablert far og etter 20. desember 2021 jf.
forurensingsforskriften 88 27-10 og 27-11. Virksomheten skal utarbeide program for utslippskontroll
som sikrer representative tall for virksomhetens faktiske utslipp, eksempelvis kjglevann og utslipp til
luft.

Miljeovervaking (punkt 11 i tillatelsen)
Pa bakgrunn av tilstandsrapport for grunn og grunnvann som virksomheten skal sende inn (jf.
tillatelsens punkt 15.2), kan vi fastsette krav om overvaking av farlige stoffer i grunn og grunnvann.

Miljerisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning (punkt 12 i tillatelsen)
Krav til miljgrisikovurdering, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning felger av
forurensningsforskriften 88 36A-19 til 36A-21.

Kravet innebaerer blant annet at den driftsansvarlige til enhver tid skal ha oversikt over alle forhold
ved virksomheten som kan medfare forurensning og kunne redegjare for risikoforhold. Den
driftsansvarlige skal sgrge for kartlegging av potensielle hendelser som kan fere til akutt
forurensning av vann, grunn og luft.

| virksomhetens miljgrisikoanalyse og beredskap inngar bla. hendelser knyttet til lagring og pafylling
av diesel, ekstremvaer, flom og klimaendringer. Vi vurderer at krav til risikovurdering av miljg og
akutt beredskap er tilstrekkelig regulert i forurensningsforskriften.

Undersokelser og utredninger (punkt 15 i tillatelsen)

Undersgkelse av vannforekomst

Pa bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag vurderer vi at utslippet ikke har medfert
forringelse i vannforekomsten. Det er likevel manglende kunnskap om hvilke konsekvenser utslippet
kan ha pa lang sikt, ettersom temperatur ikke har blitt brukt til & klassifisere kystforekomster. Vi
stiller derfor krav om utredning av miljgpavirkning fra kjglevannet, fordi vi ensker bedre
dokumentasjon pa eventuell pavirkning fra kjglevannet.

Green Mountain skal sende et program for undersgkelsen til Statsforvalteren for eventuelle
merknader innen 01.08.2026.

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Virksomheter som er omfattet av IED-direktivet og som bruker, fremstiller eller slipper ut farlige
stoffer og stoffblandinger i henhold til forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP), skal utarbeide
en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. 8 36-21 i forurensnings-
forskriften.

| forste fase skal bedriften vurdere om det foreligger noen muligheter for at bedriften kan forarsake
ny forurensning med farlige stoffer til grunn og grunnvann. Denne vurderingen er obligatorisk for
alle virksomheter som er omfattet av IED. Hvis dette ikke kan utelukkes, skal bedriften dokumentere
tilstanden i grunnen med analyser av jord og grunnvann. Se ogsa veileder M-630 fra
Miljedirektoratet (tilstandsrapport for industriomrader).

Krav om tilstandsrapport er fastsatt i punkt 15.2 i tillatelsen og frist for a utarbeide tilstandsrapport
er 01.09.2026.
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Faktagrunnlag
| forbindelse med sgknad om utslippstillatelse har det blitt giennomfart faglige utredninger om stay
og utslipp til luft. Videre fglger en oppsummering av disse rapportene.

Steyvurdering

Sweco Norge AS har utfert beregning av stay fra generatorpark ved datasenteret.
Nedstremsgeneratorene testes manedlig, og det er beregnet stay for et testscenario. | tillegg er det
beregnet stgy fra alle generatorene ved et strembrudd. Ved testing av generatorene er disse i drift i
30 minutter. Det gjennomfares to tester per maned. Ved et eventuelt strembrudd kjerer alle
generatorene kontinuerlig sa lenge stremmen er borte.

Tester utfgres pa dagtid, det vil si mellom klokken 7 og 19. Ved et strembrudd vil alle generatorene
ga for fullt. Lengden pa strembruddet er ukjent, sa beregningene er gjort uavhengig av driftstid.

Steyvurderingen har tatt utgangspunkt i NS 8175, som angir felgende krav til utenders lydniva fra
tekniske installasjoner:

Type brukeromrade Malestarrelse Klasse C
Lp.aFmax (dB)
Lydniva p& uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske
initallasjf)ner i sgﬁwme bygninggog i en annen bygning nait, k. 23-07 =
kveld, kl. 19-23 40
dag, kl. 07-19 45

Resultatene viser at ingen naboer far stgy over anbefalt grenseverdi ved testing. Sweco skriver at et
strembrudd er & anse som en unntakstilstand, og det er derfor i utgangspunktet ikke vurdert mot
grenseverdi. Likevel er stgynivaene ogsa lave ved kontinuerlig drift ved strembrudd.

Spredningsberegninger

Norconsult har gjennomfert spredningsberegninger for utslipp av NO, fra drift av generatorene ved
datasenteret. Det er utfgrt beregninger for samtidig drift av alle generatorene, bade ved behov for
reserve/ngdstrem og drift i inntil 48 timer, samt for en times manedlig testing, ved hjelp av
spredningsberegningsmodellen Aermod. Modellen gir mulighet for & beregne bakkekonsentrasjoner
for tilfeller der en far nedslag av avgass pa grunn av turbulens og levirvler bak bygninger. Aktuelle
bygninger pa industriomradet er lagt inn i modellen.

Det er benyttet digital terrengmodell for omradet, og det er benyttet lokalt tilpassede
meteorologidata for perioden 2019-2023. For modellering av NO; er variasjon i ozonniva ivaretatt i
beregningene. Utslippsdata fra motorleverandgr er lagt til grunn for modelleringer av
bakkekonsentrasjonsbidrag av NO..

Modelleringene viser at samtidig drift av alle generatorene bade ved behov for nedstrem og drift i
inntil 48 timer, samt for en times manedlig testing, ikke overskrider korttids- eller
langtidsmiddelverdier i krav til lokal luftkvalitet ved naarmeste nabo eller annen bebyggelse med
bruksformal som er falsomt for luftforurensning. Naer utslippspunktene pa industriomradet, vil
imidlertid forekomme overskridelser.
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Saksgang
Statsforvalteren behandler sgknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Korrespondanse
Videre folger en oversikt over korrespondanse i saken:

13.09.2024: Green Mountain AS sender inn melding om oppstart av forbrenningsanlegg i samsvar
med forurensingsforskriften kapittel 27. Saken stilles i bero hos Statsforvalteren i pavente av
spredningsberegninger.

26.09.2025: Green Mountain AS sender inn sgknad om utslippstillatelse for drift av datasenter.
07.10.2025: Statsforvalteren ber om ytterligere opplysninger til sgknaden.

08.10.2025: Green Mountain AS sender inn tilleggsopplysninger til ssknaden.

24.10.2025: Sgknaden legges ut til offentlig hering.

Forhandsvarsel og uttalelser
Saken er forhandsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for a gi uttalelse var
28.11.2025.

Nedenfor fglger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentar til disse.
Statsforvalteren har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av sgknaden.

Trond Randeberg sin uttalelse datert 30.10.2025

e Kraftbehovet i norsk industri kan mer enn dobles innen 2050, saerlig pa grunn av datasentre.

e Datasentre produserer store mengder spillvarme som i dag i liten grad utnyttes, noe som gir
betydelig energitap.

e Spillvarme ma integreres i energiplanleggingen, og datasentre ber dokumentere hvordan
varme kan gjenbrukes, f.eks. til fiernvarme.

o Energibesparelser og utnyttelse av spillvarme bar prioriteres like hgyt som ny
kraftproduksjon.

¢ Konsesjonsbehandling bar stille krav om varmegjenvinning og vurdere prosjekter uten slik
plan kritisk.

Green Mountain sin kommentar

Bedriften kommenterer at de er sertifisert i henhold til ISO 50001 (energiledelse) og jobber
kontinuerlig med energieffektivisering. Videre skriver Green Mountain at gjenbruk av
overskuddsvarme star hgyt pa agendaen pa alle deres anlegg, men har forelgpig ikke funnet frem til
et konsept med avtakere som muliggjer dette pa Rennesay.

Stavanger kommune sin uttalelse datert 24.11.2025

e Det er uklart hva som faktisk endres i tiltaket, fordi dokumentasjonen er mangelfull og delvis
sladdet

e Mulige steykilder ma kartlegges, og tiltak ma planlegges for a overholde retningslinjene i
T-1442.

e Endret aktivitet ma ikke gke forurensning i luft, jord eller vann; bruk av farget diesel ma
dokumenteres og holdes pa et minimum.

e Risiko for forurensning ved lekkasje fra dieseltanker ma handteres med ngdvendige tiltak.
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e Omradet har rasfare, og det forutsettes at rassikring er giennomfart for 8 unnga skade og
forurensningsutslipp.
e Plassering av generatorer ma ta hgyde for framtidig havnivastigning og stormflo.

Green Mountain sin kommentar

Bedriften kommenterer at sgknaden ikke medfarer noen endringer, da dette er etablert anlegg i
drift. Deres klimagassutslipp pa landsbasis blir publisert i deres arlige baerekraftsrapport. Bedriften
rapporterer ogsa inn deres utslipp til Miljgdirektoratet under klimakvoteforordningen. Videre skriver
bedriften at de forholder seg til og tilfredsstiller de miljgkrav som er/blir satt av myndighetene.
Dersom awvik avdekkes, vil lukking ha hay prioritet.

Sar-Norges Fiskarlag sin uttalelse datert 28.11.2025

e Uttak av masser ber brukes til samfunnsnyttige formal
o Det ma gjores grundige vurderinger for eventuell utfylling i smabathavn.
e Tiltak og drift ma ikke ha negativ pavirkning pa livet i sjgen

Green Mountain sin kommentar
Bedriften kommenterer at hverken uttak av masser eller utfylling i sj@ er aktuelt pa ndvaerende
tidspunkt. Disse forholdene er ikke gjenstand for behandling i denne sgknaden.

Statsforvalteren sin kommentar til hgringsuttalelsene
Videre folger var vurdering av punktene som har blitt belyst i hgringsuttalelsene:

Utnyttelse av overskuddsvarme

Det folger av forurensningsforskriften § 36A-10 at den driftsansvarlige gjennom tiltak pa eget
omrade skal legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt, med mindre det
kan godtgjeres at dette ikke er teknisk mulig eller medferer uforholdsmessige store omkostninger.
Green Mountain skriver at gjenbruk av overskuddsenergi star hgyt pd agendaen pa alle deres
anlegg, men har forelgpig ikke funnet frem til et konsept med avtakere som muliggjer dette pa
Rennesgy. Vi vurderer at vi ikke har grunnlag for a stille ytterligere vilkar for utnyttelse av
overskuddsvarme enn det som er krav i forurensningsforskriften kapittel 36A.

Stey
Vi har fastsatt grenseverdier for stay som ekvivalent lydniva (Lpaekr), SOm er i trdd med anbefalinger

fra Miljedirektoratet. Beregning av stay etter ekvivalensverdier midlet over driftstid vil innebaere en
skjerpelse med cirka 3 dBA sammenlignet med Lqen SOM benyttes i stgyretningslinjen T-1442,
ettersom Lqen er et vektet degnmiddel som tillater virksomheten noe utjevning av stgyen over
degnets ulike perioder.

Vivurderer at det i praksis ikke vil ha betydning for virksomheten, ettersom sta@yrapporten som var
vedlagt sgknaden viser at anlegget ligger innenfor grenseverdier for tekniske installasjoner gitt i NS
8175, som er strengere enn grenseverdiene for industri gitt i T-1442.

Vi setter ikke krav om a gjennomfgre stgykartlegging, men dersom virksomheten medferer klager pa
stey kan Statsforvalteren kreve at virksomheten ma giennomfere stgykartlegging og utarbeide
stgysonekart i samsvar med stgyretningslinjen T-1442.
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Lekkasje fra dieseltanker og plassering av generatorer

Forurensningsforskriften 8 36A-19 stiller krav om at den driftsansvarlige til enhver tid skal ha
oversikt over alle forhold ved virksomheten som kan medfgre forurensning og kunne redegjore for
risikoforhold. Den driftsansvarlige skal sgrge for kartlegging av potensielle hendelser som kan fare til
akutt forurensning av vann, grunn og luft.

| virksomhetens miljgrisikoanalyse og beredskap inngdr bla. hendelser knyttet til lagring og pafylling
av diesel, ekstremvaer, flom og klimaendringer. Vi vurderer at krav til risikovurdering av miljg og
akutt beredskap er tilstrekkelig regulert i forurensningsforskriften.

Videre har vi satt krav i tillatelsen om at Green Mountain skal vurdere forurensingstilstanden i grunn
og grunnvann. Basert pa tilstandsrapporten vil vi kunne fastsette krav om overvaking av grunn og
grunnvann.

Pavirkning pa livet i sjpen

Pa bakgrunn av at utslippet fra Green Mountain er et eksisterende utslipp, vurderer vi at det er liten
risiko for at tiltaket skal forringe miljatilstanden i vannforekomsten. Vi stiller likevel krav om
utredning av konsekvensen av utslipp av kjglevann, fordi vi ansker bedre dokumentasjon av effekten
som utslippet har pa vannforekomsten.

Klagerett

Green Mountain AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage pa vedtaket. En eventuell klage
ber inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som @nskes. | tillegg skal andre opplysninger som
kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til
Statsforvalteren.

Med hilsen
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) Jan Meling
fagleder forurensing seniorradgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Green Mountain AS - Rennesay

Kopi til:
S@R-NORGES FISKARLAG Postboks 936 6001 ALESUND
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger

Trond Randeberg



ﬁ Statsforvalteren i Rogaland

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Green Mountain AS - Rennesoy

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.
6,8 11 jf. 8 16. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger fremkommet i seknad og under
saksbehandlingen. Vilkarene framgar pa side 3 til og med side 8.

Hvis den driftsansvarlige' gnsker a foreta endringer i driften, ravarer eller innsatsstoffer som kan
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, ma den driftsansvarlige i god tid pa forhand
sgke om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 ar etter at tillatelsen er
tradt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjorelse for virksomhetens omfang slik at
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift Green Mountain AS

Beliggenhet/gateadresse Hodneveien 260, 4150 Rennesgy

Postadresse Hodneveien 260, 4150 Rennesgy

Kommune og fylke Stavanger kommune, Rogaland

Org. nummer (bedrift) 994 989 391

Gards- og bruksnummer Gnr./bnr. 237/7, 237/5, 236/16 og 236/17

NACE-kode og bransje 63.110 - Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester

Kategori for virksomheten 2 1.1 Forbrenning av brensel i anlegg med nominell tilfgrt
termisk effekt fra og med 50 MW

Statsforvalterens referanser

Arkivkode Tillatelsesnummer Anleggsnummer
2025/13475 2026.0144.T 1103.0842.03
Tillatelse ferste gang gitt: Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18:
31.03.2026
Kirsten Redmond Kristiansen Jan Meling
fagleder forurensing seniorradgiver

11 dette dokumentet menes:
virksomhet: den forurensende aktiviteten pa en bestemt lokalitet
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

2 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
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Endrings-
nr.

Endringer
av

Beskrivelse av endring

Tillatelsesnr. 2026.0144.T
Green Mountain AS - Rennesgy
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1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av datasenter i fjellhaller ved Rennesay.

Tillatelsen omfatter ogsa forbrenningsanlegg som reguleres av forurensningsforskriften kapittel
27 Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg. Samlet nominell tilfart termisk effekt er over
50 MW, jf. forurensingsforskriften kapittel 36 vedlegg 1 punkt 1.1. Forbrenningsanleggene er
dieselfyrte ngdstrgmsgeneratorer.

Vilkar i tillatelsens punkt 10 om utslippskontroll og rapportering gjelder i tillegg til det som felger
av krav gitt i forurensingsforskriften kapittel 27.

1.1 Driftstid

Datasenteret har kontinuerlig drift. Testkjoring av ngdstremsgeneratorene skal kun skje mandag
til fredag mellom klokken 07.00-19.00.

2 Generelle vilkar
Generelle vilkar til virksomheten felger ogsa av forurensningsforskriften kapittel 36A.

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt & ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig
regulert pa denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp er
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses & ha vaert kjent pa annen mate
da vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til 3 overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type
virksomhet i en slik grad at det kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

Tillatelsesnr. 2026.0144.T
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3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Virksomheten skal ikke ha punktutslipp til vann.

3.1.2 Diffuse utslipp

Virksomheten skal ikke ha diffuse utslipp til vann

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra
lageromrader og omrader for lossing/lasting, som kan medfere skade eller ulempe for miljeet,
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal
handteres slik at det ikke kan medfere skade eller ulempe for miljget.

Eventuelt oljeholdig avl@psvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses
tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.2 Kjoelevann
Kjglevannet skal fgres ut i Mastrafjorden som oppgitt i sgsknaden.

Utslippet av kjglevann skal ikke overstige 1300 m3 per time. Temperaturdifferansen mellom
kjglevannsinntaket og kjslevannsutslippet skal veere maksimalt 10 °C.

Bruk av begroingshindrende midler i kjglevann er ikke tillatt.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

4.1.1 Utslipp fra punktkilder

Virksomheten har utslipp til luft fra n@dstremsgeneratorer med hvert sitt utslippspunkt. Denne
delen av virksomheten reguleres av forurensningsforskriften kapittel 27.

4.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lageromrader, omrader
for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medfere skade eller ulempe for miljget, skal
begrenses mest mulig.

Tillatelsesnr. 2026.0144.T
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4.2 Krav til utslippspunkter
Avgasser fra ngdstremsgeneratorer tillates ledet ut giennom skorsteinshgyder som oppgitt i

spknad.

Hvis den driftsansvarlige @nsker & endre utslippspunkter som beskrevet i 4.1.2, ma den sgke om
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i punkt 4.1.2, ma den driftsansvarlige avklare
med forurensningsmyndigheten om en gnsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og
eventuelt ogsa spredningsberegninger.

Det er gitt unntak fra krav til fastsettelse av skorsteinshayde, jf. forurensningsforskriften 8 27-8
tredje ledd.

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter

Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter fglger av
forurensningsforskriften kapittel 36A.

Graving i forurenset grunn pa virksomhetens omrade krever tillatelse etter forurensings-
loven § 11.

6 Kjemikalier

Krav til system for substitusjon av kjemikalier falger av forurensningsforskriften § 36A-8 og
produktkontrolloven.

7 Stoy

Virksomhetens bidrag til utendars stay ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride falgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stayutsatte fasade:

Hverdager | Kveld, hverdager | Lordag Son-/helligdager | Natt Natt

(kl. 07-19) | (kl. 19-23) (kl. 07-23) | (kl. 07-23) (kl. 23-07) | (kl. 23-07)
Lppekvizn Lpnekvan Lpsevien Lpaekvien Lpaekvan Larmax

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

Lpaeqr €5 A-veiet giennomsnittsniva (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall
timer.

Larmax, SOM er giennomsnittlig A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest steyende hendelsene i
perioden med tidskonstant "Fast" pa 125 ms.
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Alle staygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdegn. Steygrensene gjelder all stay fra
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet samt lossing/lasting av
ravarer og produkter. Stey fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av
ansatte til og fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at
steygrensene tradte i kraft.

Dersom produksjonen medfarer klager pa stay, kan Statsforvalteren kreve at virksomheten ma
gjiennomfare steykartlegging og utarbeide staysonekart i samsvar med stgyretningslinjen T-1442.,

8 Energi

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi fglger av forurensningsforskriften
kapittel 36A.

8.1 Spesifikt energiforbruk

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres arlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18

9 Avfall og biprodukt

9.1 Generelle krav

Generelle krav felger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

9.2 Handtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til handtering

Generelle krav til handtering felger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren
Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring fglger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

10.1 Program for utslippskontroll

Krav til program for utslippskontroll fglger av forurensningsforskriften § 36A-17.

10.2 Rapportering til Statsforvalteren

Krav til rapportering til Statsforvalteren falger av forurensningsforskriften 8 36A-18.
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Den arlige rapporten skal ogsa omfatte samlet driftstid for nedstremsgeneratorene.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3 og 4 ikke er fastsatt ved presise
grenseverdier, vil Statsforvalteren ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet
for & fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser.

11 Miljeovervaking

11.1 Overvaking av grunn og grunnvann

Statsforvalteren vil kunne fastsette krav om overvaking av farlige stoffer? i grunn og grunnvann
nar den driftsansvarlige har sendt tilstandsrapport for grunn og grunnvann, jf. punkt 15.2.

12 Miljerisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

Krav til miljgrisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning falger
av forurensningsforskriften 88 36A-19 til 36A-21.

13 Eierskifte, omdanning mv.

Krav ved eierskifte, omdanning mv. felger av forurensningsforskriften § 36A-22.

14 Nedleggelse og driftsstans

Krav ved nedleggelse og driftsstans folger av forurensningsforskriften 8 36A-23.

15 Undersokelser og utredninger

15.1 Undersokelse av vannforekomst

Den driftsansvarlige skal undersgke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan veaere direkte
eller indirekte pavirket av virksomhetens utslipp av kjglevann. Undersgkelsen kan blant annet
omfatte aktuelle biologiske kvalitetselementer med statteparametere og kjemiske
kvalitetselementer, jf. vannforskriftens vedlegg V. Eksempler pa aktuelle kvalitetselementer kan
blant annet vaere flora, fauna, oksygen- og naeringsstofforhold i vannforekomsten. Dersom
utslippet skjer naer sjgbunnen, ma ogsa miljegifter vurderes.

Undersgkelsen ma omfatte virksomhetens utslipp, samt samlet tilstand og pavirkning i
vannforekomsten.

3 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)
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Den driftsansvarlige skal sende et program for undersgkelsen til Statsforvalteren for eventuelle
merknader innen 01.08.2026.

Data som fremskaffes ved undersgkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal
registreres i databasen Vannmilje. Data leveres pa Vannmiljgs importformat, som finnes under
Vannmiljgs kodeverk?. Her finnes ogsa oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i
henhold til Vannmiljgs kodeverk.

15.2 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Den driftsansvarlige skal vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne
vurderingen skal giennomfgres i henhold til Miljgdirektoratets veileder M-630/2016
Tilstandsrapport for industriomrdder>.

Dersom den driftsansvarlige mener forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere
undersgkelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet fgr den sendes inn. Dersom det er
behov for nye undersgkelser for 8 kunne dokumentere tilstanden i grunnen skal
undersgkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1 til 5 sendes Statsforvalteren for vurdering
fer undersgkelsene settes i gang.

Eldre og nye analyseresultater av grunnprever skal legges inn i Miljedirektoratets database
Grunnforurensning.

Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning pa virksomhetens
omrade, skal den driftsansvarlige avslutte og sende inn rapport fra de innledende
undersgkelsene (trinn 1-3 i veilederen). Rapporten skal sendes til Statsforvalteren innen
01.09.2026.

Dersom Statsforvalteren med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i grunn og
grunnvann ma dokumenteres, vil den driftsansvarlige bli palagt & utarbeide en full
tilstandsrapport i henhold til i Miljgdirektoratets veileder M-630/2016.

4 Kodeverk (miljodirektoratet.no)
5 Tilstandsrapport for industriomrader - Miljgdirektoratet (miljodirektoratet.no)
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https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
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