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Inspeksjon ved Rokkes avfallsanlegg - 2026.280.I.SFOS 

Rapport etter tilsyn 23.04.2026  

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Rokke avfallsanlegg, 
virksomhetsnummer: 994965786. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

 

Del 1: Resultatet av tilsynet 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Rokke avfallsanlegg sin lagring av farlig avfall er mangelfull 
• Avvik 2: Rokke avfallsanlegg har mangelfulle rutiner for deklarering av farlig avfall 
• Avvik 3: Rokke avfallsanlegg sin avvikshåndtering er mangelfull 
• Avvik 4: Rokke avfallsanlegg mangler kart over anlegget som viser hvor de ulike fraksjonene av 

farlig avfall lagres 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Rokke avfallsanlegg må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber dere sende en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 01.09.2026. 
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Statsforvalteren påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomhetens oversikt over mengde og lagringstid for farlig avfall kan forbedres. 
 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er 
manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Dere må betale gebyr 
Rokke avfallsanlegg må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Sara Bergentz. 
Merk svaret med saksnummer 2023/17340 og tilsynsnummer 2026.280.I.SFOS. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Rokke avfallsanlegg sin lagring av farlig avfall er mangelfull 
 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelsen punkt 4.4.2 «generelle krav til håndtering av farlig avfall» 
• avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 punkt 1, bokstav d. 

 

Beskrivelse av krav 
Alt farlig avfall skal lagres under tak eller med klimavern og på tett dekke med oppsamling av eventuell 
avrenning. Med klimavern menes overbygg, tett konteiner eller lignende slik at avfall ikke kommer i 
kontakt med vann. Med tett dekke forstås et dekke som er ugjennomtrengelig i forhold til det som lagres 
på det. Vanlig asfalt vil kunne løses opp av ferskt oljesøl.  
 
Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte løsningsmåten gir 
minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Rokke avfallsanlegg mottar farlig avfall fra private husholdninger og næringskunder. Farlig avfall mottas 
under tak, hvor det sorteres i ulike fraksjoner og lagres på fat og i IBC-konteinere inne i sorteringshallen. 
På gulvet i sorteringshallen finnes et sluk som leder til en oljeutskiller og videre til det kommunale 
renseanlegget. Absorpsjonsmiddel for oppsamling ved eventuelt søl blir lagret i umiddelbar nærhet av 
sluket. Virksomheten opplyser imidlertid at ved våtrengjøring av gulvet spyles spill og søl fra farlig avfall 
ned i sluket. Impregnert trevirke og vinduer (klorparafiner og PCB) mottas separat, henholdsvis i åpne 
konteinere og på asfaltert areal utenfor sorteringshallen. 
 
Fulle fat og IBC-konteinere fra sorteringshallen blir journalført og fraktet videre til en lagerhall, der de blir 
hentet av nedstrøms aktør. Konteinere med impregnert trevirke tømmes jevnlig og fraktes til et 
mellomlagringsområde med delvis grusdekke. Mottatte vinduer som kan inneholde klorparafiner og PCB 
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sorteres og lagres deretter i tette konteinere. Virksomheten opplyser at vinduene kan stå utendørs i flere 
dager i påvente av sortering eller tilgjengelig konteiner. 
 

 
Bilde 1: Lagring av impregnert trevirke og vinduer (klorparafiner og PCB) ved Rokke avfallsanlegg. Foto: 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, 23.04.2026. 
 
Etter befaring og gjennomgang påpeker vi følgende: 

• Impregnert trevirke lagres uten beskyttelse for vær og vind, uten tett dekke og med avrenning til 
deponiet og videre til sigevannssystemet. 

• Vinduer som inneholder PCB og klorparafiner lagres uten tak eller annet klimavern.  
• Blybatterier var lagret på pall utenfor lagerhallen uten tildekking/tak/klimavern, og som ifølge 

virksomheten kan stå lagret ute over natten. 
• Sorteringshallen med farlig avfall har sluk med mulig avrenning  til kommunalt nett. 

 

Avvik 2: Rokke avfallsanlegg har mangelfulle rutiner for deklarering av farlig avfall 
 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelsen punkt 4.4.1 «Mottakskontroll og deklarering» 
• avfallsforskriften §§ 11-12 og 11-13 

 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarert. 
Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og 
egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. 
 
Den som håndterer farlig avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som mottas fra virksomheter, er 
deklarert og skal sørge for at deklarasjonsskjema følger alle leveranser og videreleveringer. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Alt impregnert trevirke som mottas ved Rokke avfallsanlegg lagres utendørs før det leveres videre fra 
anlegget. Virksomheten skiller ikke mellom impregnert trevirke fra næringskunder som allerede er 
deklarert og egenprodusert impregnert trevirke (fra privatpersoner) når de videreleverer trevirket. 
 
Virksomheten kan ikke vise til skriftlige rutiner som beskriver deklarering av mottatt impregnert trevirke, 
samt viderelevering som sikrer at impregnert trevirke ikke deklareres dobbelt. 
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Avvik 3: Rokke avfallsanlegg sin avvikshåndtering er mangelfull 
 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelsen punkt 2.7.2 «Avvikshåndtering» 

Beskrivelse av krav 
Avvik er brudd på forurensningsregelverket og gjeldende tillatelse, og skal håndteres i samsvar med 
bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer undersøkelse av årsakene 
til at avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene, samt 
forebyggende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. 
 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 
eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Rokke avfallsanlegg har skriftlige rutiner som beskriver at avvik knyttet til mottak og lagring av avfall, skal 
registreres og avvikshåndteres. Virksomheten opplyser at dagens avvikssystem er lite tilpasset aktiviteten 
og driften ved anlegget.  
 
Etter befaring på anlegget og gjennomgang av dokumentasjon påpeker vi følgende: 

• Avvik innen mottakskontrollen, som feilsortering av farlig avfall eller ulovlig mottatt avfall (for 
eksempel fyrverkerier) blir ikke registrert eller håndtert som avvik.  

• Avvik knyttet til lagring av farlig avfall blir ikke registrert eller håndtert som avvik. 

 

Avvik 4: Rokke avfallsanlegg mangler kart over anlegget som viser hvor de ulike fraksjonene av 

farlig avfall lagres 
 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelsen punkt 4.4.3 «oversikt over mottatt og mellomlagret farlig avfall» 

 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal ha et kart hvor det fremgår hvor ulike typer farlig avfall/avfall er lagret 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Rokke avfallsanlegg kunne ikke vise til et kart over anlegget hvor det fremgår hvor ulike typer farlig avfall 
er lagret. 
 

Anmerkning 1: Rokke avfallsanlegg kan forbedre sin journalføring av farlig avfall 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten viser til at de journalfører mengden farlig avfall som leveres ut fra anlegget, og at alle fulle 
fat og IBC-konteinere som skal sendes ut ved neste levering, registreres i løpet av denne perioden. Under 
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befaringen ble det imidlertid observert et betydelig antall halvfulle fat og IBC-konteinere med ulike 
fraksjoner av farlig avfall i sorteringshallen som ikke er registrert i virksomhetens systemer. 
 
Farlig avfall blir hentet av nedstrøms aktør ukentlig eller oftere. Enkelte fraksjoner, som for eksempel 
avfall som inneholder kvikksølv, kan likevel bli lagret over lengre tid på anlegget. Virksomheten opplyser 
at lageret tømmes for alt farlig avfall minst én gang per år. 
 
Statsforvalteren vurderer at virksomhetens rutiner for å få oversikt over alt farlig avfall lagret til enhver tid 
og lagringstid for de ulike typene kan forbedres. 

 

Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at Rokke avfallsanlegg må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer 
sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. 
Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader 
med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr 
23.04.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage på vedtak om gebyr 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales 
inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av Rokke avfallsanlegg sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Inspeksjonen var ikke varslet. 
 
Fra Statsforvalteren deltok 

• Sara Bergentz 
• Anne Stine G. Zakariassen 

 
Kontaktperson hos Rokke avfallsanlegg 

• Morten Ringseth 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Rokke avfallsanlegg ble kontrollert under tilsynet: 
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• Rokke avfallsanlegg - farlig avfall, Nordbyveien 507, Halden. 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet: 

• Håndtering av farlig avfall med mottakskontroll, lagring og levering. 
• Internkontroll 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 
• Tillatelse etter forurensningsloven til Halden kommune for drift av Rokke avfallsanlegg 

(2020.1075.T), datert 10.12.2008. 
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Journalføring Rokke avfallsanlegg – farlig avfall. Dato 23.04.2026 
• R avfall nr 35 Farlig avfall mottak og lager. Godkjent 15.12.2023 
• R avfall nr 41 Aktivitet mottak av vinduer 
• R avfall nr 04 Avvikshåntering 
• R avfall nr 20 Impregnert treverk 
• Flytskjema for håndtering av avfall som ikke er i originalemballasje eller i umerket emballasje 
• Miljørisikoanalyse Rokke avfallsanlegg. 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Ved gjennomgang av virksomhetens egenkontrollrapport fra 2025 ble det registrert at Rokke 
avfallsanlegg deklarerer mer farlig avfall enn det som rapporteres i tabell 8.1. Vi presiserte under 
inspeksjonen at alt farlig avfall mottatt og viderelevert ved anlegget skal inngå i tabell 8.1, og forutsetter 
at dette rettes på til neste rapportering. 
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd 
med offentlighetsloven. 
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Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Sara Bergentz 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
HALDEN KOMMUNE Postboks 150 1751 HALDEN 
Morten Ringseth    
Per-Willy    
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