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Rapport etter tilsyn 8. april 2026  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos MO INDUSTRIPARK AS AVD 
UTLEIE (virksomhetsnummer: 972994340, heretter kalt Mo industripark). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Mo Industripark har mangler ved sitt vedlikeholdsarbeid  
• Avvik 2: Mo Industripark mangler merking av tanker omfattet av tankforskriften  
• Avvik 3: Mo Industripark mangler skriftlig rutine for vurderingene som skal gjøres av 

kontrollrommet for å justere volum på gassklokka 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Mo industripark må snarest rette opp avvik. Miljødirektoratet ber om en skriftlig tilbakemelding som 
viser hvordan avvik er rettet innen 30. juni 2026. 
 

Dere må betale gebyr 
Mo industripark må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. 
 

MO INDUSTRIPARK AS AVD UTLEIE 
Postboks 500 
8601 Mo i Rana 

 
 
Oslo, 3. juni 2026 

Deres ref.: 
Kjell Arne Hagen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/3099 
2026.0069.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Hanne Naglestad 
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Hanne Naglestad. Merk 
svaret med saksnummer 2025/3099 og tilsynsnummer 2026.0069.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  
Avvik 1: Mo Industripark har mangler ved sitt vedlikeholdsarbeid 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 25. februar 2026, punkt 2.3 Plikt til 

forebyggende vedlikehold 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d Teknisk tilstand og vedlikehold 

 

Beskrivelse av krav 
I tillatelsen står det at for å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede 
utslipp skal Mo industripark sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.  
 
I internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 står det at virksomheten skal iverksette rutiner for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.  
 
I forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d står det at tankanlegget og de tekniske barrierene skal til 
enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for 
hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Mo Industripark har de siste årene gjort et arbeid med å inkludere alt kritisk utstyr og komponenter 
inn i vedlikeholdssystemet. Alt utstyr skal ha unikt tagnummer og følges opp med frekvensbasert 
vedlikehold. Under tilsynet hadde Miljødirektoratet en gjennomgang av vedlikeholdsarbeidet, og 
påpeker følgende mangler: 
 
Utslippskritisk utstyr  

• Ved en stikkprøvekontroll kom det frem at en flottør som fungerer som en barriere i vannlåsen 
på gassklokka ikke lå inne i vedlikeholdssystemet. Følgelig er det ingen systematisk oppfølging 
for å sørge for at flottøren fungerer som en barriere mot utslipp.  

• Noen av oljeutskillerne på virksomhetsområdet har alarmer som utløses dersom det 
registreres olje. Virksomheten har en avtale med et firma som tømmer, rengjør og tar prøver 
av oljeutskillerne. Etter endt kontroll mottar virksomheten en rapport som også inkluderer et 
punkt om kontroll/rengjøring av alarm. Ved fremvisning av tømme- og rengjøringsrapporter 
var det enten ikke kommentert noe på dette punktet, eller det var krysset av for "nei". Det var 
ikke tydelig om dette var fordi alarmene ikke hadde blitt kontrollert, eller fordi det ikke var 
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noen funn i forbindelse med kontroll av alarmene. Alarmene i tilknytning til oljeutskillerne 
mangler følgelig systematisk oppfølging.  

 
Akseptkriterier  

• Mo Industripark har en gassklokke som brukes til oppbevaring av karbonmonoksid. I 2025 
engasjerte virksomheten et tredjepartsfirma som gjennomførte teknisk tilstandssjekk på 
gassklokka og tilhørende rørgater. Det ble opplyst om at virksomheten vurderer teknisk 
tilstand ut ifra anbefalingene de får av tredjepartsfirmaene. Virksomheten har dermed ikke 
akseptkriterier for teknisk tilstand på tank og rørgater i sin internkontroll. 

 
 
 

Avvik 2: Mo Industripark mangler merking av tanker omfattet av 
tankforskriften 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g Merking av tanker/rør 

 

Beskrivelse av krav 
I forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g står det at tanker og rør skal merkes med innhold og annen 
relevant informasjon på godt synlige steder. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under befaring ble det observert at tankene som er omfattet av forurensningsforskriften § 18 ikke var 
merket i henhold til forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g. 
 

Avvik 3: Mo Industripark mangler skriftlig rutine for vurderingene som 
skal gjøres av kontrollrommet for å justere volum på gassklokka  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav e Rutiner for drift av tankanlegget 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 

 

Beskrivelse av krav 
I forurensningsforskriften § 18-6 bokstav e står det at basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige 
rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og 
forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges. 
I internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 står det at virksomheten skal iverksette rutiner for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Mo Industripark har et kontrollrom der forsyningen av karbonmonoksid styres. Kontrollrommet 
overvåker også fyllingsgraden i gassklokka. Ved sterk vind senkes fyllingsgraden for å minimere 
vindbelastningen på gassklokka. Mo Industripark opplyste at gassklokka er konstruert for å tåle 
betydelig mer vind, men de ønsker å forlenge levetiden så mye mulig. Kriteriene for når fyllingsgraden 
i gassklokka skal justeres er imidlertid ikke dokumentert i virksomhetens internkontroll.  
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at Mo Industripark må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer 
sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader 
med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 27. mars 
2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 
Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er 
forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering 
av Mo Industripark sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Hanne Naglestad 
• Trygve Helgerud 

 
Kontaktperson hos Mo Industripark 

• Kjell Arne Hagen 
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Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Mo Industripark ble kontrollert under tilsynet: 

• Mo Industripark AS, Rana 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Vedlikehold 
• Utslipp til vann 
• Storulykke 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Mo Industripark AS (MIP) datert 26. 
februar 2026 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter 

der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 
•  

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 
• Miljørisikoanalyser  
• Sikkerhetsrapport  
• Quantitative risk analysis (QRA) 
• Rutiner for oppfølging av oljeutskillere  
• Rapporter etter prøvetaking og tømming av oljeutskillere 

 

Del 4: Annen informasjon 
Andre forhold  
Mo Industripark hadde tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2024. Under 
dette tilsynet fikk Mo Industripark avvik for å ikke ha systematisk tilstandskontroll utført av uavhengig 
kontrollør for alt utstyr for håndtering av farlig stoff. I oppfølgingen av dette avviket har Mo 
Industripark hatt tredjepart inne for kontroll av gassklokke og tilhørende utstyr. Teknisk tilstand er et 
krav i forurensningsforskriften § 18, jamfør avvik 1, og krever at tankanlegget og de tekniske barrierene 
til enhver tid skal ha en tilfredsstillende teknisk tilstand for å forebygge forurensning. Miljødirektoratet 
vurderer at kravene i tankforskriften om å vurdere tilfredsstillende teknisk tilstand for tank og rørgater 
ivaretas i oppfølgingen av avviket fra DSB.  
 



 

 
6

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Hanne Naglestad 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Rana kommune 
• Statsforvalteren i Nordland 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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