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Inspeksjon ved Egge massedeponi AS - Egge II inert deponi - 

2026.313.I.SFOS – varsel om stans i mottak til deponi 

 

Rapport etter tilsyn 07.05.2026  

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Egge massedeponi AS 

(virksomhetsnummer: 926 447 610). 

 

Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 

• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   

• Del 3: Informasjon om tilsynet 

• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 

 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten etterlever ikke tillatelsens krav til utforming og drift av deponiet 

• Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere i hvilken grad de oppfyller tillatelsens krav til 

utforming og drift av deponiet 

• Avvik 3: Virksomheten renser ikke sigevannet fra deponiområde M2 

• Avvik 4: Virksomheten har mangelfull utslippskontroll og overvåking av deponiet 

• Avvik 5: Virksomhetens egenkontrollrapportering er mangelfull  

 

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
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Vi ser alvorlig på avvik 1, 2, 3 og 4.  

 

Egge massedeponi AS må snarest rette opp avvikene. Vi ber dere sende en skriftlig tilbakemelding 

som viser hvordan avvikene er rettet snarest og senest innen 01.01.2027.  

 

Statsforvalteren påpeker anmerkninger 

Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomhetens oversikt over mottatt avfall1 til deponiet kan forbedres 

 

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 

er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

 

Dere må betale gebyr 

Egge massedeponi AS må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet. 

 

 

Varsel om pålegg om stans i mottak av avfall til Egge massedeponi 

Avvikene som Statsforvalteren har avdekket under inspeksjonen gjelder vilkår som er stilt for å 

hindre eller begrense forurensning fra anlegget. Det følger av forurensningsloven § 7 andre ledd at 

virksomheten ved brudd på kravene har en selvstendig plikt til å gjøre tiltak for å stanse, begrense 

eller hindre forurensning fra anlegget. Etter § 7 fjerde ledd kan Statsforvalteren pålegge den 

ansvarlige å gjennomføre tiltak etter andre ledd.  

 

Statsforvalteren varsler at vi kommer til å fatte et vedtak om å pålegge Egge Massedeponi AS stans i 

mottak av avfall på deres anlegg i Lier kommune. Et pålegg om stans vil være gjeldene fra pålegget 

blir gitt og frem til Egge Massedeponi AS har levert tilfredsstillende dokumentasjon på at avvik 1, 2, 3 

og 4 er rettet. Det er vi som avgjør om dokumentasjonen på at avvikene er rettet er tilfredsstillende 

eller ikke.  

 

Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd. 

 

Statsforvalterens vurdering 

Vi vurderer at det er nødvendig å pålegge stans i mottak av avfall ved virksomheten for å sikre at 

avvik 1, 2, 3 og 4 blir rettet. Avvikene knyttet til minimering av sigevannsmengden og til oppsamling, 

rensing og overvåking av sigevann og overvåking av resipienter er alvorlige, og innebærer at 

virksomheten ikke har kontroll på eller oversikt over hvilken forurensning deponiet medfører. 

Statsforvalteren vurderer derfor at det ikke er forsvarlig at deponiet mottar avfall før avvikene er 

rettet.  

 

Dere har anledning til å kommentere varselet 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Statsforvalteren innen 27.07.2026.  

 
1 «Avfall» som definert i tillatelsen: inert avfall jf. avfallsforskriften § 9-3 bokstav g) og lett 

forurensede masser, jf. avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 

FoxitPhantomEndNoteLinks-footNote_1-src
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til  sfospost@statsforvalteren.no ved Torunn 

Slettemark Hovden. Merk svaret med saksnummer 2024/49493 og tilsynsnummer 2026.313.I.SFOS. 

 

Følgende frister gjelder for tilbakemelding: 

To uker etter mottatt brev: Påpeke eventuelle faktiske feil i rapporten 

Tre uker etter mottatt brev:  Eventuell klage på vedtatt gebyr 

27.07.2026: Kommentar til varselet om pålegg om stans i mottak til deponiet 

01.01.2027:    Tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet 

 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

 

Avvik 1: Virksomheten etterlever ikke tillatelsens krav til utforming og drift av deponiet 

 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen punkt 1.3 Utforming av anlegget, 3.2.1 Bunn- og sidetetting, 3.2.2 Oppfylling, 6.1 Rent 

vann og 6.2.1 Tiltak for å redusere sigevannsmengden. 

• Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg I punkt 3.2 

 

Beskrivelse av krav 

Tillatelsens punkt 1.3 Utforming av anlegget angir at anlegget skal være sikret mot adgang for 

uvedkommende gjennom inngjerding eller med tilsvarende eller bedre hindringer eller ordninger, og 

være utilgjengelig utenom anleggets åpningstider.  

 

Tillatelsens punkt 3.2.1 Bunn- og sidetetting angir at alle deponiområder eller deponietapper skal 

oppfylle kravene til geologisk barriere for deponi for inert avfall i avfallsforskriftens kapittel 9, 

vedlegg I, punkt 3.2. I dette punktet stilles det krav om at fyllingens bunn og sider skal bestå av et 

mineralsk sjikt som oppfyller visse krav til permeabilitet og tykkelse.  

 

Tillatelsens punkt 3.2.2 angir at driften av deponiet skal skje på en slik måte at åpent, aktivt areal er 

minst mulig. 

 

Tillatelsens punkt 6.1. Rent vann angir blant annet at rent overvann fra tilstøtende områder skal 

avskjæres slik at det ikke renner inn på anlegget og kommer i kontakt med avfall (deponerte 

masser). Punkt 6.2.1 i tillatelsen utdyper kravet og angir blant annet at bedriften skal iverksette tiltak 

for å redusere vanninntrengingen til deponiet, og at deponiets nedbørsfelt skal avgrenses ved 

midlertidig avskjæring av det aktive arealet som er åpent for deponering.  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Manglende bunn- og sidetetting 

Under inspeksjonen opplyste virksomheten om at bunn- og sidetetting (geologisk barriere) ikke er 

etablert i skråninga mellom kjøreveien opp til deponiflate M1 og dagens Baneveien, eller i skråninga 

sørøst for dagens Baneveien. Under befaringen observerte vi at det er deponert avfall i skråninga 

sørøst for dagens Baneveien. Figur 1 er et bilde fra befaringen som viser dette. Det er etter 

inspeksjonen uklart for oss om det også er deponert avfall i skråninga mellom kjøreveien til 

deponiområde M1 og dagens Baneveien eller ikke.  

mailto:sfospost@statsforvalteren.no
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Vi påpeker følgende: 

- Virksomheten har deponert avfall i områder der geologisk barriere ikke er etablert.  

 

 
Figur 1. Det er deponert avfall i skråninga midt imot. Denne skråninga er sørøst for dagens Baneveien. Dagens 

Baneveien skimtes så vidt i bakkant av skråninga. Bildet er tatt fra den nye Baneveien. I forgrunnen vises (fra venstre til 

høyre) oppsamlingskum for smeltevann fra snødeponiet, samlekum og oppsamlingskum for sigevann fra M2.  

 

Tiltak for å redusere sigevannsmengden 

Under inspeksjonen opplyste virksomheten om at det ikke eksisterer grøfter eller annet som 

avskjærer rent overvann fra områder som er tilstøtende til deponiet. Virksomheten opplyste også 

om at hele deponiets overflate er «aktivt» / åpent for deponering, og at de dermed ikke har 

gjennomført midlertidig avskjæring av delområder som er åpne for deponering. Videre opplyste 

virksomheten om at det ikke er etablert noen tiltak som hindrer smeltevann fra snødeponiet i å 

komme i kontakt med deponerte masser i M2, eller andre tiltak for å redusere vanninntrengingen til 

deponiet.  

 

Etter en gjennomgang påpeker vi følgende:  

- Virksomheten avskjærer ikke vann fra tilstøtende områder fra deponiet. 

- Virksomheten avgrenser ikke deponiets nedbørsfelt ved midlertidig avskjæring av et aktivt 

areal som er åpent for deponering. 

- Virksomheten har ikke gjennomført tiltak for å redusere vanninntrengingen til deponiet. 

 

Sikring mot uvedkommende 

Under inspeksjonen observerte vi at det er fri tilgang til delområde M2, både innenfor og utenom 

deponiets åpningstider. Den nåværende Baneveien går rett gjennom M2, og det var under 

inspeksjonen ingen fysiske hindringer mellom veien og deponiområde M2. Veien opp til 

deponiområde M1 var åpen under inspeksjonen. Virksomheten opplyste om at veien til M1 er åpen i 

deponiets åpningstider og blir stengt av med en kjetting med hengelås utenom åpningstidene. Ved 

kjettingen er det også et skilt som annonserer deponiets åpningstider. Ved vekta, som er på veien 

mellom kjettingen og deponiområde M1, er det montert overvåkingskamera. Her er veien delt i to, 

slik at det er mulig å kjøre opp til deponiområde M1 uten å kjøre over vekta eller bli fanget opp av 

overvåkingskameraet.  
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Med unntak av kjettingen var det under inspeksjonen ingen gjerder eller andre hindringer/ordninger 

som sikrer anlegget mot adgang for uvedkommende, hverken rundt deponiområde M1 eller M2.  

 

Vi påpeker følgende:  

- Anlegget (både M1 og M2) mangler inngjerding eller tilsvarende hindringer som sikrer mot 

adgang for uvedkommende. 

 

Denne delen av avviket er gjentakende fra tilsynet i 2024.  

 

 

Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere i hvilken grad de oppfyller tillatelsens krav 

til utforming og drift av deponiet 

 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen punkt 2.7 Internkontroll og punkt 1.3 Utforming av anlegget 

• Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 

 

Beskrivelse av krav 

Etter tillatelsens punkt 2.7 Internkontroll skal bedriften etablere internkontroll for sin virksomhet i 

henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at 

bedriften overholder krav i tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 

forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  

 

Dette innebærer blant annet at virksomheten skal ha oppdatert skriftlig dokumentasjon som viser at 

alle deponiområder eller deponietapper oppfyller kravene til geologisk barriere for deponi beregna 

på inert avfall (punkt 3.2.1 i tillatelsen). Kravene til geologisk barriere er beskrevet i avfallsforskriftens 

kapittel 9, vedlegg I punkt 3.2, der det blant annet er oppgitt krav til permeabilitet og tykkelse på det 

mineralske sjiktet som utgjør den geologiske barrieren (bunn- og sidetettinga).  

 

Det innebærer også at virksomheten skal kunne dokumentere oppsamling av sigevannet (punkt 

6.2.1 og 6.2.2 i tillatelsen).   

 

Etter tillatelsens punkt 1.3 Utforming av anlegget skal virksomheten til enhver tid ha tilgjengelig 

oppdaterte tegninger som viser ledningsnett, kummer, renseinnretninger, utslippspunkter og 

prøvetakingspunkter.  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Dokumentasjon på bunn- og sidetetting 

Under inspeksjonen viste virksomheten fram den eksisterende dokumentasjonen på bunn- og 

sidetetting som er utført for delområde M2: 

- En kopi av plankartet for Egge massedeponi der områdene som er bunn- og sidetettet er 

skravert inn med penn. Utstrekninga på det skraverte området er her begrensa til området 

under veikroppen til den omlagte Baneveien, samt et mindre område som strekker seg ut fra 

veikroppen og så vidt inn på området som er regulert til deponi, der deponering er tillatt.  

- Dokumentet Planeringsplan (datert 02.06.2022), der et område er markert med forklaring 

«bunntettet og delvis oppfylt». Denne markeringa omfatter store deler av den omlagte 

Baneveien, og en større del av deponiområde M2 enn skraveringa på plankartet.  
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- Arbeidstegning (datert 17.02.2023) med prinsippskisse for oppbygging av et deponi. Dette 

dokumentet inneholder ingen dokumentasjon på den bunn- og sidetetting som er utført.  

- Bilder fra arbeidet med side- og bunntetting i delområde M2.  

 

For delområde M1 kunne virksomheten under inspeksjonen ikke frembringe noe dokumentasjon på 

utført bunn- og sidetetting.  

 

Vi vurderer at virksomheten mangler skriftlig dokumentasjon som viser at alle deponiområder eller 

deponietapper oppfyller kravene til geologisk barriere for inerte avfallsdeponi.  

 

Denne delen av avviket er gjentakende fra tilsynet i 2024.  

 

Oppsamling av sigevann  

Under inspeksjonen kom det fram at vannmengdemåleren for deponiområde M2 er montert på 

utløpet fra samlekummen som mottar både sigevann fra deponiet og smeltevann fra snødeponiet. 

Det finnes ikke en egen vannmengdemåler for sigevann fra deponiområde M2. Virksomheten kan 

dermed ikke dokumentere i hvilken grad sigevann (vann som har vært i kontakt med avfall) i 

deponiområde M2 blir samlet opp.   

  

Oppdaterte tegninger av ledningsnett, renseinnretninger m.v. 

Under inspeksjonen viste virksomheten fram prøvetakingsinstruksen for sigevann og smeltevann. I 

denne instruksen er det et kart som markerer «omtrentlig plassering av oppsamlingskummer på 

Egge massedeponi og Egge snødeponi», som viser tre kummer på rad i nord-sør-retning. Kummen 

lengst nord tilhører massedeponiet og kummen lengst sør tilhører snødeponiet. Kummen i midten 

er en samlekum der vann fra de to andre kummene blandes før infiltrasjon i grunnen. De tre 

kummene er også omtrentlig markert med penn på plankartet som er nevnt over (i avsnittet om 

dokumentasjon på bunn- og sidetetting). Dokumentet Arbeidstegning (datert 17.02.2023) viser 

drenerings- og infiltrasjonsplan for deponiområde M2 slik det er planlagt. 

 

Under inspeksjonen kunne ikke virksomheten frembringe annen dokumentasjon som gjaldt 

ledningsnett, kummer, renseinnretninger, utslippspunkter og prøvetakingspunkter enn det som er 

nevnt over, hverken for deponiområde M1 eller M2. Den fremviste dokumentasjonen angir ikke 

tilstrekkelig nøyaktig plassering av oppsamlingskummene på deponiområde M2. Øvrig 

dokumentasjon av ledningsnett, kummer, renseinnretninger, utslippspunkter og 

prøvetakingspunkter mangler helt både for deponiområde M1 og M2.  

 

Vi vurderer at virksomhetens dokumentasjon på ledningsnett, kummer, renseinnretninger, 

utslippspunkter og prøvetakingspunkter er mangelfull.  

 

 

Avvik 3: Virksomheten renser ikke sigevannet fra deponiområde M2 

 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen punkt 6.2.2 Oppsamling og behandling av sigevann 

• Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 1  

 



  Side: 7/13 

 

Beskrivelse av krav 

Sigevann fra deponiområdet skal samles opp og renses slik at det tilfredsstiller fastsatte 

grenseverdier i tabell 2 i tillatelsens punkt 6.4 før utslipp til resipient. Det er ikke tillatt å slippe 

urenset sigevann til vannresipient eller grunn.  

 

Virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som 

gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for 

virksomheten.  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten kun har etablert en oppsamlingskum for 

sigevann fra deponiområde M2. Det er ikke etablert noen renseløsning for sigevann fra M2. Etter 

oppsamlingskummen går sigevannet til infiltrasjon i grunnen. Det kom fram under inspeksjonen at 

virksomheten ikke hadde kjennskap til at rensing av sigevann er et krav i tillatelsen.  

Vi vurderer at virksomheten ikke renser sigevannet fra deponiområde M2 og at virksomheten slipper 

urenset sigevann til grunnen. 

 

Avvik 4: Virksomheten har mangelfull utslippskontroll og overvåking av deponiet 

 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen punkt 6.3 Oppsamlings- og behandlingssystem for sigevann, 8.2.1 Overvåking av 

sigevann og 8.3 Overvåking av vannresipienter (Miljøovervåking) 

 

Beskrivelse av krav 

Oppsamlingssystem for vann inklusive renseanlegg for sigevann skal driftes optimalt. Kapasitet og 

renseeffekt skal dokumenteres.  

 

Bedriften skal ha et overvåkingsprogram for sigevann i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 

vedlegg III. Det skal tas ukentlige blandprøver av sigevann som skal analyseres kvartalsvis. 

Blandprøvene skal være representative for den gjennomsnittlige sammensetningen siden forrige 

prøvetakning. Måling av sigevannssediment skal være representativt for partikler som slippes ut 

sammen med sigevannet. Tabell 4 i tillatelsen angir blant annet gjeldende krav til 

prøvetakingsfrekvens for sigevannsmengde, sigevannets sammensetning og sigevannssedimentets 

sammensetning.   

 

Bedriften skal i samarbeid med fagkyndig utarbeide et miljøovervåkingsprogram for overflatevann 

og grunnvann. Overvåkingen skal dokumentere deponiets påvirkning på vannresipienter.  
 

Overvåking av overflatevann og grunnvann skal utføres på minst to punkter, ett oppstrøms og ett 

nedstrøms i forhold til deponiet, og ved bruk av metoder og parametere som fanger opp utlekking 

over tid. 

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Renseeffekt for sigevann fra M1 

Under inspeksjonen informerte virksomheten om at deponiområde M1 har et eget 

oppsamlingssystem for sigevann, der sigevannet drenerer til en egen kum uavhengig av 
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oppsamlingssystemet til M2. Virksomheten kunne ikke gjøre rede for om sigevannet fra 

deponiområde M1 renses eller ikke. 

 

Overvåking av sigevann fra M2 

Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten kun har gjennomført én prøvetaking av 

sigevannet fra deponiområde M2 noensinne. Dette var en stikkprøve som ble tatt 22.12.2025. 

Virksomheten viste til en prøvetakingsinstruks for sigevann fra deponiområde M2 som var under 

utarbeiding. I denne er det blant annet beskrevet at prøvetaking av sigevann skal gjennomføres ved 

stikkprøver fire ganger i løpet av et år.  

 

Videre kom det fram at virksomheten aldri har gjennomført analyser av sigevannssediment fra 

deponiområde M2. Sigevannssediment er heller ikke nevnt i prøvetakingsinstruksen for 

deponiområde M2.   

 

Overvåking av grunnvann og resipient 

Under inspeksjonen viste virksomheten hvor grunnvannsbrønnene er plassert. Grunnvannsbrønnen 

som i Vannmiljø heter «Egge mellomlagringsplass, nedstrøms» ligger nederst i skråninga sørøst for 

deponiområde M2, like ved elvebredden til Lierelva. Den andre grunnvannsbrønnen, som i 

Vannmiljø heter «Egge mellomlagringsplass, oppstrøms», ligger midt i deponiområde M2, like vest 

for den eksisterende Baneveien. Terrenget rundt denne brønnen er om lag 40 meter lavere enn 

høyeste punktet på deponiområde M1. Vår vurdering er at denne brønnen ikke er representativ for 

målinger av grunnvannet oppstrøms for deponiet.  

 

Under inspeksjonen opplyste virksomheten om at de ikke har gjennomført overvåking av Lierelva. 

 

Vi påpeker følgende:  

- Virksomheten kan ikke dokumentere renseeffekt og kapasitet for rensing av sigevannet fra 

deponiområde M1. 

- Virksomheten etterlever ikke kravene til prøvetype eller prøvetakingsfrekvens for sigevann 

ved deponiområde M2. 

- Virksomheten overvåker ikke sigevannssediment fra deponiområde M2. 

- Virksomhetens skriftlige rutine for overvåking av sigevann fra deponiområde M2 er 

mangelfull. 

- Virksomheten gjennomfører ikke overvåking av grunnvannet oppstrøms for deponiet. 

- Virksomheten gjennomfører ikke overvåking av resipienten (Lierelva). 

 

 

Avvik 5: Virksomhetens egenkontrollrapportering er mangelfull  

 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen punkt 12.2 og 12.2.1 

 

Beskrivelse av krav 

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 

www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet avfallsmengder, energiforbruk og resultater fra 

utslippskontroll. Egenkontrollrapporteringen skal blant annet inneholde resultater for forurenset 

vann og sigevann fra utslippskontroll. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Under inspeksjonen informerte virksomheten om at deponiområde M1 har separat oppsamling av 

sigevann, uavhengig av deponiområde M2. I den årlige egenkontrollrapporten har virksomheten ikke 

rapportert noen resultater fra utslippskontrollen for sigevann fra deponiområde M1.  

 

 

Anmerkning 1: Virksomhetens oversikt over mottatt avfall til deponiet kan forbedres 

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Virksomheten opplyste under inspeksjonen at all kommunikasjon i forbindelse med mottakskontroll 

ved deponiet skjer i regi av Lindum. Egge massedeponi AS mottar en logg over masser som er 

mottatt til deponiet én gang i uka, men har ikke tilgang til å logge inn i systemene Lindum har for 

mottakskontroll. 

 

Vi vurderer at det vil være en fordel for Egge massedeponi å ha tilgang til mottakskontrollen ved 

deponiet i sanntid og dermed bedre oversikten over mottatt avfall. 

 

 

Vedtak om gebyr 

Statsforvalteren vedtar at Egge massedeponi AS må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet. Dette 

tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil én dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 

ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 

 

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  

 

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 

kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 

28.04.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av 

gebyr til statskassen. 

 

Dere har rett til å klage 

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 

være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette 

brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 

betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   

 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 

gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Egge massedeponi AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 

 

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 

 

Fra Statsforvalteren deltok 

• Torunn Slettemark Hovden 

• Hilde Bruserud 
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• August Gjestvang 

 

Kontaktperson hos Egge massedeponi AS 

• Marius Egge 

 

Anlegg kontrollert 

Følgende anlegg tilhørende Egge massedeponi AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Egge II inert deponi 

 

Tema kontrollert 

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet: 

• Utslipp til vann 

• Internkontroll 

 

Regelverk 

Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Tillatelse etter forurensningsloven til deponi for inert avfall og lett forurensede masser for 

Egge massedeponi AS (24.04.2024) 

• Forskrift om gjenvinning og deponering av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 9. Deponering av 

avfall 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 

 

Fremlagt dokumentasjon 

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Oversiktskart Egge II (kart over planlagt oppfylling) 

• Arbeidstegning 17.02.2023 (drens- og infiltrasjonsplan) 

• Planeringsplan (02.06.2022)  

• Plankart (13.04.2021) (med skravering med penn for områder med bunn- og sidetetting) 

• Teknisk notat: Lier. Egge masse- og snødeponi. Prøvetakingsinstruks for sigevann/smeltevann 

(26.03.2026)  

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 

 

Forhold 1: Disponering av masser – brudd på forurensningsloven § 7 

Under inspeksjonen opplyste virksomheten at de har brukt mottatt avfall til å opparbeide 

veikroppen til den nye (omlagte) kommunale Baneveien. I gjeldende reguleringsplan (datert 

12.10.2021) er den nye Baneveien utenfor området som er regulert til deponi (M2) (se Figur 2). 

Mellom den nye Baneveien og deponiet er det regulert inn en vegetasjonsskjerm. Tillatelsen til 

deponering følger reguleringsplanens avgrensinger, og gjelder kun arealene som er regulert til 

deponering (oransje farge, markert M1 og M2 i tillatelsens vedlegg 2 og i reguleringsplanen). Figur 3 

viser et bilde tatt under inspeksjonen av den nye Baneveien sett fra nordvest. 
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Figur 2. Kart over deponiområdene (oransje farge, markert M1 og M2) lagt oppå flyfoto fra området. Avgrensinga 

mellom M1 og M2 er her framhevet (vår markering).  

 
Figur 3. Deponiområde M2 sett fra kjøreveien opp til deponiområde M1. Den eksisterende Baneveien sees midt i bildet 

(asfaltert) og den nye Baneveien sees bak i bildet. 

Det følger av forurensningsloven § 32 første ledd at den som produserer næringsavfall, skal sørge 

for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten 

opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers 
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ville blitt brukt. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi tillatelse til annen disponering, jf. 

§ 32 andre ledd.  
 

Videre følger det av forurensningsloven § 7 at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning uten tillatelse. Ved gjenvinning av avfall i form av jord- og steinmasser 

vil det være nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom massene er forurensede. 

Tillatelse etter forurensningsloven § 11 er også nødvendig ved disponering av ikke-forurensede 

masser dersom det kan medføre fare for nevneverdige skader eller ulemper, f.eks. avrenning til 

vassdrag.  

 

Statsforvalteren vurderer at massene som har blitt brukt kan være forurensede og at det er fare for 

at disponeringen har medført forurensning. Dette kan derfor innebære et brudd på 

forurensningsloven § 7 siden virksomheten ikke innhentet tillatelse i forkant av disponeringen.  

 

Statsforvalteren vil følge opp dette forholdet i en egen prosess.  

 

 

Forhold 2: Brudd på tillatelse til snødeponi 

Egge massedeponi AS har tillatelse etter forurensningsloven til snødeponi på gnr.-/bnr. 65/66 på 

Egge i Lier kommune (tillatelsesnummer 2024.0143.T), det vil si oppå deponiområde M2. Under 

inspeksjonen opplyste virksomheten om at det ikke er etablert noen tiltak som hindrer smeltevann 

fra snødeponiet i å komme i kontakt med deponerte masser i M2. Dette er et brudd også på 

tillatelsen til snødeponi, der punkt 1.1 Forhold til det inerte avfallsdeponiet blant annet angir at 

snødeponiet og smeltevann fra snødeponiet ikke skal komme i kontakt med annet avfall.   

 

 

Forhold 3: Saksopplysninger  

Omlegging av Baneveien 

Den kommunale Baneveien går i dag gjennom deponiområde M2. Det er pågående arbeid med å 

legge om veien slik at den går på utsida av M2, og slik følge den historiske traseen til Lierbanen. I 

den gjeldende reguleringsplanen er det bestemmelser om at den omlagte delen av Baneveien skal 

være opparbeidet i henhold til regulert trasé før det gis igangsettingstillatelse for deponering av 

masser innenfor M2. Under inspeksjonen var den nye veitraseen ikke ferdigstilt. Vi forutsetter at 

kommunen følger opp dette forholdet som rette myndighet.  

 

Forholdet til Lindum og Egge I 

Lindum Egge AS har siden 2010 hatt tillatelse til deponi for inert avfall i tidligere Egge grustak. Dette 

deponiet omtales som Egge I. Første etappe av deponiet, som utgjør den nordvestlige delen av 

arealet, er avslutta med topptetting og er tilbakeført til landbruk. Egge I er overlappende med Egge 

massedeponi AS sitt deponiområde M1. Egge massedeponi AS har tillatelse til å deponere oppå den 

delen av Egge I som ikke er avslutta. Lindum Egge AS og Egge massedeponi AS er nå i en prosess der 

Egge Massedeponi AS skal overta tillatelsen til Lindum Egge AS. Egge massedeponi AS kan ikke 

overta det juridiske ansvaret for tillatelsen til Lindum Egge AS før vi har mottatt og godkjent 

tilfredsstillende ny finansiell sikkerhet fra Egge massedeponi AS som gjelder for Egge I. Dette 

kommer av vilkår 6 i tillatelsen gitt til Lindum Egge AS for Egge I (tillatelsesnummer 2010.0029.T, 

datert 19.03.2010, sist endret 18.06.2020). Vi presiserer at Lindum Egge AS fremdeles er ansvarlige 

for deponiet frem til dette vilkåret et oppfylt. Vi presiserer også at den finansielle sikkerheten for 

Egge I kommer i tillegg til den finansielle sikkerheten for Egge II.  
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Vi vil følge opp dette i forbindelse med etterdriftssøknaden fra Lindum Egge AS.   

 

Uttak av sand 

Under inspeksjonen opplyste virksomheten om at de driver med sanduttak innenfor deponiområde 

M2. Sanduttaket foregår i dag i skråninga mellom kjørevegen opp til deponiområde M1 og dagens 

Baneveien.  

 

Veileder om håndtering av sigevann fra deponi 

Til informasjon har Miljødirektoratet utarbeida en veileder som gjelder håndtering av sigevann fra 

deponi. Veilederen finnes på deres hjemmeside: Veileder: Sigevannsveilederen - hvordan håndtere 

sigevann fra deponi - miljodirektoratet.no2. 

 

 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 

sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 

tråd med offentlighetsloven. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Skogen 

seksjonssjef 

  

 

Torunn Slettemark Hovden 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Kopi til: 

LIER KOMMUNE Postboks 205 3401 LIER 

LIER KOMMUNE PLAN- OG SAMFUNNS- UTIKLING Postboks 205 3401 LIER 

LINDUM AS Lerpeveien 165 3036 DRAMMEN 

 

 

 

 
2 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/deponere-

avfall/sigevannsveilederen/  
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