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Inspeksjonsrapport 2026.203.I.SFRO - Tilsyn 2026 - avfall - Sola - SAR AS avd 
Tananger - anlegg ASCO-basen, Oljevegen, Storøy, Norseabase Tanger og 
Norseabase Dusavik 

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SAR AS AVD TANANGER 
(virksomhetsnummer:  972096636) 28.-30. april 2026. Følgende anlegg er omfattet av tilsynet: 

• SAR Oljevegen 
• SAR ASCO-basen 
• SAR Storøy 
• SAR Tankanlegg Norseabase Tananger («Kai 5») 
• SAR Tankanlegg Norseabase Dusavik 

  
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten sine miljørisikovurderinger for tankanleggene har mangler.   
• Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere at drenering av regnvann fra 

oppsamlingsbassengene ikke medfører fare for forurensning.   
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
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SAR AS AVD TANANGER må snarest rette opp avvik. Vi ber om at dere sender Statsforvalteren en 
skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15.08.2026. 
 

Statsforvalteren har anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomheten sine beregninger av kapasitet i oppsamlingsbassengene bør 
gjennomgås.   

• Anmerkning 2: Virksomheten bør ta større ansvar for driften av tankene SAR leier på Storøy.  
 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Varsel om gebyr  
Statsforvalteren varsler at SAR AS AVD TANANGER må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av 
forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 80 800. Dette tilsvarer sats 5 for 
flerdagstilsyn. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8. 
 
Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensnings-
forskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Dere har anledning til å kommentere varsel om gebyr 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle 
kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.  
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Åshild 
Håbrekke. Merk svaret med saksnummer 2026/4956 og tilsynsnummer 2026.203.I.SFRO. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten sine miljørisikovurderinger for tankanleggene har mangler.   
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-4.  
 
Beskrivelse av krav 
Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet 
med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres. 
 
Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, 
tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan 
medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. 
 
Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres.  
 

mailto:sfropost@statsforvalteren.no
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet fremkom det at virksomheten sine miljørisikovurderinger for tankanleggene har noen 
mangler.  
 
Virksomheten har risikovurdert driftsoperasjoner, ekstremvær og villede handlinger/sabotasje. 
Utstyr er inkludert som en del av årsaker og tiltak for driftsoperasjonene, men har ikke blitt 
risikovurdert i seg selv. Under tilsynet ble det fremvist to avvik som gjaldt utstyr: sprekker i ringmur 
på Kai 5 og feil på en pakning mellom blindlokk og stigerør i Dusavik. Virksomheten må inkludere 
utstyr i risikovurderingene. Vi lister også noen eksempler i kulepunktene under på forhold vi mener 
skal inngå. 

• På Kai 5 er det risikovurdert påfylling fra tank til båt – men ikke omvendt prosess. 
• På ASCO-anlegget er det det risikovurdert påfylling til tank fra båt – men ikke omvendt 

prosess. 
• Anleggene på Dusavik, ASCO og Kai 5 har nedgravde rørlinjer som brukes til frakt mellom 

anlegget og kaien. Vi kan ikke se at forurensing til grunn fra disse rørene er risikovurdert.  

I Oljevegen er det kun gjort en generell vurdering av risiko knyttet til drenering av regnvann fra 
ringmur – som er utslipp til grunn. Dette blir for generelt gitt at det er fire ulike ringmurer, der det 
lagres ulike typer avfall, pågår ulike operasjoner, og det er forskjeller i hvordan regnvannet 
håndteres. I ringmur 4 vil eksempelvis vannet alltid ledes til oljeutskiller, og utslipp til kommunalt 
nett må dermed vurderes. For de andre ringmurene bør i tillegg til utslipp til grunn også risiko for 
utslipp via overvannsnettet vurderes, da vannet sannsynligvis også vil følge overvannet i tillegg til å 
infiltreres i grunnen.  

Vi reagerer på at risikovurderingen i stor grad vurderer hendelser samlet der det er mange 
uavhengige bakenforliggende årsaker som har ulik sannsynlighet og konsekvens. Ved 
mottak/levering fra bil og båt må eksempelvis vurderingen splittes med ulike konsekvenser for 
utslipp henholdsvis inni og utenfor ringmuren. I ringmuren kan et utslipp enklere samles opp, enn 
utenfor der et utslipp enten vil gå til nærliggende overvannskummer (bil) eller sjø (båt) som vil kreve 
raskere beredskapstiltak.  

På Storøy er det identifisert uakseptable risikoforhold. Virksomheten kunne på kontrolldagen ikke 
vise til en tiltaksplan, og risikovurderingen ble sist «gjennomført» (virksomhetens ordlyd) i 2024. Vi 
understreker at det ikke er krav til årlig revidering (men krav til årlig evaluering), men vi forventer at 
det iverksettes tiltak når det avdekkes uakseptable risikoforhold.  

På anleggene på ASCO-basen, Oljevegen og Kai 5 har restrisikoen i noen tilfeller blitt redusert uten at 
det er identifisert eller iverksatt ytterligere tiltak.  

Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere at drenering av regnvann fra 
oppsamlingsbassengene ikke medfører fare for forurensning.   
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7.  
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-6 punkt e. 

 

Beskrivelse av krav 
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 
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Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes 
for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Det 
skal påses at rutinene følges. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tankanlegg kan ikke slippe ut forurensende stoffer til miljøet med mindre det er spesifikt tillatt i lov, 
forskrift eller vedtak. I driften av tankanlegg vil det likevel oppstå behov for å drenere regnvann fra 
oppsamlingsbassengene (ringmurene). Et utslipp av regnvann til miljøet er ikke tillatt hvis det har 
eller kan ha betydning for miljøet.  
 
Under Statsforvalterens befaring på anleggene i Oljevegen og Kai 5 ble det observert at det var 
hengt opp en rutine fysisk ved utslippspunktene i hver ringmur. Virksomheten fremviste også flere 
skriftlige rutiner i internkontrollsystemet som omhandler drenering av regnvann. Følgende 
hovedtrekk nevnes: 
 

• Før pumpen startes skal det påses at det kun er rent regnvann med pH mellom 7 og 8 i 
ringmuren. Vannet skal ikke være forurenset med kjemikalier, og dette skal kontrolleres 
fysisk før pumpen tas i bruk (fra «Rutine for tømming av regnvann fra ringmur» som henger 
ute i tankanleggene). 

• Forurenset regnvann skal deklareres og håndteres som farlig avfall. Eventuelle avvik 
registreres i Landax (fra «Rutine for tømming av regnvann fra ringmur» som henger ute i 
tankanleggene). 

• Ved eventuell oljefilm skal vann i ringmur pumpes inn på lagertank eller dreneres via 
oljeutskiller. Ved søl/spill i ringmur, skal dette alltid ryddes opp, og gjøres rent. Dette for å 
unngå forurensing av regnvann (fra prosedyre «Kontroll av avfall på tank» rev. 12.08.2025). 

 
Det kom frem under tilsynet at det aldri har vært tilfeller der regnvann har blitt samlet opp og levert 
som farlig avfall. Alternativet om å samle opp regnvann og drenere det til oljeutskiller var ikke nevnt i 
rutinen som henger fysisk ute i ringmurene, men ble forklart under befaringen. Det var uklart hvor 
ofte dette faktisk skjedde. Normal prosedyre er å pumpe vannet rett over ringmuren, og det vil da 
infiltreres i grunnen eller finne vei til overvannsnettet.  
 
Virksomheten kunne under tilsynet ikke vise til dokumentasjon på at pH-målinger og visuelle 
kontroller har blitt gjennomført, eller resultatene av disse. Virksomheten kunne heller ikke vise til at 
det er gjennomført noen analyser at vannet for å kartlegge hva det eventuelt inneholder. Det er 
virksomheten sitt ansvar å vurdere og dokumentere at utslipp ikke medfører forurensning. 
 
I ringmur 4 i Oljevegen foregår det splitting av avfall på tank, og Statsforvalteren fikk forklart 
prosessen under befaringen. Det pumpes vann fra bunnen av en tank, og dette vannet samles i en 
kum inni ringmuren, før vannet pumpes videre til vanntank. Uttappingen stoppes (ved visuell 
kontroll) når oljefasen nås i den respektive tanken. Det ble forklart at kummen spyles etter at 
prosessen er gjennomført, og at spylevannet også pumpes til vanntanken. Videre opplyste 
virksomheten at splitting av avfall ikke gjøres ved kraftig regnvær. Virksomheten kunne under 
tilsynet ikke vise til at denne rutinen var nedfelt skriftlig i virksomhetens internkontrollsystem. 
Drensvannet i denne ringmuren dreneres via en oljeutskiller, men en oljeutskiller vil bare fjerne olje 
fra lettere oljeforurenset vann, og ikke andre mulige forurensninger som tungmetaller eller 
kjemikalier.  
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Anmerkning 1: Virksomheten sine beregninger av kapasitet i oppsamlingsbassengene 
bør gjennomgås.   
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble virksomhetens beregninger av kapasitet i oppsamlingsbassengene gjennomgått.  
Statsforvalteren vil påpeke at beregningene bør oppdateres begrunnet i følgende punkter: 
 

• Beregningen av fortrengt volum av tanker i ringmur 1 i Oljevegen er gjort for stående tanker, 
men tankene er installert liggende (med unntak av tank 31 og 32). Vi understreker at vi ikke 
betviler at bassenget er stort nok, men forventer at beregningene er korrekte. Korrekte 
beregninger sier også noe om hvor mye volum som er tilgjengelig dersom virksomheten vil 
gjøre endringer i ringmuren.  

• I ringmur 3 i Oljevegen er det to dieseltanker. Disse var ikke tatt med i beregningen som ble 
oversendt Statsforvalteren før tilsynet, men var inkludert i beregningen som ble fremvist på 
tilsynet. Beregningen av disse var 
likevel feil da fortrengt volum var 
beregnet større enn tankenes 
faktiske volum.  

• I Oljevegen er det i noen tilfeller 
avvik mellom størrelse på tanker i 
beregningen, størrelse gitt i 
tankoversikt oversendt 
Statsforvalteren, og tagskilt på 
tank installert fysisk i tankparken.  

• Beregningene på Storøy og i 
Oljevegen tar ikke hensyn til 
rørgater, pumper, fundamenter, 
utplasserte IBC-er etc.  

 
I beregningen fra ASCO-basen står det at 
kravet til kapasitet er den største tanken 
samt 10% av alle de andre tankene – og 
det ser ut som at ledig kapasitet er funnet 
ved å trekke disse volumene fra 
totalvolumet av hele ringmuren. Vi 
minner om at når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 
110 prosent av den største tankens volum. For å beregne ledig kapasitet må man ta utgangspunkt i 
det totale volumet av ringmuren, og trekke fra alt volum som opptas av tanker (fortrengt volum) 
under ringmur, pumper, rørgater, og så videre. Vi vurderer at tankene SAR AS avd Tananger 
disponerer på ASCO-basen ikke er førende for dimensjoneringen av oppsamlingsbassenget. Vi 
forventer likevel at virksomheten kan redegjøre for beregningen. 
 
Beregningen viser generelt i liten grad hvordan volumet av selve oppsamlingsbassengene er 
beregnet. Det bør komme frem dimensjon på de ulike delene av ringmurene, slik at det er mulig å 
gjenskape beregningene for kontroll. Statsforvalteren har ved hjelp av kartverktøy1 (Bilde 1) gjort et 
grovestimat av grunnflatearealet i ringmurene, og videre beregnet volum med høyde av ringmur 
oppgitt av virksomheten. Våre tall er i samme størrelsesorden som virksomhetens. Virksomheten 

 
1 Temakart-Rogaland 

Bilde 1: Utsnitt fra kartverktøyet Temakart-Rogaland.

https://www.temakart-rogaland.no/
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kan likevel med fordel vurdere å gjennomføre en modellering av totalt volum, samt tilgjengelig 
restvolum etter fratrekk av alle objekter inni ringmuren.  
 

Anmerkning 2: Virksomheten bør ta større ansvar for driften av tankene SAR leier på 
Storøy. 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
SAR leier tanker og lagrer farlig avfall på Storøy Tankservice sitt anlegg på Storøy i Karmøy 
kommune. Anlegget brukes som en mellomlagringsstasjon ved behov av SAR.  
Under tilsynet fremkom det at det er Storøy Tankservice som drifter anlegget, og vedlikehold av 
utstyr, driftsrutiner for anlegget samt miljørisikovurdering er gjennomført av Storøy Tankservice.  
 
Det er viktig å understreke at dersom Storøy Tankservice ikke lagrer farlig avfall og farlige kjemikalier 
på sine tanker, kan det stilles andre og strengere krav til en miljørisikovurdering til SAR, dersom 
Storøy Tankservice ikke er omfattet av tankforskriften. 
 
SAR har en tillatelse til forurensning fra Statsforvalteren når det gjelder anlegget på Storøy, og må 
kunne vise til at vilkårene i tillatelsen overholdes på Storøy.  

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SAR AS AVD TANANGER sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok: 

• Åshild Håbrekke 
• Elisabeth Time Ellingsen 

 
Kontaktperson hos SAR AS AVD TANANGER: 

• Walid Kassab 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SAR AS AVD TANANGER ble kontrollert under tilsynet: 

• SAR Oljevegen 
• SAR ASCO-basen 
• SAR Storøy 
• SAR Tankanlegg Norseabase Tananger («Kai 5») 
• SAR Tankanlegg Norseabase Dusavik 

 

Tema kontrollert 
Tema for kontrollen var tanklagring av farlig avfall (forurensningsforskriften kapittel 18). Følgende 
tema ble kontrollert: 

• Miljørisikovurdering 
• Barrierer 
• Oppsamlingsarrangement 
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• Vedlikehold/teknisk tilstand 
• Rutiner for drift av anlegget 
• Overvåking  
• Beredskap 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Virksomhetenes tillatelser etter forurensningsloven for de ulike anleggene: 2023.0025.T, 

2015.0178.T, 2019.0624.T, 2015.0394.T og 2005.0039.T.  
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Risikovurdering helse – sikkerhet og ytre miljø Dusavik tankanlegg 
• Risikovurdering helse – sikkerhet og ytre miljø Oljevegen 
• Risikovurdering Tankanlegg Kai 5 
• Risikovurdering SAR ASCO Tankanlegg 
• Risikovurdering Storøy – ytre miljø 2024 
• Rutine «Drenering av regnvann i tankfarm A- Storøy» 
• «Rutine for tømming av ringmur» 
• Prosedyre «Kontroll av avfall på tank», sist revidert 12.08.2025.  
• Beregning av oppsamlingskapasitet i ringmurer i Oljevegen 
• Beregning av oppsamlingskapasitet i ringmur på ASCO tankanlegg 
• Beregning av oppsamlingskapasitet i ringmur på Storøy tankanlegg 
• Bilde av modell av oppsamlingskapasitet Kai 5 
• Bilde av modell av oppsamlingskapasitet Dusavik 
• Tankoversikt alle tanker SAR 
• Prosedyre «Utstyr med utslippsmessig betydning», sist revidert 18.03.2026.  
• Risikovurdering eksterne påvirkninger 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Miljødirektoratet sin veileder til tankforskriften 
Vi viser til Miljødirektoratet sin Veileder M-536 til tankforskriften, som finnes her: Veileder: Veiledning 
til tankforskriften - miljodirektoratet.no.  
 

Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
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Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Åshild Håbrekke 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

SOLA KOMMUNE Postboks 99 4097 SOLA 
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