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Inspeksjonsrapport 2026.121.I.SFRO - Tilsyn 2026 - avfall - Sola - Franzefoss 
Gjenvinning AS avd Tananger - Franzefoss Gjenvinning avd Tananger og 
tankanlegg på ASCO-basen 

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos FRANZEFOSS GJENVINNING 
AS AVD TANANGER (virksomhetsnummer: 997941209) 20.-21.05.2026. Kontrollen omfatter 
Franzefoss sitt mottaksanlegg for stykkgods (omtalt som avdeling Tananger) og tankanlegget på 
ASCO-basen.  
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har mangelfull utslippskontroll på avdeling Tananger.     
• Avvik 2: Virksomheten sin miljørisikovurdering for tankanlegget har mangler. 
• Avvik 3: Virksomheten har mangelfulle driftsrutiner for tankanlegget. 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD TANANGER må snarest rette opp avvik. Vi ber om at dere sender 
Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 25.08.2026. 
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Statsforvalteren har anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Beregning av kapasitet i MGO-ringmur bør gjennomgås. 
 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Varsel om gebyr  
Statsforvalteren varsler at FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD TANANGER må betale et gebyr for 
tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 53 800. Dette 
tilsvarer sats 6 for flerdagstilsyn. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8. 
 
Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 
Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle 
kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.  
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Åshild 
Håbrekke. Merk svaret med saksnummer 2026/5558 og tilsynsnummer 2026.121.I.SFRO. 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har mangelfull utslippskontroll på avdeling Tananger.     
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse 2023.0888.T vilkår 4.2 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) § 5 punkt 6 og 7. 
 
Beskrivelse av krav 
Forurenset overvann skal føres via oljeutskiller til offentlig spillvannsnett. Påslipp skal overholde 
IVAR IKS sine påslippskriterier for avløpsvann levert til SNJ (IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren). 
Oljekonsentrasjonen i prøver fra oljeutskiller skal ikke overstige 20 mg/liter olje. 
 
Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 
vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det 
innebærer også å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. 
 
 

mailto:sfropost@statsforvalteren.no
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har vært i en prosess med å installere oljeutskiller på avdeling Tananger. I 
tilstandsrapport sendt Statsforvalteren 30.06.2025 står følgende: «ASCO Norge skal etablere en 
oljeutskiller ila 2025 for Franzefoss som vil bli tilknyttet spillvannsledning som går til IVAR.». Under tilsynet 
fremkom det at oljeutskiller enda ikke var installert, men at prosjektering av en ny vaskehall som 
skal være tilknyttet oljeutskiller pågår. Det er nå forventet at arbeidet vil starte høsten 2026. Det er 
et krav om at forurenset overvann skal føres via oljeutskiller med påslipp til offentlig nett i tillatelsen 
datert 03.11.2023, punkt 4.2. Anlegget har dermed driftet i strid med tillatelsen de siste årene. 
 
Virksomheten vasker IBC-er på uteområdet på avdeling Tananger. Virksomheten forklarte at de 
legger matter over overvannskummene når vasking pågår, og viste mattene under befaringen. 
Eventuelt søl samles opp av sugebiler og kjøres til tankanlegget. Virksomheten kunne ikke vise til en 
dokumentert skriftlig rutine for vask av IBC-er for å hindre utslipp til overvannsnettet.  Forholdet er i 
seg selv heller ikke risikovurdert, da risikovurderingen for anlegget kun har vurdert et generelt 
forhold for eksponering til miljø via overvann i form av lekkasjer, uhell eller slangebrudd. Vi vurderer 
på bakgrunn av dette at bedriften ikke har gode nok systemer for å hindre forurensing ved vask av 
IBC-er.  
 

Avvik 2: Virksomheten sin miljørisikovurdering for tankanlegget har mangler. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-4 
 
Beskrivelse av krav 
Den som er ansvarlig for tanklagring og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen 
forbundet med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres. 
 
Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, 
tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan 
medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en 
vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten fremviste under tilsynet flere miljørisikovurderinger: en generell for Tananger, en for 
stykkgodshallen, og en for tankanlegget. I tillegg hadde virksomheten i forkant av kontrollen 
oversendt ASCO sin miljørisikovurdering for tankanlegget til Statsforvalteren. Vi registrerer at denne 
blant annet omtaler ringmuren, ekstremvær, utstyr eid av ASCO og nedgravde rørlinjer mellom kai 
og tankpark, uten at denne ble gjennomgått i detalj.  
 
Driftsoperasjonen «pumping med bil/båt» er vurdert sammen, der risikoen for slangebrudd er 
vurdert. Lasting og lossing fra henholdsvis bil og båt er fire ulike driftsoperasjoner som må vurderes 
hver for seg, også utover slangebrudd.  
 
Det er ASCO som er ansvarlig for drenering av regnvann fra oppsamlingsbassenget i MGO-
ringmuren der Franzefoss sine tanker er. Franzefoss er likevel ansvarlige for å ikke påføre 
overvannet forurensinger, og dette må inngå i risikovurderingen.  
 
Det er virksomheten som skal vurdere sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. 
Statsforvalteren vil likevel kommentere at både slangebrudd og overfylling av tanker er vurdert med 
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for lav sannsynlighet. I henhold til virksomhetens klassifisering kjenner man da ikke til noen slike 
tilfeller i hverken Franzefoss eller bransjen.  
 
Konsekvensen er beskrevet svært generelt («ytre miljø (forurensing)»). Virksomheten kunne ikke vise 
til en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensingen, eller at det er gjort 
noen vurderinger av mulig størrelse og spredning for et utslipp. Volum, type farlig avfall og 
spredning til miljøet må beskrives.   
 

Avvik 3: Virksomheten har mangelfulle driftsrutiner for tankanlegget. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-6 punkt e.  
 

Beskrivelse av krav 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes 
for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Det 
skal påses at rutinene følges. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten forklarte under tilsynet at de splitter og sorterer avfall på tank, og overfører avfall 
mellom tanker. I tillegg sirkuleres det vann i tankene for å unngå stillstand i bunn. Virksomheten 
kunne ikke vise til skriftlige rutiner for disse prosessene.  
 

Anmerkning 1: Beregning av kapasitet i MGO-ringmur bør gjennomgås. 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tankene som Franzefoss drifter på ASCO-basen er plassert i «MGO-ringmuren». Under tilsynet 
fremviste virksomheten en beregning av kapasitet i oppsamlingsbassenget.  
 
I denne beregningen står det at kravet til kapasitet er den største tanken samt 10% av alle de andre 
tankene – og det ser ut som at ledig kapasitet er funnet ved å trekke disse volumene fra 
totalvolumet av hele ringmuren.  
 
Vi minner om at når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst 
tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. For å beregne ledig kapasitet må man ta 
utgangspunkt i det totale volumet av ringmuren, og trekke fra alt volum som opptas av tanker 
(fortrengt volum) under ringmur, pumper, rørgater, og så videre.    
 
Vi vurderer at tankene Franzefoss disponerer på ASCO-basen ikke er førende for dimensjoneringen 
av oppsamlingsbassenget. Vi forventer likevel at virksomheten kan redegjøre for beregningen. 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD TANANGER sitt 
miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
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Fra Statsforvalteren deltok: 

• Åshild Håbrekke 
• Elisabeth Time Ellingsen 

 
Kontaktperson hos FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD TANANGER: 

• Sofie Myhre Kvaløy 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD TANANGER ble kontrollert under 
tilsynet: 

• Franzefoss Gjenvinning Tananger  
• Franzefoss Gjenvinning tankanlegg på ASCO-basen  

 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Tilstandsrapport og utslipp til vann 
• Miljørisikovurdering 
• Barrierer 
• Oppsamlingsarrangement 
• Vedlikehold/teknisk tilstand 
• Rutiner for drift av anlegget 
• Overvåking 
• Beredskap 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Tillatelse 2023.0888.T av 07.03.2012 
• Tillatelse 2025.0355.T sist endret 27.06.2025.  
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Miljørisikovurdering Franzefoss avdeling Tananger, stykkgodshall og tankanlegg, sist endret 
28.10.2025.  

• Miljørisikovurdering ASCO datert 27.08.2025.  
• Rutine: mottakskontroll på tankanlegg.  
• Rutine: sjekkliste pumping til/fra båt 
• Rutine: vinterprosedyre vedlikehold tankgård PIT.  
• Beregning av kapasitet i oppsamlingsbasseng ASCO tankanlegg.  
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Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Miljødirektoratet sin veileder til tankforskriften 
Vi viser til Miljødirektoratet sin Veileder M-536 til tankforskriften, som finnes her: Veileder: Veiledning 
til tankforskriften - miljodirektoratet.no.  
 
Ny vaskehall er under planlegging på avdeling Tananger 
Virksomheten planlegger å etablere ny vaskehall på avdeling Tananger, og har i e-post datert 
26.05.2026 presentert to ulike alternativer: en løsning med et lukket system der avfall, vaskevann og 
spylevann håndteres videre, eller en vaskehall med pit i bakkant for tømming av avfall. I det siste 
alternativet vil vaskevannet gå via oljeutskiller til kommunalt nett.  
 
Statsforvalteren gir ikke føringer for den tekniske utformingen av vaskehallen. Vi vil likevel 
kommentere at om sandfangmasser er definert som farlig avfall, eksempelvis i tilknytning til 
oljeutskillere, må avfallet håndteres i tråd med avfallsforskriften § 11. Farlig avfall skal ikke blandes 
sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan 
medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Dette 
må virksomheten være oppmerksom på, spesielt med hensyn til det første alternativet. Eventuell 
væske som er farlig avfall skal samles opp og leveres til et godkjent mottak, og skal ikke dreneres til 
kommunalt nett via oljeutskiller.  
 
Virksomheten ønsker videre å klarere om det er behov for oljeutskiller dersom det kun håndteres 
lukkede containere og rene IBC-er utendørs, og det ikke foregår aktiviteter som medfører risiko for 
forurensning. Dersom virksomheten ikke har forurenset overvann, og basert på en risikovurdering 
vurderer at det ikke er fare for forurensning, kan Statsforvalteren vurdere å endre dette kravet i 
tillatelsen ved en endringssøknad fra virksomheten. En eventuell søknad om endring av tillatelsen vil 
håndteres som en egen sak.  
 
Ansvarsforhold mellom Franzefoss og ASCO 
ASCO eier tanker og alt tilhørende utstyr som rørgater og ventiler på tankanlegget, og har også 
ansvar for vedlikehold og teknisk tilstand.  
 

Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Åshild Håbrekke 
seniorrådgiver 

 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

SOLA KOMMUNE Postboks 99 4097 SOLA 
 
 
 


	Inspeksjonsrapport 2026.121.I.SFRO - Tilsyn 2026 - avfall - Sola - Franzefoss Gjenvinning AS avd Tananger - Franzefoss Gjenvinning avd Tananger og tankanlegg på ASCO-basen
	Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
	Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest
	Statsforvalteren har anmerkninger
	Varsel om gebyr
	Dere har anledning til å kommentere

	Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

	Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
	Avvik 1: Virksomheten har mangelfull utslippskontroll på avdeling Tananger.
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Avvik 2: Virksomheten sin miljørisikovurdering for tankanlegget har mangler.
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Avvik 3: Virksomheten har mangelfulle driftsrutiner for tankanlegget.
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Anmerkning 1: Beregning av kapasitet i MGO-ringmur bør gjennomgås.
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering


	Del 3: Informasjon om tilsynet
	Gjennomføring av tilsynet
	Anlegg kontrollert
	Tema kontrollert
	Regelverk
	Fremlagt dokumentasjon

	Del 4: Annen informasjon
	Andre forhold
	Miljødirektoratet sin veileder til tankforskriften
	Ny vaskehall er under planlegging på avdeling Tananger
	Ansvarsforhold mellom Franzefoss og ASCO

	Dere har anledning til å kommentere rapporten
	Rapporten vil være offentlig tilgjengelig


