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Inspeksjon - 2026.022.I.SFOS - Mjøndalen avløpsrenseanlegg - Drammen - 
tilsyn 

 

Rapport etter tilsyn 28.05.2026  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos avløpssektoren i Drammen 
kommune (virksomhetsnummer: 980749142). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Kommunen har brudd på sekundærrensekravet ved Mjøndalen avløpsrenseanlegg i 
2026. 

• Avvik 2: Renseanlegget er utformet slik at det ikke har tilstrekkelig yteevne 
• Avvik 3: Kommunen har ikke samlet oversikt over alle kommunale utslipp fra 

avløpssystemet. 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 1 og 2.  
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Drammen kommune må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik 2 og 3 er rettet innen 18.12.2026. Statsforvalteren vil følge 
opp avvik 1 i egen sak. 
 

Statsforvalteren påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 
 

• Anmerkning 1: Kommunen kan med fordel oppdatere enkelte styringsdokumenter. 
 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Dere må betale gebyr 
Drammen kommune må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Øystein 
Hansgård Gjelsvik. Merk svaret med saksnummer 2026/23681 og tilsynsnummer 2026.022.I.SFOS. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Kommunen har brudd på sekundærrensekravet ved Mjøndalen avløpsrenseanlegg i 2026 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelsen, Rensekrav for organisk stoff.  

 
Beskrivelse av krav 
I henhold til utslippstillatelsen skal renseeffekten for organisk stoff ved Mjøndalen renseanlegg være 
minimum 70 % for BOF5 (eller 25 mg O2/l) og 75 % for KOFCR (eller 125 mg O2/l).  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Utslippskontrollen viser at det har vært to enkeltprøver i løpet av 2026 (i uke 5 og 6) der 
konsentrasjonskravet for BOF5 er overskredet med 100 %, samtidig som renseeffektkravet ikke er 
overholdt. Begge disse 100 %-overskridelsene er brudd på sekundærrensekravet. Kommunen har 
over flere år fortsatt å koble på ytterligere abonnenter til avløpsnettet til tross for at renseanlegget 
ikke driver i tråd med tillatelsen og forurensningsregelverket. Dette er et alvorlig avvik, og vil følges 
opp i egen sak. 
 
Kommunen opplyste under tilsynet om at de er i prosess med bygging av sekundærrensetrinn for 
delstrøm ved renseanlegget. Kommunen forventer at sekundærrensing er på plass innen desember 
2026. 
 
Avvik 2: Renseanlegget er utformet slik at det ikke har tilstrekkelig yteevne 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forurensningsforskriften § 14-10 første ledd.  
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• Tillatelsen, 1. Funksjonskrav. 
 

Beskrivelse av krav 
I henhold til forurensningsforskriften § 14-10 skal renseanlegg dimensjoneres, bygges, drives og 
vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er 
normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i 
mengde avløpsvann i løpet av året.  
 
Utslippstillatelsen stiller krav om at avløpssystemet skal utformes og vedlikeholdes slik at 
anleggende fungerer etter sin hensikt. Ved utforming av anleggene må de tas hensyn til variasjoner i 
avløpsvannmengden i løpet av året. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I perioder med mye nedbør er det ikke tilstrekkelig hydraulisk kapasitet ved Mjøndalen renseanlegg 
til å håndtere alt avløpsvann som kommer inn til renseanlegget. I slike tilfeller avlastes renseanlegget 
ved oppstrøms pumpestasjoner. Renseanlegget er utformet slik at overløp ville endt i kjelleren i 
renseanlegget dersom ikke dette ble gjort. Vi understreker at bruk av styrt overløp for å regulere 
mengder avløpsvann og fremmedvann tilført renseanlegg, på grunn av underdimensjonert anlegg 
eller for å overholde rensekrav, ikke er en akseptabel løsning. 
 
Kommunen opplyste under tilsynet at driftsstyring av overløp kun gjøres i perioder med mye nedbør 
på avløpsnettet, og kommunen dokumenterer når dette gjøres og hva som slippes ut.  
 
Vi presiserer at alle utslipp av urenset avløpsvann via overløp er uønsket. Regnvannsoverløp er ikke 
tillatt på separatnett, og kan kun forekomme på fellesnett ved unormale nedbørsituasjoner. 
Nødoverløp på separatnett skal kun brukes ved tekniske avvikssituasjoner, for eksempel 
pumpestopp, strømutfall og lignende. Avløpsnettet som fører avløpsvann til de aktuelle 
pumpestasjonene er i dette tilfellet en blanding av separat- og fellesnett. 
 
Avvik 3: Kommunen har ikke samlet oversikt over alle kommunale utslipp fra avløpssystemet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelsen, 2. Utslippskontroll. 
• Forurensningsforskriften § 14-5, Avløpsnett 

 
Beskrivelse av krav 
Tillatelsen stiller krav om at kommunen skal ha samlet oversikt over alle kommunale utslipp til 
berørte resipienter, herunder utslipp fra overløp, nødoverløp, lekkasjer, kritiske overvannsutslipp og 
andre direkteutslipp. Overløp og andre kritiske overvannsutslipp skal beregnes av kommunen på 
grunnlag av kalibrerte simuleringsmetoder eller bedre metoder. Utslipp fra nødoverløp skal 
beregnes av kommunen på grunnlag av registrert driftsstans ved pumpestasjoner, eventuelt ved 
direkte målinger av vannmengder og konsentrasjoner. 
 
I henhold til forurensningsforskriften skal kommunen ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet. 
Oversikten skal også inkludere eventuelle lekkasjer av betydning. Driftstid for utslipp fra overløp skal 
registreres eller beregnes.  
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Kommunen har oversikt over de fleste overløp, og har installert ti nivåmålere i 2025 for å styrke 
kunnskapen om avløpsnettet. Pumpestasjoner har alarm på nivåmålere, og det er etablert et eget 
system for å unngå innlekkasje av elvevann til avløpsnettet.  
 
Kommunen uttalte under tilsynet at det er overløp på avløpsnettet hvor det per dags dato ikke er 
noen måling av overløp, eller noen beregning av mengden vann eller forurensning i overløp. 
Kommunen har derfor ikke samlet oversikt over alle kommunale utslipp fra avløpssystemet og hvor 
mye avløpsvann som går i overløp. 
 

Anmerkning 1: Kommunen kan med fordel oppdatere enkelte styringsdokumenter 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Kommunen har eldre saneringsplaner for gamle Drammen kommune og Nedre Eiker kommune. 
Kommunen jobber målrettet med tiltak på avløpssektoren, men har ikke en oppdatert sanerings- 
eller taktisk plan for hele avløpssektoren i kommunen. Kommunen informerte under tilsynet om at 
en slik plan er under utarbeidelse.  
 
Kommunen har også en risikovurdering for ytre miljø for Mjøndalen renseanlegg fra 2021, en 
overordnet miljørisikovurdering for avløpssektoren, samt en eldre ROS-analyse med oversikt over 
ulike pumpestasjoner. Kommunens miljørisikovurdering for ytre miljø for avløpssektoren kan med 
fordel oppdateres og samles på en hensiktsmessig måte for å være et bedre styringsverktøy for 
kommunen. 
 

Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at Drammen kommune må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Statsforvalteren for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
datert 19.05.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Drammen kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok 

• Øystein Hansgård Gjelsvik 
• Anette Strømme 

 
Kontaktperson hos Drammen kommune 

• Live Karen Johannessen 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Drammen kommune ble kontrollert under tilsynet: 

• Mjøndalen renseanlegg 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet: 

• Utslipp til vann 
• Internkontroll 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Utslippstillatelse for avløpsvann inkl. overvann fra Nedre Eiker kommune – Mjøndalen 
rensedistrikt og Nedre Eikers del av Muusøya rensedistrikt (2022.0112.T) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Miljørisikovurdering for ytre miljø for Mjøndalen RA 
• Overordnet miljørisikovurdering for avløpssektoren 
• ROS-analyse pumpestasjoner 
• Saneringsplan for Drammen kommune og Nedre Eiker kommune 
• Resultater utslippskontroll Mjøndalen RA for 2026 
• Kartoversikt over avløpssoner og avløpssystem 
• Driftssystem for avløpsnettet 
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Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Øystein Hansgård Gjelsvik 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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