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Rapport etter tilsyn 2. juni - 5. juni 2026  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos ROQUETTE NORWAY AS 
VORMEDAL (heretter Roquette, virksomhetsnummer: 973131532). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler i sine rutiner  
• Avvik 2: Virksomhetens måleprogram og utslippskontroll har enkelte mangler  
• Avvik 3: Virksomheten har enkelte mangler i risikovurderingen av sin tanklagring og 

beredskapen knyttet til denne  
• Avvik 4: Virksomheten har ikke gjennomført deklarering til produktregisteret  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Roquette må snarest rette opp avvik. Miljødirektoratet ber om en skriftlig tilbakemelding som viser 
hvordan avvik er rettet innen 21. september 2026. 
 

Dere må betale gebyr 
Roquette må betale et gebyr på 215 300 kr for tilsynet. 

ROQUETTE NORWAY AS VORMEDAL 
Postboks 2045 Raglamyr 
5504 Haugesund 

 
 
Oslo, 14. juli 2026 

Deres ref.: 
Karl Johan Bygnes 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/3779 
2026.0022.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Edvarda Wevling Matre 
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Edvarda Wevling Matre. 
Merk svaret med saksnummer 2025/3779 og tilsynsnummer 2026.0022.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  
Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler i sine rutiner 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 

 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Rutine for avviksbehandling 
Virksomheten benytter to ulike avvikssystemer. Et internt system er tilgjengelig for alle ansatte og 
brukes til å registrere alle avvik. Det andre systemet benyttes av HMS-avdelingen for å løfte og 
synliggjøre alvorlige avvik for konsernet. Det interne systemet tillater alle ansatte å melde, behandle og 
lukke avvik, ikke bare ansatte i HMS-avdelingen 
 
Virksomheten har en rutine for avviksbehandling, "H-PRO-1508 (5790) Klassifisering og rapportering 
av HMS hendelser til konsern og myndigheter", men denne rutinen beskriver kun systemet som 
benyttes av HMS-avdelingen, ikke det interne systemet. Det finnes ikke en rutine som beskriver 
hvordan det interne avvikssystemet skal brukes. At virksomheten ikke har en rutine for bruk av det 
interne avvikssystemet har ført til at enkelte avvik ikke er meldt og at avvik har blitt lukket før tiltak er 
gjennomført og forholdene rettet opp. 
 
Et eksempel som kom frem under tilsynet gjaldt brudd på utslippsgrensen til luft av alginatstøv.  
Det har blitt målt utslipp av alginatstøv over grenseverdi siden 2021. Virksomheten har registrert flere 
avvik på utslipp til luft, senest 16. oktober 2025. For et av utslippspunktene ble det her målt en 
konsentrasjon på 190 mg/Nm3. Langtidsgrensen (midlingstid 12 timer) er 10 mg/Nm3. Virksomheten 
informerte om at en mulig rotårsak kan være lekkasje fra filteret, og det ble lagt inn en arbeidsordre 
for å utbedre forholdet 2. desember 2024. Ved tilsynstidspunktet var avvikene lukket, men 
arbeidsordren var ikke gjennomført.  
 
Eksempler på manglende avviksføring var to observasjoner fra befaringene under revisjonen og 
formøtet: 

• Det ble observert lekkasje fra et transportbånd tilknyttet vask av tare (H2). Utslippet gikk til 
kulvert og deretter direkte til sjø.  

• Det ble det observert avrenning fra maskinhall (H2) av vann med suspendert stoff til sjø.  

mailto:post@miljodir.no
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Rutine for analyse av fosfor 

Virksomheten har en rutine for analyse av fosfor, "H-PRO-4756 (5837) Fosfor i utslipp, Merck rør 
metode", som beskriver at det skal analyseres en kontrollprøve. Resultatene av kontrollprøven skal 
registreres i en perm med kontrollkort for utslippsanalyser. Det beskrives at dersom kontrollen er ± 2 
standardavvik to ganger på rad, eller utenfor ± 3 standardavvik én gang, skal forholdet 
avviksbehandles. Rutinen beskriver imidlertid ikke hvordan laboratorieoperatører skal agere når 
kontrollen er utenfor akseptkriteriene. Den beskriver heller ikke hvordan dette eventuelt synliggjøres i 
videre rapportering. 

 

Avvik 2: Virksomhetens måleprogram og utslippskontroll har enkelte 
mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 9. februar 2007, sist endret 8. mai 

2019, 11.2 Måleprogram og 11.3 Kvalitetssikring av målingene 

Beskrivelse av krav 
Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den: 

• vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling - 
prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå  

 
Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Valgt 
frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av måleprogrammet. Det 
skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. 
 
Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å:  

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Miljødirektoratet kan videre godta at annen metode benyttes dersom særlige 
hensyn tilsier det 

• jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er 
regulert gjennom grenseverdier 
 
 
  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Måleprogram:  
Virksomhetens måleprogram, "H-PRO-1266 (6075) Utslippskontroll- Måleprogram", ble lagt frem 
under tilsynet. Etter Miljødirektoratets vurdering mangler måleprogrammet enkelte elementer det 
stilles krav til i tillatelsen. Måleprogrammet mangler beskrivelser av følgende: 
 

• frekvens for deltakelse i ringtester, samt beskrivelse av hvordan ringtestene skal følges opp 
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• frekvens for tredjepartskontroll  
• metode og frekvens for kalibrering av flowmeter  
• usikkerhetsbidragene tilknyttet analyse av utslipp til vann 

o Under tilsynet ble det beskrevet at virksomheten mangler en dokumentert 
begrunnelse for usikkerhetsverdiene oppgitt i måleprogrammet. 

 
Dokumentasjon på at analysemetodene er godkjent av Miljødirektoratet 
For metodene som brukes til å analysere KOF, formaldehyd, nitrogen og fosfor er det oppgitt i 
måleprogrammet at det benyttes en forenklet metode som er godkjent av Miljødirektoratet. 
Virksomheten kunne ikke legge frem dokumentasjon på at Miljødirektoratet har vurdert og godtatt 
disse analysemetodene.  
 
Tredjepartskontroll 
Virksomheten har ikke verifisert egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er 
regulert gjennom grenseverdier, slik tillatelsen krever. 
 

Avvik 3: Virksomheten har enkelte mangler i risikovurderingen av sin 
tanklagring og beredskapen knyttet til denne 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-4 Miljørisiko 
• forurensningsforskriften § 18-7 Beredskap 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 9. februar 2007, sist endret 8. mai 

2019, 10.3 Etablering av beredskap 
• forurensningsforskriften § 18-8 Dokumentasjon 

 

Beskrivelse av krav 
Den som er ansvarlig for tanklagring og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet 
med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres. Virksomheten skal sette akseptkriterier 
for miljørisiko ved lagringen og vurdere miljørisiko opp mot akseptkriteriene.  
 
Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Ved endrede 
lagringsforhold eller andre endringer som kan påvirke miljørisiko, skal miljørisikoanalysen revideres. 
 
På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige for lagringen 
utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. 
 
På bakgrunn av beredskapsanalysen, skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig 
beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som 
virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapsplanen skal gi en beskrivelse av beredskapen, 
herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og 
mengde materiell. Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år. 
 
Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i dette kapitlet er 
oppfylt. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Miljørisikovurdering 
Under tilsynet ble virksomhetens risikovurdering/beredskapsanalyse, "Risikovurdering iht. 
industrivernforskrift § 5" (datert mars 2025,) lagt frem. Analysen beskriver hendelser/aktiviteter knyttet 
til deres virksomhet, med konsekvenser for person, materielle ødeleggelser og miljø. 
En rekke av de vurderte hendelsene er knyttet til virksomhetens aktivitet med tanklagring, som lekkasje 
av ulike kjemikalier fra tanker og brann i tankpark.  
 
Risikovurderingen benytter seg av en 5x5 matrise hvor sannsynlighet og konsekvens er vurdert.  
I matrisen for sannsynlighet er det skalert fra neglisjerbar til høyst sannsynlig, men det er ikke oppgitt i 
risikovurderingen hva virksomheten legger i disse størrelsene.  
 
I matrisen for miljø er det ulike skaleringer av konsekvens som er relevante for ytre miljø, som lengde i 
tid samt type påvirkning på luft, jord og vannkvalitet. Her er det brukt en skalering uten tallfesting og 
det mangler en forklaring på hva virksomheten legger i de ulike konsekvensene.  
 
Det er i matrisen for miljø også benyttet skaleringer for konsekvens, som kostnad for korrektive tiltak, 
involvering fra offentligheten og myndighetene, og potensiell påvirkning på omdømme. 
Miljødirektoratet kan ikke se at dette er konsekvenser som er relevante for risikovurdering av 
hendelser knyttet til ytre miljø.  
 
Risikovurderingen skal fungere som et beslutningsverktøy for å identifisere og iverksette 
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. For at risikovurderingen skal fylle denne funksjonen, er det 
nødvendig å ha et forhold til størrelse innenfor både sannsynlighet og konsekvens.  
 
Virksomheten kan vise at det har blitt gjennomført andre risikovurderinger knyttet til tanklagring det 
siste året, men risikovurderingen for beredskapshendelser har ikke blitt evaluert. Etter 
Miljødirektoratets vurdering er dette et brudd på kravet om årlig evaluering av miljørisikoanalysen.  
 
Beredskapsanalyse 
For hendelser knyttet til tanklagring, er beredskapsmessige tiltak omtalt som konsekvensreduserende 
tiltak. Det er imidlertid verken i risikovurderingen, eller i virksomhetens beredskapsplan, "H-PRO-0402 
Industrivernet-Beredskapsplan med vedlegg" (datert april 2026), gjort en vurderinger av 
beredskapsbehovet for hendelsene. Det mangler dermed en vurdering av flere nødvendige og 
relevante elementer ved de ulike hendelsene, som innsatsformer/taktikk, type og mengde utstyr, antall 
personer, deres kompetanse, verneutstyr og øvelser.  
 
I beredskapsplanen er det oppgitt aksjonsplaner (DFU) for ulike hendelser. Det mangler imidlertid en 
tydelig sammenheng mellom hendelsene vurdert i risikovurderingen og aksjonsplanene i 
beredskapsplanen. For hendelsen "akutt utslipp av kjemikalier" er det oppgitt at det skal klargjøres for 
innsats med nødvendig verneutstyr og annet beredskapsutstyr uten å definere hva dette er. Det er 
også oppgitt tiltak for bekjempelse, redning og evakuering, uten å definere antall personer og hvilken 
kompetanse det kreves av disse personene.  
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Virksomheten kan dokumentere at de har gjennomført øvelser på industrivern i 2023, 2024, 2025, og 
2026. Øvelsen i 2026 avdekket teknisk svikt og manglende utstyr. Øvelsen ble dermed ikke 
gjennomført i sin helhet. Virksomheten kunne under tilsynet ikke redegjøre for fremtidige planlagte 
beredskapsøvelser, for å ivareta kravene i forurensningsforskriften §§ 18-7 og 18-8.  
 

Avvik 4: Virksomheten har ikke gjennomført deklarering til 
produktregisteret 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• deklareringsforskriften § 4 

 

Beskrivelse av krav 
Enhver som i Norge produserer eller importerer til Norge 100 kg eller mer pr. år av et farlig kjemikalie, 
skal deklarere kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.  
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Roquette har importert trinatriumfosfat, blant annet klassifisert som etsende/irriterende for huden, fra 
Tyskland i kvanta over 100 kg. Dette kjemikaliet har ikke blitt deklarert til produktregisteret slik 
regelverket krever. 
 

Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel gjøre en vurdering av hvilke 
forhold som vil utløse et behov for å gjennomføre en ny evaluering av 
prøvetakingsfrekvensen 
 
Et eksternt konsulentselskap gjennomførte en tredjepartsvurdering av virksomhetens 
prøvetakingsfrekvens i 2012. Rapporten konkluderer at dagens prøvetakingsprekvens (én prøve per 
uke, totalt 52 prøver per år) er tilstrekkelig for å gi et representativt bilde av virksomhetens årlige og 
daglige utslipp. Det beskrives imidlertid at dersom analyseresultater regelmessig er over eller nær 
grenseverdien, kan det bli nødvendig å revurdere prøvetakingsfrekvensen.  
 
Under tilsynet ble vi informert om følgende forhold knyttet til utslipp til vann: 

- Analyseresultatene for korttidsgrensen (kg/dag) av formaldehyd var nær grenseverdien ved to 
anledninger (to uker) i 2026 

- Det ble installert nye prøvetakere i 2018/2019 
- Enkelte utslipp som tidligere gikk direkte til sjø ble overført til miljøtank i 2018  
- Fra og med 2021 har sigevann fra høsting av tare blitt sluppet ut via miljøtank (H2) 

 
Virksomheten kan med fordel gjøre en vurdering av hvilke endringer i utslipp eller utslippsrelatert 
utstyr som vil utløse et behov for å gjennomføre en ny evaluering av prøvetakingsfrekvensen.  
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Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at Roquette må betale et gebyr på 215300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 
for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader 
med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 12. mai 
2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 
Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er 
forurensningsloven § 48 og produktkontrolloven § 8. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering 
av Roquette sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens 
styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, 
intervjuer og verifikasjoner. 
 
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

• Formøte 12.05.2026: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.  
• Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen  
• Intervjuer og verifikasjoner.  
• Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.  

 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Edvarda Wevling Matre 
• Grunde Pellerud 

 
Kontaktperson hos Roquette 
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• Karl Johan Bygnes 
 
Fra bedriften deltok 

Stilling (skriv med 
blokkbokstaver) 

Åpningsmøte  Intervju Sluttmøte 

Vedlikeholdsingeniør x  x 

Teknologiingeniør x x x 

HMS-leder x x x 

Fabrikksjef x x x 

Arbeidsleder El/Aut. x  x 

Lab. ingeniør x x x 

Laborant x x x 

Kvalitetssjef x   

Vedlikeholdsleder x   

Supply chain planner  x x 

Arbeidsleder x  x 

Quality Enginer  x x 

Automatiker  x x 

HVO/HMS koordinator   x 

Produksjonssjef   x 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg ble kontrollert under tilsynet: 

• Roquette Norway AS Vormedal (tidligere DuPont Nutrition Norge AS), Karmøy 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Utslipp til vann 
• Måleprogram 

 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Kjemikalie: 

• Internkontroll 
• Substitusjonsplikt 
• Deklarering 
• CLP 
• REACH 
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Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 9. februar 2007, sist endret 8. mai 2019 
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
• Forskrift om biocider (Biocidforskriften) 
• Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 
• Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-

forskriften) 
• Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-

forskriften) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Måleprogram 
• HMS policy og interne miljømål 
• Ledelsens gjennomgang 
• Risikoanalyse ytre miljø 
• Beredskapsplan 
• Oversikt over kjemikalietanker 
• Rapport fra beredskapsøvelse 
• Rutine for risikovurdering og substitusjonsvurdering av kjemikalier 
• Rutiner for analyse av utslippskomponenter til vann 

 

Del 4: Annen informasjon 
Andre forhold  
Sigevann som genereres på båtene under tarehøsting samles opp og slippes ut med prosessvannet fra 
anlegget. Miljødirektoratet er kjent med forholdet. 
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 

http://www.miljodirektoratet.no/


 

 
10

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Edvarda Wevling Matre 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 

Kopi til: 

• Karmøy kommune 
• Statsforvaltaren i Rogaland 
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