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Rapport etter tilsyn 6. mai - 7. mai 2026  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos EIDSIVA BIOENERGI AS AVD 
GJØVIK (virksomhetsnummer: 992284412). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Eidsiva Bioenergi AS avdeling Gjøvik har mangler i kvalitetssikringen av systemet for 
utslippsberegninger til luft  

• Avvik 2: Eidsiva Bioenergi AS avdeling Gjøvik har feil i sine rapporterte tall for utslipp til luft 
for årene 2023 og 2024 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK må snarest rette opp avvik. Miljødirektoratet ber om en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. oktober 2026. 
 

Dere må betale gebyr 
EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK må betale et gebyr på 80 800 kr for tilsynet. 
 

EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK 
Postboks 4100 
2307 Hamar 

 
 
Oslo, 13. august 2026 

Deres ref.: 
Ingvild Austad Wiik 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/3311 
2026.0111.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Grunde Pellerud 
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Grunde Pellerud. Merk 
svaret med saksnummer 2025/3311 og tilsynsnummer 2026.0111.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  
Avvik 1: Eidsiva Bioenergi AS avdeling Gjøvik har mangler i 
kvalitetssikringen av systemet for utslippsberegninger til luft 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• tillatelsen til forurensning kap. 10.1 Utslippskontroll, 10.2 Kvalitetssikring av målingene og 
10.3 Program for utslippskontroll 

• forurensningsforskriften § 36A-16 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 

 

Beskrivelse av krav 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 
Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. 
 
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret.  
 
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. I 
programmet skal bedriften redegjøre for kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3) Programmet for 
utslippskontroll skal inneholde en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens 
for måleutstyrskontroll, 
 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Eidsiva Bioenergi AS avdeling Gjøvik (heretter Eidsiva Gjøvik) bruker et system for utslippsberegninger 
kalt "Combilab". Combilab henter livedata inn fra Eidsiva Gjøviks kontinuerlige målesystem. Målerne i 
det kontinuerlige målesystemet leverer utslippstall til Combilab hvor utslippstallene beregnes. Dette 
gjelder også komponenter som er regulert i avfallsforskriften kapittel 10 og tillatelsen, inkludert 
røykgassmengde.   
 
Ved en gjennomgang av beregningsmodellene i Combilab i 2025 og 2026 har det blitt avdekket feil. 
Det har blant annet blitt avdekket at systemet ikke har brukt data fra røykgassmåleren, men en formel 
for å beregne røykgassmengde. Eidsiva Gjøvik mistenker at denne beregningen har blitt lagt inn i 
Combilab i en kort periode der røykgassmåleren har vært ute av drift. Da røykgassmåleren ble satt i 
drift igjen, ble signalet fra måleren ikke lagt inn i Combilab igjen. Dette innebærer at rapporteringen 
for årene 2023-2024 har vært basert på beregninger i stedet for målinger. Virksomheten opplyser om 
at deres gjennomgang av dette viser at Eidsiva Gjøvik har underrapportert sine utslippstall i denne 
perioden.  
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Som et resultat av avviket på røykgassmåleren, gjennomfører Eidsiva Gjøvik en større gjennomgang 
av Combilab. Prosjektet var under tilsynet ikke ferdigstilt, men det er avdekket enkelte andre feil i 
systemet. Eksempelvis har det vært feil i beregningene for justering av O2-konsentrasjon. 
 
Combilab beregner virksomhetens utslippstall og er dermed en del målingene som skal kvalitetssikres 
og være omfattet i virksomhetens program for utslippskontroll (måleprogram). Systemet er ikke 
inkludert i virksomhetens måleprogram og det mangler rutiner som beskriver hvordan systemet 
utfører beregningene og hvordan disse skal kvalitetssjekkes.  
 

Avvik 2: Eidsiva Bioenergi AS avdeling Gjøvik har feil i sine rapporterte 
tall for utslipp til luft for årene 2023 og 2024 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt. 10.4 
 

Beskrivelse av krav 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år 
via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, 
energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Eidsiva Gjøvik har lagt tall fra beregningsmodellene i Combilab til grunn for sitt 
utslipp til luft for rapporteringsårene 2023 og 2024.  
 
Som følge av feilene i systemet for utslippsberegninger, omtalt i avvik 1, inneholder resultatene for 
utslippskontrollen til luft for rapporteringsårene 2023 og 2024 feil.  
 
Egenrapporten vil bli gjenåpnet slik at korrekt tall kan settes inn. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK må betale et gebyr på 80 800 kr for 
tilsynet. Dette tilsvarer sats 5 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
6. mai 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av 
gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 
Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Grunde Pellerud 
• Hanne Naglestad 
• Ellen Margrethe Svinndal 

 
Kontaktperson hos EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK 

• Ingvild Austad Wiik 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende EIDSIVA BIOENERGI AS AVD GJØVIK ble kontrollert under tilsynet: 

• Eidsiva Bioenergi AS, avdeling Gjøvik, Gjøvik 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Måleprogram 
• Forbrenning av avfall 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 10. februar 2022 
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Måleprogram Eidsiva Gjøvik 
• Måleresultater utslipp til luft 
• Rutine for årlig egenkontrollrapportering 

 



 

 
5

Del 4: Annen informasjon 
Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Grunde Pellerud 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
 

http://www.miljodirektoratet.no/
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