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Rapport etter tilsyn 24. august - 28. august 2026  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos EQUINOR ENERGY AS JOHAN 
CASTBERG (virksomhetsnummer: 920149073). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp i 2026  
• Avvik 2: Virksomheten har enkelte mangler ved måleprogrammet  
• Avvik 3: Virksomhetens kjemikaliehåndtering har enkelte mangler  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG må snarest rette opp avvik. Miljødirektoratet ber om en 
skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 27. november 2026. 
 

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomhetens oppfølging av analyseplan kan forbedres 
 

EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG 
Postboks 8500 Forus 
4035 Stavanger 

 
 
Oslo, 11. september 2026 

Deres ref.: 
Sølvi Seberg Haldorsen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/2991 
2026.0113.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Ole Jakob Birkenes 
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Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Dere må betale gebyr 
EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG må betale et gebyr på 376 800 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ole Jakob Birkenes. Merk 
svaret med saksnummer 2025/2991 og tilsynsnummer 2026.0113.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  
Avvik 1: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp i 2026 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forurensningsloven § 7 første ledd 
• Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) § 60a 
• Tillatelse til produksjon og drift på Johan Castberg, punkt 5.2 Utslipp av drenasjevann og 

annet oljeholdig vann. 

Beskrivelse av krav 
I henhold til forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 
forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 
Oljeinnholdet i drenasjevann og annet oljeholdig vann som slippes til sjø skal ikke overstige 15 mg olje 
per liter vann som veid gjennomsnitt for en kalendermåned. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
• Virksomheten har tillatelse til utslipp av et antall kjemikalier i ulike miljøkategorier i forbindelse 

med ordinær drift. I 2026 har det vært hendelser med utslipp av kjemikalier til sjø som ikke er 
dekket av tillatelsen. Utslippene er behandlet i virksomhetens avvikssystem (Synergi). 

o Det var to hendelser ved bruk av ROV fra Seven Viking hvor en lekkasje og en skade 
førte til at henholdsvis 50 ml og 1,3 liter Shell Tellus 22 S2 VX rant til sjø (kjemikalie i 
svart kategori, Synergi 6772075 og 6870048) 

o Det oppstod en drypplekkasje av kjølemedium inneholdende TEG i GTG1 (generator). 
GTG1 ble stoppet etter at lekkasjeraten økte. Det er beregnet ut fra nivå i 
ekspansjonstank at det lakk 4 300 liter hvorav 3 300 liter er antatt å ha gått til sjø. 
(Synergi 6919199) 

o Vaskevann fra CIP vask av SRU ble rutet til avløpstank 56TB608. Feil ved nivåmåler og 
manuell styring av pumpe førte til overfylling av tank og overløp til sjø. Det er anslått 
at 1- 2 m3 vann med 100 -1000 ppm oljekonsentrasjon gikk til sjø. (Synergi 6876796). 

o I forbindelse med nødavstengningstest og fakling slo flere flammedetektorer ut og 
delugeanlegget ble aktivert i to seksjoner.  Det er estimert at 2 500 liter brannskum 
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gikk til sjø. Falsk deteksjon av flamme har vært en utfordring og det er gjort flere tiltak 
for å bedre situasjonen. (Synergi 6944689) 
 

• Det har vært problemer med oljekonsentrasjon over grenseverdi i drenasjevannet. I senere tid 
har trenden vært bedre, men i april 2026 var månedssnittet for konsentrasjonen av olje i 
drenasjevannet 18,87 mg/l. Dette er et brudd på virksomhetens tillatelse. Total mengde olje 
som ble sluppet ut via drenasjevann i april var 29 kg. (Synergi 6849578) 
 

Avvik 2: Virksomheten har enkelte mangler ved måleprogrammet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• aktivitetsforskriften § 70 

Beskrivelse av krav 
Operatøren skal ha et måle- og beregningsprogram som inkluderer metoder og kvalitetssikring av 
målingene og beregningene som utføres. 
Måle- og beregningsprogrammet må inkludere beskrivelser av valgte metoder og frekvenser, herunder 
måleutstyr, prøvetakingspunkter, prøvetakingsmetodikk og analysemetode. Beskrivelsene av rutiner for 
kvalitetssikring, frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering skal være med. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Beskrivelsen i måleprogrammet av vedlikeholdsintervaller for vannmengdemålerne som måler utslipp 
er mangelfull. I virksomhetens vedlikeholdsprogram er det lagt inn at vannmengdemålere skal 
verifiseres hver 12. måned.  Det ble opplyst at på grunn av at det i liten grad har vært utslipp av 
produsert vann til sjø og revidering av vedlikeholdsprogrammet er det ikke utført verifikasjon av 
vannmengdemålerne så langt. 
I måleprogrammet er det inkludert en beskrivelse av renseprosessene for produsertvann og 
drenasjevann. Under tilsynet kom det frem at beskrivelsen av systemene er noe misvisende da det ikke 
går fram at drenasje/slopvann kan ledes tilbake til produsertvannsanlegget, noe som også praktiseres. 
 

Avvik 3: Virksomhetens kjemikaliehåndtering har enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Aktivitetsforskriften § 64 Miljøvurderinger av kjemikalier 
•  Aktivitetsforskriften § 65 Valg av kjemikalier 
• Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg 

(styringsforskriften) § 34 første ledd bokstav c) jf. Miljødirektoratets retningslinjer for 
rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs (M-107) 

• Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikt 

Beskrivelse av krav 
Ifølge aktivitetsforskriften § 65 skal operatøren skal ha særskilte planer for substitusjon av kjemikalier i 
svart kategori, rød kategori og gul underkategori 2 og 3. Planene skal gi en oversikt over hvilke 
kjemikalier som prioriteres skiftet ut og når dette kan skje. 
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Ifølge retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs skal operatøren i årlig 
utslippsrapport til Miljødirektoratet gi en oversikt over substitusjonsplanene for alle kjemikalier i svart 
kategori, rød kategori og gul underkategori 2 og 3. 
Operatøren skal gjennomføre helhetlige vurderinger av kjemikalienes potensial for miljøskade, basert 
på kjemikalienes iboende egenskaper, mengder, tid og sted for utslipp. Vurderingene skal 
gjennomføres blant annet før nye kjemikalier tas i bruk og ved inngåelse av kjemikaliekontrakter. Disse 
miljøvurderingene skal dokumenteres. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har tillatelse til utslipp av Shell Tellus S3 M22 og Shell Tellus S2 VX 22 som begge har 
stoff i svart kategori. I søknad til Miljødirektoratet har Equinor Energy tidligere opplyst at det vil være 
regulære utslipp av disse ved enkelte ROV operasjoner. Kjemikaliene er ikke ført opp på 
substitusjonslista i årsrapporten for 2025. 
Virksomheten har en rutine for godkjenning av kjemikalier som skal brukes på Johan Castberg. Under 
tilsynet fant vi kjemikaliene Shell turbo S4 GX og Degreaser 202. Virksomheten opplyste at disse 
kjemikaliene er sannsynligvis rester fra prosjektet og skulle vært fjernet.  Kjemikaliene er ikke i 
virksomhetens system for kjemikalier som er godkjente med lokal miljøvurdering på Johan Castberg 
og skulle dermed ikke vært tilgjengelig for bruk. 
 

Anmerkning 1: Virksomhetens oppfølging av analyseplan kan forbedres 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har beskrevet at de skal ta miljøprøver hver 6. måned. Johan Castberg ble ikke inkludert 
i første måleserie våren 2026. Forholdet ble oppdaget i slutten av august og virksomheten opplyser at 
de to prøvene er planlagt tatt i overgangen august/september og oktober. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG må betale et gebyr på  
376 800 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og 
forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader 
med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 23. april 
2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 
Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Ole Jakob Birkenes 
• Tone Line Fossnes 
• Gro Øfjord 

 
Kontaktperson hos EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG 

• Sølvi Seberg Haldorsen 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende EQUINOR ENERGY AS JOHAN CASTBERG ble kontrollert under tilsynet: 

• Johan Castberg, Kontinentalsokkelen 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Offshore: 

• Utslipp til vann 
• Utslipp til luft 
• Injeksjon 
• Kjemikalier 
• Energiledelse 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) 
• Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte 

landanlegg (styringsforskriften) 
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Årsrapport Johan Castberg 2025  
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• Rutine for organisering og oppfølging av arbeidet med energiledelse 
• Prosessoversikt – vanninjeksjon 
• Prosessoversikt produsertvann - System 44 
• Prosessoversikt produsertvann - System 29 
• Prosessoversikt drenasjevann - System 56 
• lokalt Tillegg til Drift måleprogram i EPN - Johan Castberg 
• SF601.01 Kjemikaliestyring 
• I-103314 - Forventninger til Krav om substitusjon 
• R-114183 - Substitusjon av kjemikalier 
• R-114185 - Substitusjonsplaner kjemikalier 
• Handlingsplan for energiledelse for 2025 og 2026 
• KPI ytre miljø 
• Rutiner for overvåking_drift i forbindelse med injeksjon 
• 3. parts revisjon OIW rapport 2025 
• Johan Castberg – Analyseplan 
• Kjemikalieoversikt prosess Johan Castberg 
• Synergi 6772075 • Seven Viking - IMR 25-569 oljelekkasje på T4 manipulator arm 
• Synergi 6849578 • Olje i vann månedsgjennomsnitt over 15 mg_l (april 26) 
• Synergi 6919199 • Lekkasje heating medium GTG 1 
• Synergi 6876796 • Overfylling av åpent avløpstank 
• Synergi 6870048 • Seven Viking - IMR 25-802 - Oil leak on HD22 Rigmaster 
• Synergi 6893889 • Skummiddel RF1 til sjø ved Generell alarm og deluge i fm NAS test 

 

Del 4: Annen informasjon 
Andre forhold  
Injeksjon 
På Johan Castberg blir mer enn 99% av det produserte vannet injisert som trykkstøtte sammen med 
SRU behandlet sjøvann. I tillegg til produsertvann injiseres også mindre mengder drenasjevann samt 
vann fra sloptank. Drenasjevannet kan i tillegg til regnvann og vaskevann blant annet inneholde rester 
fra dieseltankdrenering/bilge. 
 
Tidligere har trykkstøtte ikke krevd tillatelse fra Miljødirektoratet. Det har da vært forutsatt at dette 
omfatter injeksjon av sjøvann, formasjonsvann eller produsertvann. Under revisjonen har det imidlertid 
kommet frem at i noen tilfeller vil drenasjevann bli injisert. Prosessen på Johan Castberg er designet 
slik at drenasjevann kan renses i sentrifuger og slippes til sjø dersom oljeinnholdet er innenfor 
utslippsgrensen. Dersom drenasjevannet ikke kan slippes til sjø, har Johan Castberg mulighet til å 
reprosessere det ved å sende det tilbake til 2.trinn separator i oljetoget. Vannet vil da følge 
produsertvannsstrømmen og injiseres. 
 
Johan Castberg har i perioder både i 2025 og 2026 reprosessert drenasjevann. I årsrapport for 2025 er 
det ikke rapportert injeksjon av drenasjevann. 
 
Virksomheten skal rapportere mengde drenasjevann og annet oljeholdig vann som injiseres for 
trykkstøtte i årsrapporter til Miljødirektoratet, jf. styringsforskriften § 34 første ledd bokstav d. Det er 
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ikke tilrettelagt i Footprint for å skille ut injeksjon for trykkstøtte fra injeksjon for deponi, men dette vil 
bli foreslått endret i neste oppdatering av retningslinjene for rapportering og i Footprint. I påvente av 
en slik endring må dette derfor fremstilles i tekst. Det skal i rapportene skilles mellom produsert vann 
og drenasjevann. 
 
Miljødirektoratet har i senere tid endret hvordan vi regulerer og synliggjør aktiviteten injeksjon i 
tillatelser. Vi vil derfor påpeke at det er behov for å gjøre endringer på tillatelsen til Johan Castberg slik 
at det tydeligere kommer fram hvilken type injeksjon som gjennomføres på feltet. 
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Ole Jakob Birkenes 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
Kopi til: 

• Havindustritilsynet 
 
 
Vedlegg 1: Deltakende funksjoner under revisjonen  

http://www.miljodirektoratet.no/
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Vedlegg 1: Deltakende funksjoner under revisjonen 

Stillingstittel Formøte Åpnings-
møte 

Intervju Slutt-
møte 

Principal Subsea  x x x 

EPOG Oppgaveansvarlig  x x  

SSU leder SJCB  x x x 

Miljøingeniør  x x x 

Fagingeniør Produksjonskjemikalier  x x x 

Drifts- og energiingeniør x x x x 

Produksjonssjef x x x x 

Myndighetskontakt  x x x 

Myndighetskontakt x x x x 

Driftsleder Land x x x x 

Prosessingeniør – Teknisk integritet  x x x 

Plattformsjef x x x x 

Audit & Investigation Support Team  x  x 

Kontraktansvarlig kjemikalier  x x x 

Reservoir Technology  x x  

Teknisk integritet  x x  

Produksjon   x  

Leder områdeutvikling Barentshavet   x  

FA – logistikk  x  X 

Plan og Vedlikeholdsleder  x  X 

FA Automasjon  x x X 

Sykepleier/HMS leder  x   

Kontrollromsoperatør  x x X 

HMS Leder/Sykepleier  x  X 

Laborant  x x X 

Drift og vedlikeholdsleder  x x X 

FA Prosess  x x X 

Hovedverneombud   x   X 

Laborant    x 

Teknisk Sjef    x 
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 Audit & Investigation Support team    x 

FA Prosess    x 
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