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Postadresse:         
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0032   OSLO       

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon:  22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth
Direkte telefon: 22 00 36 44
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

Opplysninger om bedriften
Navn GE  Healthcare AS
Organisasjonsnr. 914829674
Besøksadresse Nycoveien 2, 0485 Oslo
Postadresse Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo
Telefonnr. 23 18 50 50
E-post karin.frislid.guldvog@ge.com
Faksnr. 23 18 60 00
NACE-kode 21.200 – Produksjon av farmasøytiske preparater

Opplysninger om kontrollen
Kontrolldato 11/11-2010
Bedriftens representant Karin F.Guldvog (HMS leder), Per J.Knutsen (HMS rådgiver), Arne 

W.Aabye (avdelingsleder), Tonje Fossheim (avdelingsleder)
Fylkesmannens kontrollører Elin Ilebekk, Kjersti Aastorp Hirth
Bakgrunn for kontrollen Frekvensbasert kontroll for å avdekke og forebygge forurensning. 

Temaer for kontrollen var nøytraliseringsanleggene, håndtering av 
farlig avfall og krav/dokumentasjon ut fra utslippstillatelsen.

Hjemmelsgrunnlag • Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for GE 
Healthcare AS av 1/1-2006

• Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 
13.mars 1981 med senere endringer

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften) kapittel 11; Farlig avfall av 1.juni 2004 med 
senere endringer

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) av 6.desember 1996 med 
senere endringer, §5, 2.ledd pkt. 6 og 7

Resultat av kontrollen
Kontrollen avdekket 0 avvik og 2 anmerkninger, se rapporten side 3.

Anmerkninger
• Mangelfull pH kontroll i nøytraliseringsanlegg, Fabrikk Oslo
• Mangelfull håndtering av farlig avfall

For definisjon på avvik og anmerkning se side 2.
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Informasjon om rapporten
Denne rapporten omhandler evt. avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding
Med hjemmel i forurensningsloven § 49 pålegges bedriften å gi skriftlig tilbakemelding på retting av 
anmerkninger. Frist for skriftlig tilbakemelding settes til 31.12.2010.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding kan påklages innen 3 dager fra det er mottatt, jf. 
forvaltningsloven § 14.

Dersom Fylkesmannen ikke mottar skriftlig tilbakemelding innen satt frist, eller mottatt 
tilbakemelding er mangelfull, kan Fylkesmannen ilegge bedriften tvangsmulkt. Slik virkemiddelbruk 
er hjemlet i forurensningsloven § 73.

Definisjon på avvik og anmerkning
Avvik er overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning er et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og 
sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f. eks. være mangler eller svake 
punkter ved bedriftens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte. Bedriftens manglende etterlevelse av 
egne regler som er strengere enn lovkravene defineres også som anmerkning.

Informasjon om farlig avfall
Produkter som inneholder farlige kjemikalier blir farlig avfall når de ikke skal brukes lenger. 
Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan 
skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurenset røykgass, slagg 
eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi tømmer farlig avfall i avløpet, kan det medføre spredning av 
miljøgifter i naturen. Farlig avfall må derfor samles opp og leveres inn til egen separat behandling.

Bedrifter skal sørge for å samle opp, merke og mellomlagre farlig avfall på en forsvarlig måte. Farlig 
avfall må ikke blandes sammen med annet avfall. Farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjent 
mottak minst én gang i året. Se avfallsforskriften kapittel 11.
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Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under kontrollen.

Anmerkninger
Følgende forbedringspunkter ble avdekket under kontrollen:

Anmerkning 1: Ufullstendig pH kontroll i nøytraliseringsanlegg, Fabrikk Oslo

Virksomheten har ikke hatt utslipp etter at Fabrikk Oslos nøytraliseringsanlegget i Nycoveien 1 ble 
oppgradert i oktober 2007. Hele anlegget er basert på ”Secondary containment” dvs. ingen ting renner 
ut i avløp ved eventuell overfylling eller lekkasje i tanker. Alt vil bli samlet opp i rommet hvor 
anlegget er lokalisert. Temperatur og pH blir kontinuerlig målt og overvåket sentralt.  Uketrender tas 
ut og journalføres. Prosessavløpet blir nøytralisert med NaOH eller CO2 avhengig av pH verdi. Det 
gjøres daglig prøveuttak for å analysere på konsentrasjon av virkestoff som beskrevet i tillatelsen. 

Ved avvik på temperatur og pH vil påslippet stoppes umiddelbart. pH grensene er satt til 7-9, mens det 
i tillatelsen står 6-10.

Under omvisningen ble det opplyst om at pH kalibreringen ble gjort hvert halvår. I vedlegg 1 i SOP 
for kalibrering av måleinstrumenter på nøytraliseringsanlegget (NTP1_NPV.076.01) går det fram at 
det utføres pH kalibrering hver måned. Det ble ikke opplyst om at pH elektroden sjekkes jevnlig for 
eksempel ukentlig, for å se på evt. drift. Det ble opplyst om at dette ble gjort ved 
nøytraliseringsanlegget i Nycoveien 2.

Fylkesmannen ønsker dokumentasjon på at månedlig pH kalibrering er tilstrekkelig for 
nøytraliseringsanlegg i Fabrikk Oslo. Dette kan være dokumentasjon i forbindelse med innkjøring av 
anlegget.

Tilbakemeldingsfrist 31.12.2010.

Anmerkning 2: Mangelfull håndtering av farlig avfall

Farlig avfall blir oppbevart i containere og garasje på gårdsplassen. Tønner og fat var merket med 
EAL-koder. Det var oppsamlingskar alle steder hvor det ble oppbevart farlig avfall. Beredskapen ved 
evt. søl er slukmatte og absorberende middel, samt industrivernet har miljøvern som en av sine 
hovedaktiviteter.

På gårdsplassen var det et regnvannsluk som lå bak garasjen. Fylkesmannen ønsket at det ble gjort en
risikovurdering angående dette sluket og fare for forurensning/utslipp. Virksomheten gjorde en 
risikovurdering av dette etter at Fylkesmannen var på kontroll. Det ble sett på hva som skjedde hvis en
tønne med farlig avfall veltet i garasjen. Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon som anses som 
tilfredsstillende. Fylkesmannen vil likevel tilføye at oppbevaringsstedene for farlig avfall er noe 
uheldig plassert rundt regnvannsluk på gårdsplass. Et uhell ved lasting/lossing kan medføre at farlig 
avfall renner ned i sluket.Virksomheten opplyste at de hadde risikovurdert dette og beredskapen ved et 
evt. utslipp.

Virksomheten har deklarert farlig avfall og hadde kopier av deklarasjonsskjemaer. Virksomheten 
registrerer i tillegg alt i egen database (Waste track), og en fast person har ansvar for all forsendelse og 
deklarering. Det ble avdekket en del uoverensstemmelser i egen dokumentasjon sammenlignet med 
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opplysninger fra databasen 1NORBAS. Virksomheten kontaktet Veolia Miljø etter at Fylkesmannen 
var på kontroll. Utfra tilsendt dokumentasjon viser det seg at Veolia Miljø skriver ut en del 
deklarasjonsskjemaer, samt benytter EAL kode 20 for kommunalt avfall på noe av virksomhetens 
avfall. Dette er lite ønskelig. Virksomheten bør påse at de har kontroll over hva som leveres mht. 
riktige EAL koder, og nummere på deklarasjonsskjemaene mht. sporbarhet. Virksomheten bør rydde 
opp i forhold til Veolia Miljø og be om kopi av nyskrevete deklarasjonsskjemaer og ved 
samdeklarering når/hvis dette benyttes. 

Fylkesmannen ønsker å få tilsendt en redegjørelse hvordan virksomheten sikrer sporbarheten ved 
levering av farlig avfall.

Tilbakemeldingsfrist 31.12.2010.

Andre forhold

Virksomheten fremstår som ryddig og har dokumentasjon og systemer på plass. 

Virksomheten ligger langt under grensene fra utslippstillatelsen når det gjelder mengde og 
konsentrasjon av produktrester i avløpsvannet.

Perfluorbutan benyttes som råvare i en av virksomhetens produkter, og det er egen grense for denne 
gassen i utslippstillatelsen. Det er kun produsert 2 batcher i år av det aktuelle produkt så det har vært 
utslipp av små mengder, mindre enn 5 % av utslippsgrensen i tillatelsen. Virksomheten opplyser at det 
gjenvinnes ca. 80 % av gassen ved hver batch. Perfluorbutan er et perfluorkarbon (PFK) som er en 
klimagass og er regulert i Kyotoprotokollen om reduksjon av klimagasser. Virksomheter må betale 
avgift til statskassen ved innførsel eller innenlands produksjon av HFK og PFK, herunder gjenvunnet 
HFK og PFK. Henviser til Toll- og avgiftsdirktoratet; AVGIFT PÅ HYDROFLUORKARBONER 
(HFK) OG PERFLUORKARBONER (PFK) 2010 Rundskriv nr. 7/2010 S. Etter at Fylkesmannen var 
på kontroll har virksomheten vært i kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet. Det er nå avklart at 
virksomheten skal betale avgift for det som er importert etter 2003. For refusjon av avgift på PFK 
henvises det til; Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 8, § 8-3 
og § 8-4.

Fylkesmannen forventer at det jobbes aktivt for å redusere utslipp av perfluorbutan ytterligere og 
virksomheten bør ha et mål om null-utslipp. 

  
1 NORBAS er myndighetenes database over virksomheters innlevering av farlig avfall i Norge


