inspeksjonsrapport Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besgksadresse: Strgmsveien 96
Telefon: 22 57 34 00

Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no
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Rapport nr. 2007.099.1 Saksnummer 2006/772

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer:
) 939378103
Reichhold AS
Adresse: Telefon: 69357000
Qraveien 8/19
1630 Gamle Fredrikstad Anleggsnr.:
Besgksadresse: Bransjenr. NACE-kode):
Kommune/kommunenr.: Fredrikstad Tillatelse til virksomhet av: 30.10. 2002

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Janne-Kristin Nyquist Pedersen Bent Bolstad

Tone Line Fossnes

Hovedtema for kontrollen: Tankanlegg

Kontrollomrider: Internkontroll

Vedlikehold Teknisk tilstand
Overvékning Dokumentasjon
X | Sikring x| Rutiner for pafylling
Resultater av kontrollen:
[ ] Ingen avvik lZI Avvik * [ ] Kommentarer/
|:| Ingen anmerkninger Anmerkninger % Andre forhold

*) Avvik og anmerkninger er definert pa neste side i denne rapporten

Oppfelging etter kontrollen:

Pailegg

SFT palegger virksomheten & sende SFT en skriftlig tilbakemelding for & bekrefte at forholdene er
brakt i orden og & redegjere for de gjennomferte tiltakene nar det gjelder avvikene, samt redegjore for
sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens
skriftlige tilbakemelding settes til: 6. juli 2007

Palegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller
produktkontrolloven § 5. Vedtaket kan péklages innen 3 dager etter at palegget er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage ber begrunnes og skal sendes SFT.




S| i

Virksomhetens navn: Reichold AS Dato: 13. juni 2007

Gebyr for kontrollen

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av
inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse)
fastsettes ved behandlingen av utslippsseknaden, og er angitt i utslippstillatelsen. Dette innebzrer at

virksomheten skal betale kr 4100,- i gebyr for den gjennomferte inspeksjonen. Faktura med
innbetalingsblankett ettersendes.

Tllsynsperson

Dato Statens forurensningstilsyn

Inspeksjonsrapporten bekreftes mottatt:

/%/6*0? jam "%«&/\-\ (‘/{/&»\C\MQ«Q W

Dato €or virksomheten

Do

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljo- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel =
overtredelse av krav i forurenshingsloven, produktkontrolloven, forskrlfter hJemlet i d1sse to lovene eller
krav og vilkér fastsatt i utshppst1llatelser eller dlspensaSJ oner. )

Anmerkmng

Et forhold som tilsynsetatene mener det er ngdvendig & papeke for 4 ivareta helse m11_]ﬁ og sikkerhet og som
ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Virksomhetens navn: Reichold AS Dato: 13. juni 2007

Avvik 1: Virksomhetens handtering av risikovurdering for ytre milje har mangler.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 6 og 7

Kommentarer:

« Virksomheten mangler en oppdatert risikoanalyse for tankanleggene.
Virksomehten har en risikovurdering fra 2001 som fokuserer pa tankanlegg generelt. Det
mangler imidlertid en risikoanalyse som omfatter hver enkelt tank.

« Virksomheten mangler en skriftlig rutine for planlegging, gjennomfering og oppfelging for
arbeidet med risikovurdering for ytre milje.

+ Risikovurdering av utslipp av overflatevann via renne er ikke beskrevet. Virksomheten
opplyser at det er planlagt & installere oljeutskiller pa K- fabrikk.

Awvik 2
Virksomhetens forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram har mangler

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:
« Enkelte tanker fra 1990/91 har ikke veert tilstandskontrollert
+ Enkelte av virksomhetens rersystemer blir ikke kontrollert rutinemessig.
o Trykktesting av losseslanger blir ikke dokumentert.
« Det er ikke utarbeidet akseptkriterier for vurdering av resultater av tilstanskontroller av
tanker. Jf. oppfelging etter utslippshendelsen i 2004.
« Det er ikke utarbeidet liste for sjekkrunden i tankanlegget fra driftsorganisasjonen.

Anmerkning:
Virksomhetens rutiner for lossing av kjemikalier kan ha forbedringspunkter.

Kommentarer:
Virksomhetens rutine for lossing beskriver at det skal veere til stede en person under lossing.
Samtidig opplyser virksomheten at det i enkelte situasjoner er ngdvendig & forlate lossestasjonen

under lossing for & kontrollere at rorledningene er tette. Kommuikasjon bat/land kan muligens
forbedres.




