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Rapport etter samtidig tilsyn ved Nortura Gol AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud og Hallingdal brann- og redningstjeneste 
gjennomførte samtidig tilsyn ved Nortura Gol 28. oktober 2010. Tema for tilsynet var 
virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ved tilsynet fant vi tre avvik og en 
anmerkning. To av avvikene gjaldt forhold rundt internkontrollsystemet og hvordan 
dette ivaretar brann og ytre miljø. Det tredje avviket gjaldt overskridelse av 
utslippstillatelsen. Anmerkingen gjaldt mangelfull rutinebeskrivelse for håndtering av 
farlig avfall. Vi ber om eventuelle kommentarer til vedlagte rapport. Vi varsler vedtak 
om at avvikene må rettes innen 24. januar 2011. Fristen for å kommentere rapporten og 
for å gi uttalelse til det varslede vedtaket er 17. desember 2010.

Vi viser til samtidig tilsyn fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Brannvesenet ved 
Nortura Gol AS 28. oktober 2010. Vedlagt følger rapporten fra tilsynet. Hvis det etter deres 
mening er faktaopplysninger i rapporten som er feil eller mangelfulle, ber vi om 
tilbakemelding på dette. Faktiske feil vil da bli rettet opp.

Frist for å gi tilbakemelding på rapporten er 17. desember 2010. Den vedlagte rapporten er å 
anse som endelig hvis vi ikke får noen tilbakemelding innen fristen.

Den endelige tilsynsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, 
jamfør offentleglova.

Varsel om vedtak om frist for retting av avvik

Dere plikter å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten. Dere skal gi oss en skriftlig 
bekreftelse når forholdet er brakt i orden, sammen med opplysninger om hva som er gjort for 
å rette avviket. Frist for retting av avviket og for skriftlig tilbakemelding er 24. januar 2011.

Hjemmel for det varslede vedtaket er forurensningslovens §§ 7, 4. ledd og 49.
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Gebyr for tilsynet

Fylkesmannen er fra 1. august 2007 pålagt å kreve gebyr for gjennomførte tilsyn i 
virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Nortura Gol er plassert i risikoklasse 4. 
Det innebærer at virksomheten skal betale kr. 4 200 i gebyr for tilsynet, jamfør 
forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret 
forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Saksgang

Fylkesmannen forhåndsvarsler vedtak om retting av avvik etter forvaltningsloven § 16. Hvis 
virksomheten mener at vi forhåndsvarsler vedtaket på feil grunnlag, eller at det er flere 
opplysninger som skal legges til grunn før vi fatter vedtaket, ber vi om at melding sendes til 
Fylkesmannen. Hvis det ikke har kommet nye opplysninger til saken innen fristen vil vi fatte 
vedtaket. Vi vil gi melding om dette i et eget brev. Frist for å gi uttalelse til det varslede 
vedtaket er 17. desember 2010.

Adresse for tilbakemelding fra virksomheten:

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen

Med hilsen

Agnes Bjellevåg Bjørnstad
seniorrådgiver

Irene Tronrud

Kopi til:
Hallingdal brann- og redningstjeneste iks, Torpomoen, 3579 Torpo

Kontakt for fagspørsmål etter inspeksjonen:

Navn E-post Tlf sentralb. Direkte tlf Telefaks
Irene Tronrud itr@fmbu.no 32 26 66 00 32 26 68 19 32 26 66 56
John Bjella john@hallingdal-brannvesen.no 32 08 29 50 32 08 29 53/

95 93 64 08
32 08 29 80
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Tilsynsrapport etter samtidig inspeksjon
ved

Nortura Gol AS

RAPPORT 
NR.

2010.084.I

Postadresse: Gamlevegen 20, 3555 Gol Dato for inspeksjonen: 28. oktober 2010
Besøksadresse: Gamlevegen 20, 3555 Gol Forrige inspeksjon: FM:     22.03.2006

Brann: 11.02.2008
Organisasjonsnr: 973 138 677 Byggeier: (hvis forskjellig fra 

virksomhet)
Regelverk: Forskrift om systematisk helse-, miljø-

og sikkerhetsarbeide i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

Kommune: 0617 Gol Gnr/bnr:

Saksnr:
Arkivnr:
Internt rapportnr:

2010/6703

2010.084.I.

Rapportdato:

Tilstede fra 
virksomheten: Henrik Brunes (teknisk leder)

Ingrid Hillestad Medhus (fabrikksjef)

Tilstede fra 
tilsynsmyndighetenes 
kontrollgruppe:

Fra Brannvesenet
John Bjella
Fra Fylkesmannen
Håkon Dalen
Irene Tronrud

Kontaktperson i virksomheten: Henrik Brunes

Rapportens innhold:
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert ved inspeksjon i 
virksomheten 28. oktober 2010. Tema for inspeksjonen var virksomhetens helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Det ble lagt særlig vekt på hvor godt virksomheten kunne dokumentere hvordan 
farer og problemer blir kartlagt og risikovurdert, og på hvilke tiltak som har blitt iverksatt på 
grunnlag av egenaktiviteter innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Hovedkonklusjon: Verifikasjonen påviste 3 avvik og 1 anmerkning.

To av avvikene gjelder forhold rundt internkontrollsystemet og hvordan dette ivaretar brann og ytre 
miljø. Det siste avviket gjelder overskridelse av utslippstillatelsen. Anmerkingen gjelder mangelfull 
rutinebeskrivelse for håndtering av farlig avfall.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter inspeksjon ved Nortura Gol 28. oktober 2010.  Inspeksjonen inngår som 
en del av de planlagte og samtidige tilsyn i regionen for 2010.

Formålet med tilsynet er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer 
tilfredsstillende. Tilsynsmyndigheten fokuserer spesielt på områder som har betydning for 
virksomhetens praktiske gjennomføring av internkontroll (HMS).

Inspeksjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende 
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
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- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som 
myndighetene har satt.

Spesielt fokus ved denne inspeksjonen:
- utslipp til vann og utslippsmålinger
- drift av renseanlegget
- avfallshåndtering
- avviksbehandling
- risikovurderinger
- revisjon av HMS-systemet

Inspeksjonen ble gjennomført ved granskning av de dokumenter (egenrapportering 2009, 
utslippstillatelse, påslippsavtale, idedugnad risikoanlalyse) som beskriver de helse-, miljø- og 
sikkerhetsaktiviter som virksomheten skal utføre og dokumentere. Granskningen ble gjennomført i 
møte med sentralt plasserte personer i organisasjonen. 

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under inspeksjonen.

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.

- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som 
tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse-, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag

-  Aktuelle lover og forskrifter
- Dokumentasjon etter tidligere kontroll som tilsynsetatene har gjennomført i virksomheten
- Virksomhetens egen fremlagte dokumentasjon knyttet til daglig drift og forhold av 

betydning for helse, miljø og sikkerhet

Særlige aktuelle lover og forskrifter:
- Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrift
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
- Internkontrollforskriften

3. Avvik

Avvik 1.

Virksomheten manglet risikoanalyse for ytre miljø.

Avvik fra: 
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
§ 5, 2. ledd pkt. 6 

Kommentarer:
Virksomheten kunne under tilsynet, ikke legge frem dokumentasjon på å ha gjennomført 
risikoanalyse av de forhold som kan medføre uakseptable utslipp til det ytre miljø. Nortura 
informerte imidlertid at de har startet arbeidet, ved at en idédugnad er gjennomført. Virksomheten 
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har laget en liste med mulige farer knyttet til ytre miljø som kan oppstå. En fullstendig risikoanalyse 
skal i tillegg til kartlegging av farer og problemer også inneholde vurdering av risiko, og eventuell 
utarbeidelse av tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. (Ingen plan hvis risikoen 
er tilstrekkelig lav). Virksomheten hadde ved tilsynet selv satt en frist til 31. desember 2010 med å 
fullføre risikovurderingen. 

Gjentakende avvik:
Fylkesmannen har ved de to foregående tilsynene i 2004 (rapport nr.04.011) og 2006 (rapport 
nr.06.003) gitt Nortura avvik på de samme forhold. I henhold til pålegg fra Fylkesmannen til 
bedriften datert 7.2.05 skal risikoanalyse med henblikk på ytre miljø utarbeides, med særlig fokus på 
håndtering av prosessavløpsvann og konsekvenser av bedriftens restutslipp. 
Nortura må utarbeide risikoanalyse med henblikk på det ytre miljøet. 

I etterkant av inspeksjonen har Fylkesmannen mottatt risikoanalyse for ytre miljø ved Nortura Gol, 
dette jf. e-post datert 9. november 2010.

Avvik 2.

Virksomheten mangler rutiner for kontroll av vannmengdemåleren for renset avløpsvann (avvik fra 
Fylkesmannen).

Det ble observert mangler i forbindelse med tetting av gjennomføringer i brannbegrensende 
konstruksjoner (avvik fra Brannvesenet).

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 7.

Kommentarer fra Fylkesmannen:
Nortura har ikke utarbeidet rutiner for kontroll av vannmengdemåleren i renseanlegget. Manglende 
kontroll av vannmengdemåleren kan medføre uoverensstemmelse mellom faktisk utgående 
vannmengde og målt vannmengde. Dette vil igjen kunne påvirke kontrollmålingene av utslipp av 
prosessavløpsvann fra virksomheten.

Nortura må utarbeide rutinebeskrivelse for kontroll av vannmengdemåleren og gjennomføre 
nødvendige kontroller. 

Kommentarer fra Brannvesenet:
Jf. § 2-4 i forebyggendeforskriften må eier sørge for at røyk- og branncellebegrensende 
bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om 
brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røyk- og 
branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at 
brannmotstanden ikke reduseres.

Avvik 3.

Virksomheten overskrider krav i utslippstillatelsen.

Avvik fra: Utslippstillatelsen fra 1. juli 1996, punkt 1. og 1.1.
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Kommentarer:
Virksomheten har i de senere år økt slaktemengden. Nortura Gol oppgir i egenrapporten for 2009 at 
rammebetingelsene for årlig slaktemengde er overskredet. Veiledende grense jf. utslippstillatelsens 
pkt 1. produksjonsforhold, slakting (storfe og småfe) er satt til 2 500 tonn/ år. Egenrapport for 
produksjonsåret 2009 viser at Nortura har overskredet veiledende grense slakting med 29,2 %. 
Faktisk slaktemengde var i 2009 lik 3230 tonn.

Dersom virksomheten ønsker å øke slaktemengden utover utslippstillatelsens veiledende grense må 
Nortura ta dette opp med Fylkesmannen. Nortura uttrykte under tilsynet ønske om oppjustering av 
slaktemengden.

Nortura har høyere konsentrasjoner av KOF og totalt fosfor i sitt avløpsvann enn grensene i 
tillatelsen. Iht egenrapport for 2009, bedriftens kommentar i forhold til utslipp KOF/døgn uttales det 
at konsesjonen er utvidet til 350 kg KOF/døgn, Fylkesmannen kjenner ikke til denne 
konsesjonsutvidelsen. Nortura må dokumentere tilbake til Fylkesmannen denne 
konsesjonsutvidelsen.

I etterkant av inspeksjonen har Fylkesmannen 9. november mottatt e-post fra virksomheten hvor det 
informeres at Nortura vil sette i gang en prosess for å få oppdatert konsesjonen ihht dagens 
produksjonsvolum. Brev datert 4. august 1998 fra Fylkesmannen til Nortura som virksomheten 
referer til er ikke å regne som en godkjenning av den gang omsøkte konsesjonsutvidelsen (brev fra 
Gilde VBT BA datert 3.juli 1998). 

Gjentakende avvik:
Fylkesmannen har ved de to foregående tilsynene i 2004 (rapport nr.04.011) og 2006 (rapport 
nr.06.003) gitt Nortura avvik på de samme forhold; overskridelse av kravene i utslippstillatelsen. 

4. Anmerkninger:

Anmerkning 1.

Rutinebeskrivelsen for avfall er utydelig når det gjelder håndtering av farlig avfall.

Kommentarer:
Virksomhetens rutinebeskrivelse for håndtering av avfall er utydelig. Det kommer ikke klart frem i 
rutinen hva som er farlig avfall og hvordan dette skal håndteres. Nortura har ansvar for å vurdere om 
avfallet som oppstår i virksomheten er farlig avfall, og om det faller inn under bestemmelsene i 
avfallsforskriftens kapittel 11.

Det farlige avfallet skal oppbevares slik at det ikke medfører fare for forurensning, søl, spill eller 
skade på personer. Videre har virksomheten leveringsplikt og deklarasjonsplikt av farlig avfall, dette 
jf. §§ 11-8 og 11-12 i avfallsforskriften. Bedrifter der det oppstår mer enn en kg farlig avfall i løpet 
av året har plikt til å levere avfallet minst en gang årlig. Hensikten med dette kravet er å sikre at det 
farlige avfallet ikke hoper seg opp omkring på virksomheten. Nortura informerte på tilsynet at farlig 
avfall hadde lagret seg opp over en viss tid fram til 2009, men at opprydding og levering av dette 
avfallet nå var utført. Rutinebeskrivelsen for avfall bør innehold krav knyttet til farlig avfall jf 
avfallsforskriftens § 11.
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5. Andre forhold:

Påslippsavtale
Etter 01.01.2006 er kommunen forurensningsmyndighet for virksomhet som har påslipp til 
kommunalt nett. Nortura og Gol kommune har 10.12.2009 inngått avtale om påslipp til det 
kommunale renseanlegget. Gol kommune forplikter seg til å ta i mot prosessavløpsvann og 
sanitæravløpsvann fra Nortura BA Gol.

Offentliggjøring av rapport
Denne tilsynsrapporten vil være tilgjengelig for offentligehten på www.fmbu.no, jamfør offentlig 
lova.

6. Oppsummering:

Ved oppsummeringsmøte ble avvik og anmerkninger gjennomgått. 

Det var enighet om at man finner løsninger for å forbedre systemet for å ivareta helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet i virksomheten med utgangspunkt i rapporten og vil sørge for systematisk å 
vedlikeholde egne rutiner for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet til enhver tid.
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